Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Szo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisades na zona de abastecimento: Adopisco 01 outubro a 31
dezembro
Valor
A N.° Andlises % N.° N.° H
Pardmetro (unidades) raaméyico Minimo | Méximo | Superiores [Cumprimento| Andlises | Anslises |7 Andlises
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n° 16217 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coll (N/100ml) 0 10 10 1 0% 1 1 100% |
|Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 >100 >100 1 0% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/[) — — — — — ] 1 100%
Alurrinio (ug AIL) 200 = — — = T ] =
Aménio (mg NF4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.°Coldnias 22°C (N/mla 22°C) s/ alter. anormal 171 171 — — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal 21 21 —_ — 1 1 100%
Conduiividade (pSicm, a 20 ) 2500 50,5 50,5 0 100% 1 T 100% |
Clostridium perfringens {N/100m) o — — - =it 0 0 -
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 Q 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e 29,5 6,3 6,3 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 — — — — [ 0 =
Manganés (g MniL) 50 <10 <10 0 100% 7 1 100% |
Nitrato (mg ND3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - — — 0 [ -
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 24 24 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (F ator de diluicac) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 < 0 700% 1 1 100% |
Turvagiio (UNT) 4 0,7 0,7 0 100% 1 7 100%
Antiménio (49 Sbil) 5,0 = — T = [] 0 =
Arsénio (g As/L) 10 — - =) = 0 [] —
Benzeno (ug/L} 1,0 — o — — 0 ] —
Benzo(a)pirano {(ug/L) 0,010 — —_ — AL 0 0 .-
Boro (mg B/L) 1,0 — = - — 0 0 =
Bromato (g BrO3/L) 10 - —_ - — 0 ] =
Céadmio (ug Cd/L) 50 — - - - 0 [ -
Célcio {mg Call) — — - - — [ [} -
Chumbo {ug PbiL) 25 = — = - 0 0 =
Cianeto (ug CN/L) 50 — — — - ] 0 —
Cobre (mg Cull) 2,0 = — = - 0 0 -
Crémio (ug Cr/L) 50 — — - e 0 0 —
1,2-Dicloroetano (pg/t) 3,0 - — — - o 0 —
Dureza Total {mg CaCO3/L) — — — - — 0 [ -_
lEnhemcocos fecais (N/100ml) o - — - — 0 0 -
Flugreto (mg FiL) 1,5 — — — 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — - - - - 0 0 -
Merciirio (ug Hg/L) 10 == P =5 = 0 0 =
Niquel (g NIL) 20 = iz — — 0 0 =
Selénio (ug Se/l) 10 — = = — 0 ] i
Cloreto (mg CIL) 250 = = = = 0 ] =
Sédio (mg Na/L) 200 — = == — [] 0 ==
Sulfato (mg SO4/L) 250 = — = — 0 [ =
Carbono Orgéinico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — — — — 0 0 —
Soma de Tetracloroeleno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — — — — — - -
Tetracloroeteno (ug/L) - — — — — ] o -
Tricloraeteno (ugit) — - — — —_ [} ] —
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ng/L) 0,10 = = = = = =
Beanzo(b)fiuoranteno (ug/L) - — - — - 0 0 —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L} - — — — — 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - — — — 0 [1] —
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) — — - — - 0 ] —
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 — —_ — — - - —
Cloroférmio (pg/L) - — — - = [ 0 =
Bromofommio (ug/L) — — — — = 0 0 =
B dict (8] = = = = = 0 0 ==
Dibromoclorometano {pg/i) — - - — - 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 010 = - B - 0 0 -
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificas o) — — — = 0 0 —
R-Total (Bq/L) 1,0 (ived verificagao) - — — - 0 [} —
Radéo (By/L) 500 = — = — 0 [] =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — - — — ) 0 —
Analises
ZA PE Daia Colheita Causas Incumprimento Verificagic Medida tomadas ou & implementar
(AW
Adopisco 19-11-2018 E. coli M gaoflimp nairsds 05-12-2018 #M collimg iienizagso na rede de
Adopisco 19-11-2018 cB‘);:émna: de distribuicdo/reservatorio 05-12-2018 distribuigio/reservatorio
¥ Caraciensiicas nalurais F a0 Toram lomagas mediias por Rao Faver |
Adopisco 19-11-2018 pH (hidrogeolbgicas) da origem de fisco para a salide (parecer da AS ou por
égua auséncia de parecer)

# Informag&o presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagéo:

oY [0 [2019




{7 B3SO

Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S3o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Aldeia

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
alo
Par:mlﬂl;'ico Rigarors % g ot % Aniélises
Parametro (unidades) Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Andlises Anélises .
WA 2L aoV.P do V.P, Agendadas| Realizadas RIUEFERT
DL n.* 162/17 . B
Escherichia Coll (N/100ml) 0 0 0 0 100% ] 1 100%
Bactérias Colfformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 ] 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,57 0,57 — — 1 1 100% |
Aluminio (ug AVL) 200 - -~ - — 0 [ —
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N*Coldnias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. — — [] 1 100% |
Condutividade (pS/em, a 20 T) 2500 57,6 57,6 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) [} — — — - o a —
Cor {mg PtColL) 20 <5 <5 [] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5¢50,5 6.6 5.6 0 100% 1 1 100% |
Fervo (ug Fe/L) 200 == — - — 0 L] —
Manganés (ug MniL) ~50 <10 <10 0 100% 1 T 100%
Nitrato (mg NO3IL) 50 1.2 1,2 0 100% 1 1 100% |
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — —_ — — 0 0 -
[Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigac) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
TurvagBo (UNT) L3 0,3 0,3 0 100% ] 1 100% |
0 (g SbiL) 50 = = = = ] ] =
Arsénio (ug AsiL) 10 — — — — [ 0 —
Benzeno (ugh) 1,0 - — —_ — 0 [+] —
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 = - —_ — 0 0 -
Boro (mg BIL) 1,0 — - — — [] [} —
1Bromalo (g BrO3/L) 10 — — — - 0 0 —
Cédmio (ng CdiL) 5,0 = - = == B 0 =
Calcio (mg Ca/l) — — — _ e 0 0 —
Chumbo (ug PbiL) 25 = = = = 0 0 =
Ciansto (ug CNA) 50 - — — = 0 0 —
Cobre (mg Cu/L) 2,0 —_ - — — 0 "] -
Crémio (ug CriL) 50 = - — — 0 0 -
1,2-Dicloroetana (ug/l) 3.0 —_ - - - 0 [] —
Dureza Total (mg CaCOJ/L) — — —_ = — (] 0 -
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — = - — ] 0 -
Fluoreto {mg F/L) 15 — - — - 0 [] —
rIEgnésio {mg Mg/L) — —_ - - — 1] o -
Merciirio (ug Ho/t) 1,0 — — —_ — 0 1) -
Niquel (g Ni'L) 20 = —_ = = 0 0 =
Selénio (ug Sell) 10 — - — — 1) 0 —
Cloreto (mg CUL) 250 —_ - — 0 0 -
Sédio (mg Na/l) 200 — — - — ¢ 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 -— — i i 0 0 =
Carbono Orgéinico Total (g C/L) Sem alter. anormal — - — - 0 [ -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - — - — — — -
Tetracloroeteno (ugi) - — — — - [] 0 —
Tricloroeteno {ug/L) — —_ — — — 0 ] —
Hidi rb A aticos Policicli (g/L) 0,10 - - - — - —_ —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — — — - — 0 0 -
Benzo{kYfluoranteno (ugl) — — — — — [] 0 -
Benzo(ghi)perileno {(ug/L) — _ — — — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — — — — 0 0 —
Trihalometanos Totais {giL) 100 — = - — — — —
Cloroférmio {(ugill.) — = — - - 0 0 —_—
[Bromoférmio (ugiL) - = — — - 0 0 =
|Bromodiclorometano (ug/L) - — — = — 0 0 —
Dibromoclorometano (ug/L) — - — - — [) 0 —
Dose Indicativa (mSw/ano) 0,10 == = —_ — 0 0 —_
Alfa-total (Bo/L) 0,10 (Nivel verificagio) — — - — 0 0 —
R-Total (Bq/l) 1,0 (Nivel verificagsio) = - -— - 0 0 -~
Raddo (Ba/L) 500 - = = - 0 0 —
Pesticidas Totais {ug/L) 0,50 s —_ —_ — 0 1] -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Y

Data de publicacao:

a4le32019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S0 Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Arcozelo

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Néo Detectado

dezembro
Valor
- N.° Andlises % N.o N.°
Par&metro (unidades) ammstriee A i Maximo | Supericres |Cumprimento| Analises | Andlises | Anélises
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n.° 152017 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Cali (N/100ml) [4] 0 0 0 100% 1 1 1007
|Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 7 1 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) — 0,47 0,47 — — 1 1 100% |
Alurninio (g AVL) 200 E = = = ) ) =
Ambnio (mg NH4/L) 0,50 = - = e ) 0 =T
N.°Colénias 22°C (N/m! a 22°C) Sem alter. anormal — — —_ — [ 0 —
N.°Colénias 36°C (N/m! a 36°C) Sem alter. anormal — — — — 0 [ —
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 =T = == = [] 0 =
Clostridium perfringens (N/100mi) 1] = s = — 0 0 ==
Cor (mg PtCo/L) 20 — = = = 0 0 =
pH (E. Sorensen) 26,5e59,5 - — == —- 0 0 —
Ferro (ug Fe/l) 200 —_— - - = [} 0 =
Manganés (ug Mn/L) 50 —_ e = T 0 [ =
Nitralo (mg NOR/L) 50 — — = = 0 [] —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = ) 0 =
Oxidabilidade (g O21L) 5,0 — = = = ] ] ==
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 — - —_ == 0 0 i
Sabor, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 — _— =3 — 0 0 =1
Turvagdo (UNT) 4 = — - = 0 0 =5
Antiménio (ug Shil) 5,0 i — == = 0 [) ==
Arsénio (g As/L) 10 — — — — 0 0 ==
Benzeno (igh) 70 = = = = 0 o =
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 — e e = 0 0 s
Boro {mg B/L) 1,0 —_ - = - ] 0 =
Bromato (ug Bro3/L) 10 — — —_ - 0 0 =
Cadmio (g Cd/L) 5,0 = = = = 0 0 =
Célcio (mg Call) = - — — — 0 0 —
Chumbo (ug PbAL) 25 = = = = 9 ) =
Cianeto (g CN/L) 50 — = I - 0 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — = - = 0 ) &2
Cromio (ug Crily 50 - — — — 0 0 =
1,2-Dicloroetano (ug/L} 3,0 — =S = — ] 0 ==
Dureza Total (mg CaCO3/L) = - = - = ] 0 Y
Enterococos fecais (N/100ml) 2 - - - ==} [] [} =
[ Fluorelo (mg F/L) 15 = — = = 0 ) =
Magnésio (mp Mg/L) - = = = T 0 [ =
Merciria (pg Hg/L) 1,0 - - — = 0 0 =
Niquel (ug NIL) 20 = = = = 0 0 =
Selénio (ug Se/L) 10 — = = < 0 [] o
Cioreto (mg CIL) 250 = = = = ? 2 .
Sédio (mg Na/L) 200 — == — —. ] 0 =
| Sulfaio (mg SO4/L) 250 = — — - 0 1] =
Carbono Orgénico Tetal (mg C/L) Sem alter. anormal — —_ — - 0 0 -
Soma de Tetracloroeleno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — — _ == = = —
Tetraclorosteno (ug/L) = — = = = 0 ) =
Triclorostena (ug/L) —~ = = T = 0 0 =
Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 = = — = 0 = =
Benzo(bjfluoranteno {(ug/L) = == =7 = 35 0 0 =
Benzo(k)fluoranteno (ugr/l) — = = —= = 0 0 s
[Benzo(ghiperiano (ugiL) = = = = = 0 o =
Indena(1,2,3-cd)pireno {pg/L) — — — = — ) 0 2
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — =, = == = s
Cloroférmio {(ug/L) = e == = = 0 0 =
Bromoférmio (ugiL) — - — - — 0 [) =
Bromodiciorometano (ug/L) o = = == == 0 0 =
Dibromaciorometano (ug/L) — — — == = 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — —_ = = 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (ivel verificagiic) —_ — - = 0 0 —
R-Total (Ba/L) 1,0 (Nivel verificacdio) == — — =3 0 0 =
Radéo (Bq/L) 500 — = e = 0 ) ==
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 == = = = 0 0 -
Notas:

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagéo:

aHlo> [2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Baites

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anélises % N.° N.° 3 .
Parametro (unidades) (VT;:;‘;::: : :o Minime | Maximo | Superiores |Cumprimento| Anilises | Anslises :.:;‘;::::
DL n° 162017 aoV.p do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coll (N/100m) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Bacténas Colfformes (N/100mily 0 0 0 0 100% 1 1 100%
| Desinfectante residual (mg GI2/L) p— 0,99 0,99 — = 1 1 100%
Aluminio (ug ALY 200 — — - = 0 0 s
Aménio (mg NH4/L) 0,50 — - - — [) 0 -
N.°Colénias 22°C (N/mi a 22°C) Sem alter anormal — — — — 0 [ —
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anommal —_ — — - 0 0 -
Condutividade (uS/em, a 20 T) 2500 - = —_ — [} 1] =
Clostrdium perfringens (N/100ml) 0 — - = = 0 0 =
Cor (mg PtCoiL) 20 — == 3= = 0 0 e
L‘EH (E. Sorensen) 26,5e595 — = = = 0 [) =
Ferro (ug Fa/L} 200 = - == = [ 0 =
Manganés (ug MniL) 50 — = == - ) 0 i
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — — - 0 [] pree
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = 0 0 &
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — — = == [} 0 —
Cheiro, a 25°C (Fator de dituig 3 = = = = 0] ) =
Sabor, a 25°C (Fator de diluicédo) 3 - —_ = = 0 0 =
Turvagdo (UNT) 4 a — — AT ] ) ==
Antimdnio (ug SbiL) 5.0 = = = P ) ] =
Arsénio (ug AsiL) 10 — — - = 0 0 —
Benzeno (ugh) 1,0 = = = = ) 0 =
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 — — = T b) ) =53
Boro (mg B/L) 1,0 = = = == ] 0 =
Bromato (ug BrO3/) 10 — —_— - - ] 0 Zes
Cédmio (ug Cd/L) 50 — = = - [ 0 ry
Calcio (mg Call) = = = = = 0 o =
Chumbo (ug Pb/L) 25 = = = = [ ] =
Cianeto (ug CN/L) _ 50 — — — — 0 0 =
Cobre {mg Cu/L) 2,0 - — —_ =T ] 0 =
Crémio (pg Cr/L) 50 — - - —- [] 0 =3
1,2-Dicloroetano (ug/l) 3.0 — = = = [ 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) = _— = = = 0 0 =
Enterococos fecals (N/100ml) L) _ - — = 0 ) =
Fiuoreto (mg F/IL) _ 5 = = = = 0 ] =
Magnésio {(mg Mg/L) —_ — — = = (] [ o
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 - - —_ = 0 0 =
Niquel (ug NirL} 20 — == = = 0 0 =
Selénio (ug Se/L) 10 = — =, = ) 0 —
Cloreto (mg CUL) 250 e — == = 2 [} =
Sédio (mg Nafl) 200 - — — - [ 0 ==
Sulfato (mg SQ4/L) 250 — — - = ] 0 =
Carbono Orgénico Total (mg CIL) Sem alter. anormal == = = = 0 [ ==
Soma da Tetraclorcetenc e Triclorosteno (pg/L) 10 - — — — — = =
Tetracloroeteno (ug/L) = = 2 o = ) 0 =
Tricloroeteno (ugi/l) — = — = = 0 0 e
Hidrocarb Arométicos Policiclicos {pg/L) 0,10 — — = = == == —
Benzo(b)fluoranteno (ugiL) — — - — Ty 1] 0 =
Benzo(k)fluoranteno {(pg/L) — = = == = [} [ -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) — — = =1 e 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ugiL) — s e — — 0 0 =
Trihalometanos Tolais (pg/L) 100 - - — = = = =
Cloroférmic (ug/) — — - - — 0 [} =
Bromofdrmio {(ugl) == = = =5 L5 [) 0 =
Bromodiclorometano (ug/L) — — — = - [} 0 =
Dibremoclorometane (ug/L) - - — = - ) ) HS
Dose Indicativa (mSv/ano) 010 - - — s 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagdo) - — - — 0 1] —
R-Total (Bgit) 1,0 (Nivel vertficagioy — - - = 0 0 =
Radéo (Bq/l) 500 — — — 0 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — = 0 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagso:

o4 lod (2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Belo Horizonte 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N N.° Andlises % N.° N.° 3
Pardmetro {unidades) (VP;?;;?:::‘, Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anélises .:.A:?ﬂ':.:
I:';L.n.“ 18217 aoV.P doV.P. |Agendadas|Realizadas | °2'z2d2
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% ] 1 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,52 0,52 = — T 1 100% |
Aluminio (ug AVL) 200 2 S = — 0 0 =
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ aller. anormal ND. N.D. = = i) ] 700% |
N.*Colanias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal | N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade {(uS7cm, a 20 T) 2500 71,0 71,0 0 100% 1 1 100%
Closfridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 6,2 6,2 1 0% 1 1 100%
[Femo {ug Fe/L) 200 == = =y — ] ) ==
Mangan&s (ug MniL) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100% |
[Nitrato (mg NOS/L) 50 3.1 31 0 100% _ 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 —_ — — — o o —
[Oxidabilidade (mg OZ/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (F ator de diluigao) 3 <1 <1 0 700% E] ] 100% |
ahor, a ator de diluigao) 3 <1 <1 1 100% 7 7 100% |
Turvacao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménic (ug SbiL) 5,0 — _— — - 0 [ -
Arsénio (ug As/L) 10 = = = pe ] 0 =
Benzeno {ugh) 1.0 — — - - 0 ) —
Isenzo(a)pirano {ug/L) 0,010 — — — — o [] -
Boro (mg B/L) 1,0 — — — — 0 [ o
Bromalo (g BrO3/L) 10 = = = ] 0 =
Cadmio (ug Ca/l) 5,0 = = == = 0 0 ~=
Cilcio (mg Call) -— — — - — 0 [ -
Chumbo (g PoiL) 70 <3 <3 0 ~100% 1 1 100% |
Cianele (ug CN/L) 50 - — — — 0 ] -
Cobre (mg Cu/l) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio (g CriL) 50 = = = = 0 0 =
1,2-Diclorostano (ugl) 3,0 - — — — ) 0 —
Dureza Tolal (mg CaCOIL) — — — — — 0 [] —
Enterococos fecais (N/100m1) 0 0 0 0 100% 1 1 T00% |
Fluoreto (mg F/L) 15 - - — —_ 0 0 —
Magnésio (mg Mo/L) — — — — —_ 0 0 —
Mercirio (ug Hg/L) 10 — — = = 0 0 =
Niquel (ug NUL) 20 <5 <5 0 100% £ 1 100% |
Selénio (ug Se/l) 10 — —_ - — 0 [ —
Cloreto (mg CI/L) 250 = — - — 0 0 -
Sédio (mg Na/l) 200 — = == = [ 0 o
Sulfato (mg SOA4/L) 250 — = = = 0 ] e
Carbone Orglnico Total (mg Cit.) Sem alter. anomal - —_ — — 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroetsno (ug/L) 10 — — — — — — —
Tetraclorosteno (pg/L) — — — —_ — [] 0 =
Tricloroeteno (ug/L] = = = - - 0 0 —
Hidrocarb Aromdticos Paliciclicos (pg/L) 0,10 — - — - - — —
Benzo(b)fluoranteno (ugiL) — — — — == 0 [ e
Banzo(kifluoranteno (ug/L) — — — — — 0 [ —
Benzo(ghi)perilsno (pg/t) - — — - - 0 0 ~—
|indeno(1,2 3-cd)pireno (ug/L) - - —_ - - 0 0 —_
Trihalomstanos Totais (pg/L) 100 == — — — — — —
Clorofémmio (ugiL) — — — — — 0 0 —
Bromoférmio {(pg/l} - - — — - 0 0 —
Bromodiclorometano {ug/L) — —- - — — 0 0 —
Dibramoclerormatano {pg/L) — — — — — 0 4] —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) 0;11e Or if(i’::;'lo.:e <0,04 <0,04 0 _ 1 1 _
B-Total (Bq/L) 1",2 n(ttl\'c::; g;a <0,10 <0,10 _ 1 4 -
Radao (Bq/L) 500 40,8 40,8 0 100% 1 1 100%
.T?_esﬁcidas Totais (ug/l) 0,50 — — — — ] 0 -
Analises
ZAPE Data Colheita Causas incumprimento Medida tomadas ou a Impiementar
(AV.)
# Caracleristicas naturais # Nao foram tomadas medidas por nao haver
Belo Horizonte 19-11-2018 pH (hidrogeoldgicas) da origem de - fisco para a salide (parecer da AS ou por
Agua auséncia de parecer)

# InformagZo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificago
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

fl=0)

I

Data de publicagéo:
omtle3 (2049




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S3o Pedro do Sul

Edital n.® 4/2018

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Bordonhos 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N.° Anélises % N.® N.°
Parimetro (unidades) R e Minimo | Méximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anélises Pliutiices
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n.° 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coll {N/100ml) [}) [4] 0 [1] 100% 3 3 100% |
Bacterias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,66 — = 3 3 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - — — —_— 0 [] =y
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% T 1 100%
N.°Colonias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. -— — 1 i 100% |
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.G. N.D. — = E] 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 119 119 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — == ) [) =
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,58 <9,5 5,0 6,0 1 % ] 1 100% |
Ferro (ug Fell) 200 — — — — 0 0 -
Mangan&s (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100% |
Nitrato {(mg NO3/L) 50 14 1.4 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = 0 0 =
Oxidabilidade (mg OZ1L) 5,0 <2,0 <20 0 100% 1 1
[Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
[ Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 [] 100% 1 1 100%
Aniimbnio (l1g So/L) 5,0 — = - - 0 ] =
Arsénio {ug As/L) 10 = = = = 7] 0 —
|Benzeno (g} 1,0 = = = = ) 0 =
|Benzo(a)pirenc (ug/L) 0.010 = = = = 0 2 =
Boro (mg B/L) 1,0 — - - — 0 1) =
Bromato (pg BrO3/L) 10 - —— . =3 0 0 =t
Cédmio (ug Cd/L) 5.0 — — — == 0 0 —
Célcio (mg Call}) — i = = == 0 0 ==
Chumbo (ug Ph/L) 25 = = = = ) 2 -
Cianste (ug CN/L) 50 - = — == 0 0 =
Cobre (mg Cu/t) 2,0 =3 -5 = = i) 0 =
Cromio (ug CriL) — 50 = = = = 0 [ =
1,2-Dicloroetano {(ug/l} 3,0 - - == == 0 [] =
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - = == =5 0 0 =
Enterococos fecais (N/100ml) [] _ == -_ —_ 0 0 =
IFIuorelD (mg FIL) 15 = = = = ) 3 =
Magnésio (mg Mg/L) —_ — 5 == == ) 0 =
Mercirio {(ug Ho/L) 1,0 — = — — 0 0 —
Niquel (g NilL 20 = = = = 0 ] =
Salénio (ug Se/l) 10 — — — — 0 0 =
Cloreto (mg Cl/L) 250 = = = = ° ) =
Sédio (mg Na/L) 200 — = - = 0 [] =
Sulfato (mg SO4/L) 250 - e = g 0 0 s
Carbono Orgénico Total (mg CAL) Sem alter. anormal — — — —_ [] 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — — = == — == =
Tetracloroeteno (ugilL) = = - = = ) 0 =
Tricloroeteno (ug/L) —_ - L= — = ] ) =
Hidrocarb Arométicos Policiclicas (ug/L) 0,10 = = = = = = =
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) - - = - = 0 0 =
Benzo(kjfluoranteno (pg/L) —_ == - == == ) 0 —
Bsnzo(ghi)perileno (ugiL} - —_ — == Eys 0 0 =
indenc(1,2,3-cd)pireno (ugiL) — = = =, == 0 0 =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — - -z pess = TR
Cloroférmio (ug/L) = = = e = o 0 =
Bromofémio {(ug/L) — = = = == 3 0 =
Bromodiclorometane (ug/l) - - = = = [ ) —
Dibromoclorometano (ug/t) — — — = s 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — —_ - 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel veriticastio) — - — - ] 0 =
B-Total (Bqll) 1,0 (Nivel verfficaso) — = - = 0 ) s
RadZo (Ba/l) 500 — = = == 0 ) =
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 — = = == 0 o =
Analises
ZAPE Data Cotheita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
(AV.}
# Caracteristicas naturais # Nao foram tomadas medidas por nao haver
Bordonhos 05-12-2018 pH (hidrogeolégicas) da origem de - fisco para a saiide (parecer da AS ou por
4gua _auséncia de parecer

O vereador com competéncias delegadas;

M

Data de publicagao:

o4 lo3 [2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Candal

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
A N.° Anilises % N.° N.° _
Parimetro (unidades) Fompletice Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Analises | Anélises B e
{V.P.) fixado no AR (P Realizadas
DL n.° 162117 aoV.P do V.P. Ag F
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Baciérias Colfformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0 [1] — — 1 1 100%
Atuminio (ug Al'L) 200 =S = - — [] [] —
Amdnio (mg NH4/L) 0.50 <0,050 <0,050 0 100% 1 7 100% |
N.°Colenias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 76 76 —_ —_ 1 1 100%
N.°Colbnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 38 38 = = [ 1 100% |
Condutividade (pS/cm, a 20 ©) 2500 235 23,5 0 T00% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mf) ] — - - - 0 1] —
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5 e 59,5 59 5.9 1 0% 1 1 100%
Femo (g Fall) 200 — - — - 0 0 —_
angangs (pg Mn/L) — 50 <10 <10 0 T00% 7 i 100% |
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,8 1,8 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — — — ['] 0 —
Oxidabilidade (mg O2/T) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (F ator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
abor, a 25°C (Fator de dilui¢io) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvag@o (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5.0 — — —_ — 0 0 —
Arsénio (1g Av/L) 10 — - — — 0 [] -
| Benzeno (ugL) 1,0 — — — - [} [] —_—
| Banzo(a)pireno (ug/l) 0,010 — — — - 0 0 —
Boro (mg BAL) 1,0 — - —_ - 0 0 —
Bromato (ug BrO3/L) 10 = T = = ] 0 =
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 = I — = ] 0 =
Célkio (mg Ca/l) — — — — — '] 0 —_
Chumbo (ug Pbil) 25 — - —_ = 0 0 -
Ciansto (ug CN/L) 50 —_ — - - [} 0 —
Cobre (mg CulL) 2,0 — — - - 0 (1] —
Crémio {ug Cril) 50 — - — — [1] 0 -
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 - — — — 0 [ —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — — — — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100mi) 0 — — - — ] [] -
Fluoreto (myg F/L) 1.5 - - -~ = o 0 -
Magnésio (mg Mg/L) — — — — — 0 0 —
| Mercirio (ug Hg/L) 1,0 = — = = 0 ] =
Niquel (ug NirL) 20 - = = = 0 0 =
Selnio (ug Sell) 10 = = = = ] [ =5
Cloreto (mg CYL) 250 == — - = 0 0 —
Sédio {mg Na/L) 200 = = = = ] ) =
Sulfato (mg SO4/L) 250 = — — = 0 0 —
Carbono Orgénico Totat (mg C/L) Sem alter. anormal —_ — — — 0 [ —
Soma de Tetracloroeteno e Triclorosteno {g/L) 10 - — - - - — —
Tetracloroeteno (ug/l) — — - - — 0 0 —
Tricloreeteno {ug/L) — —_ - =S = ) ] —
Hid Arométicos Poli (g/l) 0,10 — = — - = -~ =
Benzo(b)fiuoranteno (ug/L) - - — — - [] 0 —
Benzo(k)ftuoranteno {ug/l) — — = - - [ 0 —
|Benzo{ghijperilens (ug/L) = = = = — 0 0 =
{indeno(1,2,3-cd)pirenc (ua/L) — — — — — 0 0 -
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 et == == - - ~— —
Cloroférmio (ug/L) = — — = — 0 0 —
Bromofénmio {ug/it) — — — — — 0 0 -
B [ g/L) = = = == = 0 0 =
Dibromoclorometano (ug/L) == — — - —_ 0 ) —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - 0 0 —
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nivel verificagtio) - — — -— 0 0 —
B-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificaio) a — — = 0 0 —
Radéo (BylL) 500 — B — s 0 0 B
Pasticidas Totais {pg/L} 0,50 - — - - ] 0 =
Anilises
ZAPE Data Colheita Causas incumprimento Medida tomadas ou a impfementar
{AV.)
) Lamcleﬁshcas nalrais 5 i {
Candal 05-11-2018 pH (hidnuge(:nk’:giél:;za da origem de - #;‘l::;zr:?:;:g:::z:ﬂ::sé":ze;:: g:én;m

2 Informagéo presente no porial da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Detectado

O vereador com competéncias delegadas; /V .

Data de publicagéo:

oulo (2019
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SAO
B%Dga Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de ) .
Sttt ks abastecimento do concelho de Szo Pedro do Sul Edital n.° 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Chousas 01 outubro a 31
dezembro
TR A N.* Andlises % N Anilises Ne % Andlises
|Parametro (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Méximo | superiores a0 | Gumprimento do | Agendad Andlises | Realizadas
DL n.° 162117 V.P VP, Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual {mg CI2/L) — 0,89 1,0 - —_ 2 2 100%
Aluminio (ug AlL) 200 140 140 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 [ 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ dter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 <) 2500 28,8 28,8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5895 5,6 56 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg ML) 50 <10 <10 o ~100% 1 7 100%
Nitrato (mg NO3/.} 50 4,0 4,0 [ 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg O2/1) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigéio) 3 <1 <1 4] 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigia) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g SbiL) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 o 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Caicio (mg Call) — 0,85 0,85 — = 1 1 100%
Chumbo (pg Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cu/l) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 ['] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,56 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Totel (mg CaCO3/L) — <6,0 <6,0 — —_— 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) o [ 0 0 100% 1 1 100%
[Fluoreto (mg F/L) 15 0,093 0,093 ) 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) — <0,50 <0,50 - —_ 1 1 100%
Mereurio (g Ha/l) 1,0 <0,30 <0,30 [1] 100% 1 1 100%
Niqusl (g Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Sell) 10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 17 17 0 100% 1 1 100%
Sadio (mg Na/l) 200 34 3.4 () 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 23 23 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anommal — — - — o o —_
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (u 10 <3 Ifglalor <3 {maior ° 100% 1 B 100%
) LQ)
Tetracloroatenc (pug/l) — <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L} — <0,_5 <0,5 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicas <0,005 <0,005
v o.10 (Maior LQ) (Maior LQ) o 100% 1 1 -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) = <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(Riluorantenc (/L) = <0,002 <0,002 = = [ 1 100% |
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — <0,004 <0,004 = — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 trg)amr <3 S;)alor ° 100% 1 1 _
Clorofdmio (pg/l) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromoftmio (ugiL} — <3 <3 -— — 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) — <3 <3 -— — 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L} == <3 <3 -— — 1 1 100%
Dase Indicativa {mSv/anc) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L) o.‘;l; (ﬁl:::;l ;e 0,04 o R _ 4 4 _
&-Tatal (Bat) 1‘;:,:;‘:;:'5:;’ <0,10 <0,10 0 - 1 1 -
Radao (Bg/L) 500 83,2 83,2 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Tatais L) <0,014 <0,014
(he/l) 050 (Maicr L) (Maior L) 0 100% 1 1 100%
Alacloro (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo (pg/L} 0,10 <0,014 <0,014 ] 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Analisas
ZAPE Data Coiheita Causas Incumprimento (AV.) Medida tomadas ou a implementar
¥ Caraclensicas namras ¥ N&S Toram lomadas medias por nao Naver |
Chousas 05-12-2018 pH {hidrogeoldgicas) da origem de . risco para a saide (parecer da AS ou por
4gua auséncia de parecer)

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Néo Detectado

Q vereador com competéncias delegadas;

)

Data de publicacéo:

oUles [2019

L4 v




SAO
PEDRO
DO SUL

0O TERMAIISMO

ot

Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Coelheira

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N N.° Andlises % N.° N.° s
Parametro (unidades) Lacamptrio Minimo | Méximo | Superiores |Cumprimento| Anslises | Anstises | % Andlises
{V.P.} fixado no I\ i o [~ ——— Realizadas
DL n.° 152117 aoV.P do V.P. ("]
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 [ 0 100% 1 1 100% |
Bacténias Coliformes (N/100ml) 0 13 13 1 0% 1 1 1009
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0 0 — = 1 1 100%
Aluminio {lig AVLY 200 = — — — 0 0 —
Aménio (mg NH4/L) 0,50 = - = = 0 0 =
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alter. anormal — — — - 0 0 =
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anomat — — - — 0 ) —
Condutividade (uS/om, a 20 T) 2500 — — — == 0 1] =
Clostridium perfringens (N/100ml) [ — — - - 0 [} i
Cor (mg PtColl.) 20 = = = = 0 Q =
pH (E. Sorensen) 26,5e 59,5 — — — - 0 0 ==
Ferro (ug Fell) 200 = = — L ) o —
Manganés (g Mn/L) 50 — — - = ) 0 =53
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — — — 0 0 -
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 —_ - = = 0 0 ==
Oxidahilidade (mg O2/L) 50 —_ = = = 0 ] %%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigio) 3 — — = _ (1] [ =
Sabor, a 25°C (Falar de diluigio) 3 — —_ - - 1] 0 &
Turvago (UNT) 4 = == = =] ) ) =
[Antiménio (g SbIL) 5.0 = = = = ) 0 =
Arsénio (g Asil) 10 - — - = 0 ) A
Benzeno (ug/l) 1,0 — - = - 0 [ ==
Benzo(ajpireno (ug/L) 0,010 - - - e 0 0 =
Boro (mg B/L) 1,0 - — —_ = 0 0 =
Bromate (ug BrO3/L) 10 — — — — 0 0 =
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 = = = = ° ) =
Gékcio (mg Carl) = = — - = = ) ] ==
Chumbo (ug Pb/L) 25 —_ — —_ - 0 ) e
Cianeto {ug CN/L) 50 = = ~ = ) ) =3
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — — — 0 0 g
Crémio (g Cril) 50 = - - - 0 [ —
1,2-Dicloroetano (ug/) 30 = - = = 0 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L} — = =53 = ] 0 =
Entﬂooocos fecais (N/100mi) 0 e — =% [} 0 5
Fluoreto (mg F/L) 1.5 = — - — ] 0 =
Magnésio (g Mg/L) = = - = = o o =
Mercirio {ug Hg/L) 1,0 - = — - 0 0 -
Niquel (g NirL) 20 — = — = 0 [] =
Selénio (ug Ser) 10 — — - — 0 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 - - - = [) [) B
Sédio (mg Na/t) 200 == — = - 0 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - — i 0 0 —
Carbono Crgéinico Tolal (mg C/L) Sem after. anormal - - —= == 0 [} Sy
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — - - - e AT =
Tetracloroateno (ug/L) — - — = o [} 0 —=
Tricloroeteno (ug/L. — == = - == 0 0 ==
Higi Araméticos Policiclicos (pg/L) 0,10 — - o = = = =
B (ugl) — - — - — [] [ —
B ot (WglL) = — == — - [ 0 —
réenzmqhi)peri!ono {ug/L) — —_ == -— = 0 0 =
|Indena(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — == - =5 = 0 [ cr
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 — 2 == = = 5K =
Cloroférmio (ugi) = = = = = ] ) =
Bromoférmio {ug/L) —_— - e —_ e 0 [’} =
Bromodiclorometano (ug/L) - — = - = [ 0 ==
Dibromoclorometano (ug/L) — — - = T 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - —_ ) ) =
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nived verificagdic) — — — —_ (] 0 —
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificagic) — — —_ —-— 0 0 -
Radéo (Bgll) 500 — - — — 0 0 —
Pasticidas Totais (ug/L) 0,50 = = =T = ) ) =
Analines
ZAPE Data Colheita €ausas incumprimentc Veriteagdo Msdida tomadas ou a implementar
{AV.)
Coelheira 05-11-2018 csozzen:::: # Falr:raazn: r::;‘t;ma de 20-11-2018 # Correcdo do fu;:;r:;::)mu do sistema de

#Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

P i

Data de publicagéo:
oUlo3 (2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Covas do Rio

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
. N.° Andlises % NE Ne
Parametro (unidades) FErmetaeo [ Mmimb Miximo | Superiores |Cumprimento| Anélises | Anglises |7 Ardlises
{V.P.) fixado no . Realizadas
DL n.° 162117 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 Z 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100% |
Desinfectante residual (mg GI2/L) = 0,30 0,52 == = 2 2 100% |
Aluminio (ug Al't) 200 — = — = [] [] =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 | <0,0 0 100% 7 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — = 1 1 100% |
N.°Colbnias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —_— — 1 1 100%
Condulvidade (pS/cm, a 20 ©) 2500 ~ 38,4 384 0 100% 1 T 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - - = ] [1] s
Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5e 59,5 55 55 T 0% 1 7 100% |
Ferro (g Fe/l) 200 = = = = 0 7 =
Mangangs (pg Mn/L) 50 20 20 0 700% 1 1 100% |
'Nitrato (mg NO3/L) 50 12 1.2 0 700% 1 1 T00% |
Nitrito (mg NO2/L) B50 = 2 = — [ 0 s
Oxidabilidade (mg O2/1) 5,0 <20 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <7 [4] 100% [] ] 100% |
T, a 25°C (Falor de diluigao) 3 <1 < 0 100% 1 T 100% |
Turvagdo (UNT) 7 <0,3 <0.3 0 100% il 1 100% |
Antiménio (g SHIL) 5,0 = = == = 0 ) =
Arsénio (g As/L) 10 - — = - 0 0 =
Benzeno (ug/l) 1,0 == - e — 0 0 —
|§=n20(a)pimno (Hgll) 0,010 _ - 7 = 0 ] =
Boro (mg B/L) 1,0 = —_ - — [ 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — —-— — 0 0 =
Cédmio (ug CdiL) 5,0 = = = = 0 0 =
Calcio (mg Call} - - = — = 0 0 =
Chumbo (ug PbiL) 25 — — E - 0 [] =
Cianeto (ug CNAL) 50 — e = — 0 0 =
Cobre (mg Cufl) 2,0 = - = = 0 0 =
Crémio (ug CriLy 50 — = - = ] 0 o
1,2-Dicloroetanc (ug/l) 3.0 3 <2 = = ) o =
Dureza Total (mg CaCO3/L) - — - == = [] 0 =
Enterococos fecais (N/100mi) '] — — — — 0 0 =
Fluoreto (mg F/L)} 1.5 - - — —_ 0 ) =
Magnésio (mg Mgil) — — — — —_ 0 0 =
Mercirio (pg Ho/l) 1,0 — - = —_ 0 [ =
Niquel (ug Ni/L) 20 = = = = 0 0 A=
Selénio (ug Se/L) 10 =0 = s =T 0 0 =
Cloreto (mg CilL) 250 = == = = ] 0 =
Sodio (mg Na/l) 200 == — - — 0 0 -
Suffato (mg SO4/L) 250 = = = s o o =
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — — - — 0 ] —_
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — —_ — a5 - — =
Tetracloroeteno (ug/L) - — - _ == 0 0 =
Tricloroeteno (pg/L) T, =0 = = — (] 0 =
Hidrocarb Arométicos Policiclicos (g/L) 0,10 — — — = = = e
Benzo(b)fluorantens (ug/L) — = - — = Q 0 ==
IB"-- o(k)fl {ug/l) — - — — — 0 0 =
|B perileno (ugiL) — = = = = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) - — — - = 0 0 s
Trihalomelanos Totaig (ug/L) 100 — - — == = i =
Cloroformio (ug/L) - - - = — 0 0 e
Bromoférmio (ug/L) — —_ - — - 0 [ =
Bromodiclorometano (ug/L) — = - — = 0 o =
Dibromoclorometano (pg/L} — — - T == 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - — [ [} —
Alfa-total (Bq/L) 0,10 @ivel verificagic) - = -_— 0 0 it
B-Total (Ba/l) 1,0 Miival varificasss) - — — — 0 [] -
Raddo (Bo/L) 500 — — — — [} 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 = = = siy 0 0 =
Analises
ZA PE Data Colhelta Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
(AN
¥ Caraclensiicas naluras : —
Covas do Rio 17-12-2018 pH (mdmgemagi;;:_)a da origem de ";‘:::::’::';::;:::;":;‘:;‘é";:i’:z': c’;‘;"‘

# Informag@o presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas; /’/.

=3

.

Data de publicagéo:

o403 (2019




= SAO
‘iﬁ 5%358 Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de T
- abastecimento do concelho de S3o0 Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Covélo 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N.° Anélises % N.° N.°
Par@metro (unidades) Rarsmires Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Anélises Anidlises Fegnalisas
{V.P.} fixado no Realizadas
DL n° 162117 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bacténas Collformes (N/100ml) [4] 0 0 0 100% 2 2 100%
i (mg CI2/L) — 0,05 0,16 —_ — 2 2 100%
Aluminio (g AVL) 700 - =3 — = o 0 =
Amanio (mg NH4/L) 0,50 | <0050 | <0,050 ] 100% 1 1 100% |
N °Col6mas 22°C (N/ml a 22"C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
[N-°Coldnias 36°C (NJmi a 36°C) s/ alter. anormai| _ N.D. ND. — — 1 1 ~100% |
Condutividade (pS/cm, a 20 ) ~2500 29,6 29,6 [1] 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml} [} — — — - ] o —
Cor {mg PtCo/L} 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e £9,5 6,4 6,4 1 0% 1 1 100%
Ferro (g Fe/l) 200 —_ — — — 0 o -
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <10 <1,0 0 100% i il 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - — — 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 T00% _ 1 7 100% |
[Chelro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% T 7 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluico) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sbil) 5,0 — — —_ — 0 [ —
Arsénio (ug As/L) 10 —_ — - - 0 [] —
rﬁenzeno (ugil) 1,0 — — — — 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 —_ - — — 0 0 -
Boro (mg BAL) 1,0 - — — - 0 0 =
Bromato (ug BrO3n) 10 - — — — 0 D —
Céddmio (ug CdiL) 5,0 — - — — 0 0 —
Ciicio (mg Cail) = = = - = 0 [ e
Chumbo (g PbiL) 25 = == = = 0 0 =
Cianeta (ug CNALY 50 — - — — 0 0 —
Cobre (mg CuL) 2,0 = = = = ] 0 —
Cromio (ug Cril) 50 — = = = 0 0 =
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 — - — — 0 0 -
Dureza Total {mg CaCO3/L) — — — — - 0 (] -
Enterococos fecais (N/100ml) [] — - = ~ 0 0 —
Fluoreto (mg F/L) 15 = = T — 0 0 =
Magnésio (mg Mg/L) — — — — - 0 0 -
Mercirio (ug Ho/L) 1,0 £ a - o= 0 [] =
Niguel (g NifL) 20 == = = = ] 0 =
Selénio (g Se/l) 10 — — — — 0 ] —
Cloreto (mg CUL) 250 = = == = 0 [] =
Sédio (mg Nait) 200 - — — — 0 0 -
Sulfato (mg SO4/L} 250 — - - — 1] 0 —
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem alter anormal —_ — — — [} 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugiL) 10 — — — — - — -
Tetrackirosteno (ug/l) - = = x = 0 0 =
Triclorosteno (ug/L) — - - - — 0 0 —
Hid Aromiticos Policlclicos (ig/L) 0,10 — — — — — — —
Benzao(b)fiuoranteno (pgl) - - = — = 0 0 =
Benzo(k)f (8 = - = = = 0 0 -
[Benzo(ghhperiieno (ugiLy — = — — — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) - — - — — 0 ] —
Trinalometanos Totais (ug/L) 100 - — — — e — -
Clorofémio (ugrL) — — — - — [ 0 —
Bromoférmio (ugil) - — — - — 0 0 -
Bromoditiorometano (ugil) — — — — — 0 0 —
Dibromociorometano (ug/L) — - - e — 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - — - — 0 0 -
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagio} = = = - 0 0 =
R-Total (Bq/L) 1,0 (Nivel verificsgsio) == = - = 0 0 =
Radéo (Byll) 500 — — — = 0 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — — - [} 0 —
Analises
ZAPE Data Colheita Causas incumprimento Medida tomadas ou a Implementar
AV,
W Caraclensicas namrais — ¥ =G Toram lomadas medidas por Nao Naver |
Covélo 05-12-2018 pH (hidrogeoldgicas) da origem de - fisco para a saude (parecer da AS ou por
égua auséncia de parecer)

# Informagio presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagio

N.D._Nao Detectado

Data de publicagéo:

O vereador com competéncias delegadas; // ~

=7 oM(o3 (2019
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Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S0 Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cruzeiro/lgreja

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anélises % N.° N.°
Pardmetro (unidades) nigeamieied Minimo Miéximo | Superiores | Cumprimento| Anilises | Anslises I AI-IS"SQS
(‘I,D.E-) 'j’;‘;‘:‘";o ao V.P do V.P. Agendadas| Realizad. Redizadas
n,
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Baciérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 T 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,35 0,35 — - i 1 T00%
Aluminio (g AVL) 200 = = = = ) [ ==
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <D,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
[N.°Colonias 22°C (N/ml & 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.*Colbnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100% |
Condutividade (pS/cm, a 20 ©) 2500 a7 471 [1] 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) [ — —_— - == 7] [ =i
Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 @ <9,5 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 T — xe e o ) =—
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
INftrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 == = = = [ [ =
'Oxidabilidade (mg O2JL) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigAo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (F ator de dlluigA0) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
Turvagao (UNT) L3 0.9 0,9 0 100% 1 7 100% |
Antiménio (ug SbiL) 5.0 - =5 — == 0 0 —
Arsénio (ug AS/L) 10 = = = = [ [ =
Benzeno (ug/l) 1,0 = - — s 0 ) =
Benzo{a)pireno (pg/l) 0,010 — — — - 0 ] ==
Boro (mg BAL) 1,0 — — — — 0 [] =,
Bromato (ug BrO3/1) 10 — - = = 0 0 =
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 — = — — [ 0 =
Cdleio (mg Call) - —_ — —_ - 0 0 =
Chumbo (ug PbiL) 25 = =3 = 0 ) =
Cianeto (ug CNIL) 50 — — = — 0 0 ==
Cobre (mg Cufl.) 2,0 — — - = 0 ] =
Crémio (ug CriL} 50 — = = = 0 0 F
1,2-Diclorostiano (pg/l) 3,0 = = = = 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - = —_ [] [1] =
Enterococos fecais (N/100mtb) 0 —_ = —_ =y ] 0 —
[Fiuoreto {mg FiL) 1,5 — - — - ] 0 =
Magnésio (mg Mg/L) —_ s = e = [] 0 =T
[Mercirio (g Ho/L) 1,0 = = = = 0 ) ==
Niquel (ug NifL) 20 — = = == [} [ =
Selénio (ug Se/l) 10 - - — — 0 0 ==
Cloreto (mg CUL) 250 = = = = 0 0 =
Sédio (mg Na/l) 200 —_— — - — 0 [ —
Sulfato (mg SO4/L) 250 = == = = [] [ =
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — - — — 0 [] -
Soma de Tetracloroetenc e Triclorosteno (ug/l) 10 - — — = =3 =5 =
Tetracloroeteno (pg/l) — — e - = 0 0 —
Tricloroeteno (pg/l) — = o = — ° 0 =
Hid aticas Policiclicos (ug/L) 0,10 - L =2 = = = =
8 )i {(ugh) = - = — — 0 0 -
Benzo(k)flucranteno (pg/L) — = = - = [) [) P
Benzo(ghi)perileno (ug/l) —_ —_ — — = [} ) s
|Indeno(1,2,3-cd)pirenc {(ug/L) — — - — - o 0 =
Trhalometanos Totais (ug/L) 100 e — — - — = =
Clorofdmmio (ug/L) — = s =S = 0 0 e
Bromoférmio (ug/L) - _— - = = 0 ) —
Bromodiclorometano {ug/l) - — - — —_ 0 ) =
Dibromociorometano (ug/L) — — - = = 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - A - = [] 0 =
Alfa-total (Bg/l.) 0,10 (Nivel verificacsio) - — - — [] ] —
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificagdio) - — - — 0 [) =
Radéo (Bq/L) 500 - — = — 0 0 =
|Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - = == 0 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._N#&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

N

Data de publicagdo:
oYloa[2019
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Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Ervilhal

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

Carbone Orgénice Total {mg C/L)

Sem alter anormal

Soma de Tetricloroeteno & Tricloroeteno (ug/L)

10

Tetracloroetenc (ug/)

Tricloraeteno (ug/L}

(g

Benzo(b)flucranteno (ug/L)

|Benzo(k)fluoranteno (ugil)

Benzo{ghi)perilena (pg/L)

| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugil)

Trihalometanos Totais (ug/L)

Cloroformie (uglL)

Bromofémio (ug/L)

Bromodiclorometano (ug/L)

Dibromoclerometano (ug/L)

Dose Indicativa (mSv/ano)

0,10

Alfa-total (Ba/L )

0,10 (Nivel verificagiio)

dezembro
Valor
. N.° Anilises % N.° N.° y
|Parametro (unidades) AL Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anilises Baralzes
{V.P.} fixado no a0 VP do V.P 1N TV | Realizadas
DL n.° 162/17 i N = I
[Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 [ 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0,08 | 0,98 — — T 1 100% |
Aluminio (g AVL) 200 - —_ — — [] 0 —
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Coldnias 22°C (N/fml a 22°C) s/ aller. anormal N.D. N.D. —_ — 1 1 100%
N-3Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. -~ — k] 1 100%
Condufividade (pSicm, a 20 T) 2500 60,2 60,2 0 T00% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — - — — [] 0 —
Cor (mg PtColL) 20 < <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 € 59,5 6.7 6,7 [} 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 — — —_ — 0 o —
Manganés (g Mn/L) 50 <10 <10 0 T00% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 32 3,2 0 100% 1 1 100%
Nitrito {mg NO2/L) 0,50 — — — —- 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 7 1 100% |
Turvacéo (UNT) 4 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg SbiL) 5,0 - - —_ — [] 0 -
Arsénio (ug As/L) 10 - — — — 0 0 -
Benzeno (ugiL) 1,0 — — — [] 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0.010 — — - — 0 [} —
Boro (mg B/L) 1,0 — - — — 0 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 = — — — ] ] -
Céadmio (ug CdiL) 5,0 — — — — [ 0 —
Célcio (mg Call) — - - — — [ 0 —
Chumbo (ug Pb/L) 25 = = - = o ] =
Ciansto (pg CN/L) 50 — — - — 0 0 -
Cobre (mg Cu/l.) 2,0 —_ - — - 0 0 -
Cromio (g Cril) 50 —_— — — - 0 ] -
1,2-Dicloroetano (ugi) 3,0 — — — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — — - — [] 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 - — — — 0 0 —
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — - ~ 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — — — — — 0 [ —
Mercirio (pg Ho/L) 1,0 — — — — 0 0 —
Nique) (g NEL 20 = = = = 0 0 =
Selénio (ug Se/L) 10 — = - = [] 0 -
Cloreto (mg CUL) 250 - - — — 0 ] -
Sédio (mg Na/L) 200 - — —_ — 0 0 -
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - - — 0 [] —_
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

elo|slo|ele|o|alo| | |o|e|alo| | |a]|s] |

B-Total (Bq/L) 1,0 (uivel verificagdc) 7 —: = = =
Radéo (Bq/l) 500 - = = = =
Pasticidas Totais (ug/L) 0,50 = = = =— =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacéio
N.D._N&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas; /Z/ :

Data de publicagao:
oM(e3 2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul Edital n.° 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ferreiros 01 outubro a 31
dezembro
Valor
. N.° Anilises % N.° N.° r
Pardmetro (unidades) Garambyico Minimo Mixime | Superiores |Cumpri to] Anali Andli % Ar."“'s”
{V.P.} fixado no = Realizadas
DL n.° 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coll (N/100ml) 0 0 0 0 T00% F3 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mI) 0 0 0 0 100% 2 2 100% |
Desinfeclante residual (mg GIZ/L) = 0,13 0,19 = e 2 2 100% |
Aluminio (ug AUL) 200 — —_ — 0 [] =
Aindnio (mg NH4/L) 0,50 <0,060 | <0,050 0 ~100% k] 1 100%
N.°Coldnias 22°C (N\/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.C. — — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100% |
Condutividade (ps/cm, a 20 ) 2500 750 | 750 0 ~100% E] 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — — — Q 0 —
Cor (mg PtColl) 20 <5 ~ <5 4 100% 1 1 100% |
pH (E. S¢ ) 26,5 € 9,5 6.3 6.3 1 0% 1 1 100% |
Ferro (ug Fell) 200 = = = = 0 ] =
Manganés (pg MriL) 50 <10 <10 0 100% i 1 ~ 100% |
[ Nitrato (mg NOGIL) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100% |
Nitrito (mg NO2/L} 0,50 = = = == ] 0 =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <20 0 100% 1 1 100% |
[Cheira, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <A [} 100% 1 1 ~100% |
[Sabor, a 25°C (F-ator de AlUIGA0) 3 <1 <1 ] 700% 1 1 100% |
Turvagao (UNT) 4 <0.3 <03 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sbi/L) 5,0 — — - = 0 [} =
Arsénio (ig As/L) 10 — — - — 0 [] =
Benzeno (ug/L) 1,0 = — =x) o 0 [ ==
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 —_ =, = — 0 ) =
Boro (mg BAL) 1,0 — — = = 0 0 ~
Bromato {ug BrO3/L) 10 = = = — ) o =
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 - = = = ) [) =
Calcia (mg Ca/l) = == = = — ) 0 ==
Chumbo {(ug PbiL) 25 — - - — [) 0 =
Cianeto (g CNA} 50 — — e EE 0 ] ==
Cobre (mg Cu/L) 2,0 5 = = == 0 0 -
Crémio (ug Cr/L) 50 — —_ = = ) 0 -
1,2-Dicleroeiano (ug/t) 3,0 - - == alex 0 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) = = = = = o o =
|Enterococos fecais (IN/100mi) 0 — — - - [ 0 =
|_Fluoreb (mg FIL) 115 =, — — = [} 0 =
Magnésio (mg Mg/L) - —_ == == = 0 [ =
Mercirio {ug Hg/L) 1,0 — — — —_ 0 0 =
Niquel (ug NifL) 20 — — = — 0 0 =
Selénio (ug Se/l) 10 —-— — e = 0 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 = - = = 0 ) =
Sédio {mg Na/L) 200 = = — = 0 0 —
Sulfato (mg SC4/L) 250 — == =T = 0 0 =
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem alter. anomal — - - — [ [ -
Soma de T e Trick (ug/L) 10 — — = - = = ==
Tetracloroeteno (ug/l) — = = — = 0 0 =
Tricloroeteno (ug/L} — 2 = — = ] [} 7=
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 - — — —_ = P G
Benzo(b)fluoranieno (ug/L) —_ = = == = ] 0 =
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - - . — = 0 0 =
Benzo{ghi)perileno (ug/L) — -— P == P 0 0 o
indena(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - — - —_ = 0 0 =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — == —- — — — -
Cloroférmio (ug/L) —_ = == = 0 0 ==
Bromoeformio (ug/L) — — - L = 0 0 =
Bromodiclorometano (ug/L) — - - — = ) 0 =
Dibromoclarometano (ug/L) - - = - = 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - == — - 0 0 —
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagiio) - — —_ — [} 0 =
|R-Total (Bq/L) 1,0 (Nivel verificacio) — — - — 0 0 =
Radéo (By/L) 500 — — — - 0 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 —_ = == - 0 0 =
Analises
ZA PE Data Colheita Causas incumprimento Medida tomadas ou a implementar
FTEACIERScas naluran AL ¥ TG Toram Tomanas MEamas por naw Faver |
Ferreiros 05-12-2018 pH (hidrogeologicas) da origem de - fisco para a salide (parecer da AS ou por
agua __ausénciadoparecer) |

#Informago presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo

N.D._Néo Detectado

Data de publicagéo:
O vereador com competéncias delegadas;

/,,/.,-—.—7 oM (e3[2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sdo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

# Informagéio presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas:

27

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Covas do Monte 01 outubro a 31
dezembro
Valor
L N.° Andlises % N.° N.° ’
Pardmetro (unidades) FiamaRsico Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Analises B rases
(V.P.) fixado no Realizadas
DL ne 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N7/700ml) 0 1] 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes {N/100mf) [4] 0 [1] [¢] 100% 2 2 100%
| Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,77 = — 2 P 100% |
Aluminio (ug AKL) 200 — — = - [ ] =
Amonio (mg NH4/L) 050 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
N-*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anorma) N.D. N.D. — — 1 1 100% |
N.°Coldnias 3 (N/ml a 36°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condulividade (pS/cm, a 20 ) 2500 42,4 424 0 100% i 7 “100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — — 0 [] —
Cor (mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100% ] 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e 59,5 5.0 5,0 1 0% 1 1 100%
lFerrc {ug Fe/t) 200 — — — = [] [} =5
ManganZs (ug MniL) 50 18 18 0 100 i 1 100% |
[Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <70 0 100% E] 1 100% |
Nitrito (mg NOZ/L) ) = = = = (] ) =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% _ 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
| Sabor, a 25°C (Fator de diliigao) 3 < <1 ] 100% 7 T 100% |
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0.3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug ShiL) 50 = = = S 0 0 we
Arsénio (pg As/L) 10 — - — = 0 ] =
Benzeno (ug/l) 1.0 == = = = 0 0 ==
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — s == e 0 0 =
Boro (mg B/L) 1,0 — — — — 0 0 =
Bromato (ug BrO3n) 10 — —_— —_ o [} ) —
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — — - — ) 0 T
Célcio (mg Call) = = — — == ) b} =%
Chumbo (g PbiL) 25 = = = = 0 2 =
Cianeto (ug CN/L) 50 — - = —_ 1] 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — — —_— = 0 0 =
Crémio (ug Cril) 50 = = = = 0 0 =
1,2-Dicloroetane (ugiL) 3.0 — == =z e 0 [) =
Dureza Total (mg CaCO3/L) e == = T3 = [) ) i
Enterococos fecais (N/100ml) '] —_ — - — 0 0 =
Fluoreio (mg F/L) 1,5 - - — = [} [ =
|Magnésio (mg Mg/L) - =g == = = Q 0 =
Meareiria (ug Hg/L) 1,0 _ = - — ] ] o
Niquel (ug NilL) 20 = = = = 0 0 =
Selénio (ug Se/l) 10 — — - —_ D 0 =
Cloreto (mg Cl/L) 250 = = = = ) ) =
Sadio (mg NalL) 200 — — — = 0 o =
Sulfato (mg SO4/L) 250 -~ — - - 0 0 —
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem alter. anomal — — - - 0 0 —
Soma de Tetraclorceteno e Tricloroeteno {ugit) 10 — — i — = = =
Tetracloroeteno (ug/L) - - - —_ — ) [} FiEs
Triclorosteno (ug/L} = == = = == 0 ] e
Hidrocarb Aromditicos Policiclicos (ug/L) 0,10 = = = = == = =
Benzo(b)fluoranteno (ugl) — — = — = 0 ) T
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - = = asi — ) 0 =
Benzo(ghi)psrileno (ug/L) — = = - == 0 0 —
indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) = — - — - 0 ) =
Trihalometanos Totais (ug/L} 100 — —_ = E = = =
Clorofémio (ug/l.) = = == = — ) 0 —
Bromoférmio {ug/L) — - =) AT == 0 0 =
Bromediclarometano (ug/L) — — - — = 0 0 ==
Dibromoclorometano (ua/l) — — — - —; 0 0 ==
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — - — — [} 0 —_
Alfa-total (Bq/L ) 0,10 (Nive! vesificag o) _ - — — 0 [} -
B-Total (Bq/L) 1,0 quivet verificago) — — — — 0 0 -
Radéa (Ba/L) 500 = — =T i o 0 =
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 — — — - a 0 =
Analises
ZA PE Data Colheita Causas mcumprimento Medida tomadas ou a implementar
AV,
FTaratienshicas naturars — ¥ 1140 Toram lomanas Mearias por nao Tiaver |
Fantanério de Covas do Monte 17-12-2018 pH (hidrogaolégicas) da origem de - fisco para a saiide (parecer da AS ou por
Agua auséncia de parecer)

Data de publicagao:

o4(e3 /2019
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Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Covelas (Rivelas) 01 outubro a 31
dezembro
Valor
h N.° Andlises % N.° N.° -
Pardmetro {unidades) Paramitico Minimo Miéximo | Supericres |Cumprimento| Anélises | Andlises % A'?ﬂ's's
{V.P.} fixado no = Realizadas
DL n.° 162/17 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Cali (N/100mi) 0 0 0 100% 2 2 ~100% |
Bactérias Coliformes (N/100m) 0 0 50 1 50% 2 2 100% |
Desinfectante residual (mg Ci2/L) — 0,05 0,05 — — 2 2 100%
Aluminio (ug AllL) 200 - — — — 0 0 —
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colonias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 9 9 — — 1 1 100%
N.*Colonias 36°C (N/ml a 36°C) ¢/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 T) 2500 47,3 47,3 0 100% 1 1 100% |
Closiridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% T 1 100% |
Cor (mg PiCo/L}) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e =95 5,7 5.7 k] 0% 1 1 100%
Ferro {ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Mangangs (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 i) 100%
[Nitrato (mg NO3IL) 50 <1,0 <1.0 0 100% 7 i 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0.50 — — — — [] [] —
[Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% 7 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <] <1 0 100% 1 1 100% |
Sabor, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 [s] 100% 1 1 100%
Antimbnio (ug SbiL) 5,0 - — — — 0 0 —
Arsénio (Mg As/L) 10 — - = - [ 0 —
Benzeno (ug/t) 1,0 — —_ — 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 —_ — - — (] 0 -
Boro (mg B/L) 1,0 — - = 0 0 —
Bromato {ug BrO3/L) 10 — — - - [} 0 —
Cadmio {ug CdiL) 5.0 = — - — [ 0 —
Cilcio {mg Ca/L) - - — = — 0 0 —
Chumbo (pg Pbil) 10 <3 <3 [1] 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 - — — — [] (] —
Cobre (mg Cu/l} 20 <0,010 <D,010 Q 100% 1 1 100%
Crémio (ug CriL) 50 — - — — [ 0 -
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 — — — - [} 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — — 0 0 —-
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 [ 100% 1 1 100% |
Fluoreto (mg FIL) 15 o = =3 = 0 0 =
Magnésio (mg Mg/L) — - — - — 0 0 —
| Merctirio (jrg Hg/L) 1.0 - — — — 0 4] —
Niquel (ug NiL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (g Se/l) 10 — — — — 0 0 —
Cloreto (mg GU/L) 250 - — - — 0 0 —
Sédio (mg Na/L) 200 — - — — 0 0 -
Suffato (mg SO4/L) 250 — - — — 0 [] —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — - — — 0 [ —
Soma de Tetraclorosteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 —_ — - — — — -
Tetraclorosteno (ug/L) — — - — = 0 0 —
Tricloroeteno (ug/L) — — - — — ] 0 —
Hidk icos Policiclicos (pg/l) 0.10 — — — — - - _—
Benzo(b)fuoranteno (ug/L} — —_ — — — 0 0 -
Benze(k)fiuoranteno (Mg/L) - = - — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - = = == — [} 0 —
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - - — — — 0 0 ==
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — = - - = - i
Cloroférmio (ugiL) - — — - — [ 0 -
Bromofdmia (ug/l) — — - = - 0 0 -
Bromadiclorometano (ug/L) —_— — - — — 0 [ =
| Dibromoclorometano (ug/L) — — — — — 0 ] =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) O;;e? if(iggfélo(;e <0,04 <0,04 0 _ 1 1 _
R-Total (Bq/L) 1",2 n(ftl\lcl;; ;l)e <010 <0,10 0 _ 1 1 .
Radéo (Bg/L) 500 98,3 98,3 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 e — — — 0 [] —
Analisss
ZAPE Data Colheita €Causas Incumprimento Medida tornadas ou a implementar
(AN
Fomanid Covelas i il I el Il R e
¥ Caracienslicas Narirams W Wao foram 1omanas medwas por naa haver |
Fontandric de Covelas (Rivelas) 05-12-2018 pH {hidrogeologicas) da origem de - risco para a saude (parecer da AS ou por
dgua ausénciadeparecer) |

# Informagdo presente no porial da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

=

Data de publicagao:
o4lo3/z01q




-
= SAO
w PD|EOD§LOIL Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de o
chm o s abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Entroncamento 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N.° Anélises % N.° N.° .
Parémetro (unidades) Rpacsmstico Minimo Maximo | Superiores |Cumpri t Andli Andli =
Y Mxadoe ao V.P do V.P Agendadas| Realizadas Reellrcens
DL n.* 182117 1 —_
Escherichia Coli (N/100ml) 0 [1] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CIZ/L) —_ 0,70 0,70 — — 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 e = = == ) ) =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,650 <0,050 0 100% 1 1 106%_‘
N.*Colénias 22°C (N/ml & 22°C) s/ alier. anormal N.D. ND. — — 1 T 100% |
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Conduiividade (uSicm, a20 ©) | 2800 155 155 0 100% 1 i 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — — [] ) —
Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100% ] 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5 € 9,5 6,5 6,5 [4] 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 — =3 s = o o =
Manganés {(pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 12 12 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L}) 0,50 = = = i o ] =
ﬁxidablildade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigan) 3 <1 <1 [1] ~100% 7 1 100% |
TurvagBo (UNT) 4 0,5 0.5 0 100% 1 1 100% |
Antiménio (g Sh/L) 5,0 - = i = 0 0 —
Arsénio (lig AvL) 10 = = = = 0 [] =
Benzeno (ug/L) 1,0 — — = = [ 0 =
Fenzm)pireno o) 0,010 = = = = S 0 =
Boro (mg B/L) 1,0 -_ = — = 0 0 ==
|Bromate (ug BrO3/L) 10 = - = = ) 0 ==
Céadmio (ug Cd/L) 5,0 — —_ — - 7] 0 e
Cilclo (mg Call) —-— _ - = - [} 0 =
Chumbo (ug Pbi) 25 — —_ —_ — 0 ] =2
Cianeto (ug CN/L) 50 = - = - 0 0 e
Cobre (mg Cuil) 2,0 = = — =F 0 0 =
Cromio {ug CriL)} 50 = = - =t 0 ) ==
1,2-Dicloroetano (ug/lL) 3.0 = == = — 0 ) =3
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - — =5 0 0 =
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — — 2 - [} 0 =
Fluoreto (mg F/L) 1.5 — — — — 0 [) ==
Magnésio (mg Mg/L) — — - - = ) [ =
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 — — = - o 0 =
Niquel (ug Ni/L) 20 - — — - 0 0 -
Selénio (pg Se/l) 10 — — - — 0 0 =
Cloreto (mg CVL)_ 250 — -_ == e ) [] T
Sédia (mg NalL) 200 = == = = 2 ) =
|Surfato (mg SO4IL) 250 == — = o ] [] -
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anommal — - - — [) 0 —
Soma de Tetracloroelenc e Triclorosteno (ug/L) 10 — — — — — — =
Tetracloroeteno {pg/l} — - — — —_ [] [) —
Tricloroeteno (ug/L) — = —_ — == 0 0 ==
Hidracarb Arométicos F (ugll) 0,10 = = — = = =5 =
Benzo(b)fiucranteno (ug/L} —_ — - = — [ ) —
Benzo(kfluoranteno (ugiL) — - — — = ) 0 =
Benzo(ghiperifeno (ug/L) — — — - — 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — - — = 0 [ ZZ
Trihalometanos Tofais (ug/L) 100 — - - T — £ =
Clorofémio (ught.) — - = == — 0 0 =
Bromwofémio (ug/L) - —_ e = i 0 0 —
Bromodiclorometano (pg/L) — — - - — 0 0 =
Dibromoclorometano (ug/L) — - - — — 0 0 -
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 = - = = 0 0 -
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel varificaghio) - ™ — — 0 [} —
R-Total (Ba/L} 1,0 (Nival verificacaio) — - - = 0 0 =
Radio (Bg/L) 500 — = - — 0 (] —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — — Ehs 0 ] —
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificag&o
N.D._Nao Detectado
Data de publicagdo:
O vereador com competéncias delegadas; N
P s oufo3 /2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Fermantelos

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
3 v";'. N.° Anilises % N.° LR L
Pardmetro (unidades) afamStrise Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Analises | Andlises " i
{V.P.) fixado no 20 V.P doV.p R A Realizad Realizadas
DL n.° 152117 ) ul .
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Baciérias Colformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,17 0,17 — — 1 1 100% |
Aluminio (ug AVL) 200 = o= —- = 0 0 =
Amdnio (mg NHA/L) ~ 0,50 = = = = 0 0 =
N.*Coiénias 22°C (N/m) a 22°C) Sem alter. anommal — - . - 0 0 —
N-“Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal e = = = ] 0 =
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 = = o == 0 0 =,
Clostridium perfringens (N/100ml) 1] — — - = o 0 ™
Cor (mg PtColl) 20 — — — 0 0 -
pH (E. Sorensen) 26,5 e 59,5 —_ = = = 0 0 =
[Ferro g Ferly 200 = = = = 7 o =
Manganés (ug Mn/L) 50 - £ o = 0 0 ==
Nitrato (mg NO3/L) 50 == — = — 0 0 =
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - = = 0 [] —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 = = — = ) ) oy
Cheiro, a 25°C (Fator de diluico) 3 — — — - 0 0 =
Sabor, a 25°C (Fatar de diluigio) 3 = = = = ) 0 =
Turvagdio (UNT) 4 — — — — [ 0 —
Antiménio (g ShiL) 5.0 — = = = ) 0 =
Arsénio (g AsiL) 10 — = —_ — 0 0 =
Benzeno (ugi) 1,0 — == — = ] 0 -
[Ee_nzo(a)pirano (ug/L} 0,010 - — - - 1) 0 =
|Boro (mg BL) 1,0 = — = =3, 0 0 =
Bromato (ug BrO3n.) 10 — — -_ — [} 0 —
Cédmio (ug Cdit) 5,0 = - — = 0 0 =
Ciicio {mg Cal) — — — — — 0 [] -—
Chumbo {ug PbiL) 25 — — — — 0 0 =
Cianeto (ug CN/L) 50 —_ — — = 0 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 —_ — -— — 0 0 ==
Crémio (g Cr/L) 50 = = = == [ 0 -
1,2-Dicloroetano (ugil) 3,0 — - — — [] 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) - — = == = [) 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) ] — — - = 0 [} =
Fluoreto (mg ﬁ) 1,5 =i = — = 0 0 =
Magnssio (mg Mg/L) = — — — 0 0 —
Merciirio (ug Hg/L) 10 = = = = 0 0 =3
Niquel {ug NiL) 20 — — = —_ 1] 0 =
Sslénio {ug Seil) 10 - = = == 0 ) ==
Cloreto (mg Cl/L) 250 - — — —_ 0 0 =
Sédio (mg NaiL) 200 = = = = 0 ) =
Sulfato (mg SO4/L) 250 = = £= - 0 [ =
Carbona Orgénico Total (mg C/L) Sem aiter. anormal - - = = 0 ) 5
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - — T = — 322 ==
Tefraclorosteno (ug/L) - — —_ = = ] [} =
Triclorceteno (pg/L; —_ = - ek == 1] [} =
Hidrocarb A P (Mg/L) 0,10 = — o = = = =
Benzo(b¥fluoranteno (ugil) - - T = = [ [} TS
Banza{k)flucranteno (ug/L) —_— — — —_ = [] ] =
Benza(ghi)perileno (ug/L) = — - - = 0 [ =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - —-— = = " ] 0 =
Trihalometanos Totais (g/L) 100 = = — = - = =
Clorofémio (lgiL) — =5 = =5 = ) 0 =
o (ugl) = = — — 0 0 —
Bromodiclorometano (ig/L) — — - - = 0 [} =
Dibromoclorometanc (ug/L) — - — — <L 0 [} =
Dose Indicativa (mSv/ano}) 0,10 - — = - 1) 0 =
Alfa-total (Bq/L) 0,10 (Nivet verificagdic) - —_ - = 0 0 =
R-Total (Bg/l) 1,0 (Nivel verificagsio) =E = = = ) )
Radéo (Bgll) 500 - - B — 0 [] —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — - p— 0 ) =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectade

O vereador com competéncias delegadas:

i

Data de publicagéo:

eYloz]2049




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Figueiredo de Alva

4.° TRIMESTRE 2018
01 autubro a 31

dezembro
Valor
Paramétrico N.° Andlises % N.° N.° % Anélises
Pardmetro (unidades) Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento| Analises | Anélises
WEAYDITIE ao V.P do V.P Agendadas| Realizadas Rl
DL n.° 162117 g -
[Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Baciérias Coliformes (N/100ml) 0 0 [} 0 100% 1 k] 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0.84 0,54 — — 1 T 100% |
Aluminio (pg AVL) 200 = T = = 0 ) =
Amébnio (mg NHA/L) 0,50 = - = = 0 0 =
N.°Colénias ZFE(NIWI a22°C) Sem alter. anormal —- - — - [} [ —
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal — — _ — ] [ —
Condutividade (uS/cm, a 20 ) 2500 — — = - 0 [) 7
Ciostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — = 0 0 sii
Cor (mg PtCorL) 20 — - — — 0 ] 2Lz
pH (E. Sorensen) 26,5595 - = = = 0 0 —
Ferro (g Fe/l) 200 = = = = 0 0 —
Manganés (ug Mn/L) 50 = — — = 0 0 =
Nitrato {mg NO3/L) 50 — —_ i = 0 0 ==
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = e = = 0 0 -
Oxidabilidade {mg 02/L) 5,0 = = — = ) ) =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 = = =3 = ) ) =r
Sabor, a 25°C (Fator de diluigio) 3 - —_ — = 0 ) =
Turvagio (UNT) 4 —_— — -— - 0 0 =
Antiménio (g Sb/l) 50 = = =) e 0 0 =
Arsénio (ug As/L) 10 — — == = Q 0 =
Benzeno (ugi.) 1,0 - — = - 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L} 0,010 —_ — — - ] [ —~
Boro (mg Bit) 1,0 — — - — 0 [} =5
Bromato (g BrO3/L) 10 — — — -~ 1] [ =
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 — = —-— o 0 0 ==
Ciilcio (mg Ca/L) = - = - = [] 0 =
Chumbe (kg PbiL) 25 — — — = 0 0 s
Cianeto (upg CN/L) 50 — — = — 0 0 =F
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — — — 0 0 =
Crémio (ug CriL) 50 — = == = 0 [ =
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 = == = 0 ] =
Dureza Total (mg CaCO3/L) - = — = 0 0 =
I:E_r@meocos fecais (N/100ml) 0 — — — = [ 0 —
Fluoreto (mg FIL) 15 = = = = 0 ) =
Magnésio (mg Mg/L) = = = 28 = 0 ) ==
Mercurio {11 Ho/L) 1.0 = - £ =3 [ [} =
Niquel (g Ni’L) 20 — - — — 0 0 =
Selénio (g Se/l) 10 = = = = 0 0 =
Cloreto (mg CIL) 250 — —_ - - 0 0 =
Sédio {mg Na/L} 200 — —_ — — 0 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 - = = = 0 0 =
Carbono Organico Total (mg Cil) Sem alter. anomal - — o = 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugiL) 10 — — - — = o] A
Tetracleroeteno (ug/L) — = = =5 ETE 0 [} =
Tricloroateno (ug/L) - == e — T 0 0 =
Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 — — = — = = =
Benzo{b)fiuoranteno (pg/L) — = = p— = 0 0 o=
Benzo{K)fluoranteno (ug/L) - — — - = 0 0 s
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — — - = = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno {(pgiL) - = — == — 0 ) =
Trinalometanos Totais (ug/L) 300 = = = = = = =
Cloroférmio (WgiL) - = — = = [} 0 =
Bromoformio (ug/L) — — — — = 0 0 —
Bromodiclorometano (ug/L) - - — == = 0 0 =
Dibromocloromstano (ug/L) — - — - - 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 010 - — — — 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel vertficacsic) — = — = ) [ =T
B-Total (Bg/L) 1,0 fiivel verificado) ~ - — - 0 0 —
Raddo (Bg/L) 500 - = = = 0 0 =
Pestficidas Totais (ug/L) 0,50 = = - = 0 0 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas; // .

— 1

Data de publicagéo:
oUloz 2019




PED
A oS0

Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sdo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Fragoselas

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anilises % N.° N.° =
Parimetro (unidades) Paramétrico | \nimo | Maximo | Superiores |Cumprimento| Anifises | Anafises |% Andlises
({V.P.} fixado no ane oo oo 00" | Realizadas
DL n° 16217 ao V.P do V.P. g
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100% |
Bactérias Colfformes (N/100m) 1 0 2 1 50% 2 2 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,40 . i 2 2 100% |
Aluminic (g AN 200 =: = = = o 0 =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 - — — = 0 [ =
N.*Colénias 22°C (N/ml 8 22°C) Sem alter anormal = = = — 0 0 =
N_*Colénias 36°C (N/md a 36°C) Sem alteranormal = = = = 0 0 —
Condufividade (1S/cm, a 20 T) 2500 = = = = ] ) =
Clostridium perfringens (N/100m) ] — — — - 0 [ ==
Cor (mg PtCol) 20 = — — _— ] [] =
pH (E. Sorensen) 26,5 e 59,5 — — - — 0 ] ==
Fenro (g Fell) 200 = = = = 0 [ .
Manganés (ug Mn/L) 50 = - = = 0 0 2
Nitrato {mg NO3/L) 50 —_ -_ — = 0 [} =
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = — = 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — — e = [) 0 =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 = = R -- 0 ] =
Sabor, a 25°C (Falor de diluigiio) 3 — — = == 0 [] ==
Turvagio (UNT) 4 —_ —_ == = 0 D =7
Antiménio (g SbiL) 5,0 = = = = ) ) =
Arsénio (Ug AsiL) 10 = = = = ] ) —
Benzeno (ugiL) 1,0 = - = = 0 ] -
Benzo(a)pireno (ugi.) 0,010 = = = - ) ] =
Boro (mg BiL) 1,0 — — E= == ) 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — - = Q 0 =
Cadmio (ug CdiL) 5.0 - - =S — 0 0 =
Célcie (mg Carl) — — — - = 0 0 .
Chumbo (ug PbiL) 25 = o T = 0 ) =
Cianeto (g CNAL) 50 - 1 = = ) 0 T
Cobre (mg CulL} 2,0 e — = = 0 ] —
Crémio (ug Cr) 50 - - = - 0 ] —
1,2-Dicleroetano (ug/L) 3,0 - = == = 0 ] ==
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - =~ == = 0 [ =
Enterococos fecais (N/100ml) o - — — - 0 [ =3
Fluoreto (my F/L) 1.5 = - = = ) 0 o5
tMugnéaio (mg Mgil) == = = =3 = [} ) =
Merciirio (g Hg/l) 1,0 — == = — 0 [] —
Niquel (g Ni/L) 20 — — - — 1] 0 =
Selénio {ug Seil) 10 = P = — [ ] =
Cloreto (mg CI/L) 250 = = = = 0 ) =
Sédio (mg Na/l) 200 == — = = 0 0 P
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - - — 0 ] e
Carbono Orghnico Total (mg C/L) Sem alter anormal — - — — 0 0 ==
Soma de Tetraclorosteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - — = —_ — = ==
Tetracloroeteno (ugil) — = = = par ) ) =
Tricloroateno (pg/L) - —_ = == P 0 7] s
Hid| Arométicas Poli (Mg/L) 0,10 - = = == = = —
Benzo(b)fluoranteno (ug/) — - = = ey 0 0 =
Benzo(k)fiuoranteno (ug/L) - — - = — [ 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — — — - — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) — — — = = 0 ) =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — = = = = = =
Cloroférmio (ug/L) - - = = 2 ] 0 =
Bromofdrmio (pg/L) — = — = 0 0 =
Bromodiclorometano (pg/L) — - = = = 0 [ =
Dibromociorometano (ug/L) - - — e = 0 ) =
Dose Indicativa (mSviano) 0,10 — — = = 0 0 —
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nivet verificagac) — i - == 0 [ =
R-Total (By/L) 1,0 (Nive) verificagiic) == = & R 0 o =
Radéo (Bal) 500 —_ - = v [ 0 i
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 e = = = 0 0 =
Analises
ZA PE Data Colheita Paramatro Causas incumprimento Verificagao Medida tomadas ou a implementar
{AY.)
Fontanério de Fragoselas 22-10-2018 i iy # R segade 1a-112018 | #Comesdodo oo doisifieme da

# Informagdio presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

P

Data de publicagéo:
oUlo3 2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Paredes

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

Carbono Orgénico Total (mg C/L)

Sem alter. anormal

Soma de Tetracloroateno e Tricloroetens (ug/L)

10

Tetracloroeteno (pg/L)

Tricloroeteno (pg/L)

Hidt ey a Baliniel,
F P

(ug/L)

B b)fi (ugh)

Benzo(k)fluoranteno (ug/L)

Benzo(ghi)perileno (ug/L)

Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L)

Trihalometanos Totais (ug/L)

Cloroférmio {(pg/L)

Bromofomio (pg/L)

Bromodiclorometano (ug/L)

| Dibromoclorometano (ug/L)

Dose Indicativa (mSv/ano)

0,10

Alfa-total (Bo/L.)

0,10 (Nivel verificagsic)

B-Total (Ba/L)

1,0 ivel verificago)

Radio (Bg/l)

500

olc|o|lo|o|ole|aele| | |o|a|olo]| ] |o|e] |

dezembro
Valor
N.° Anilises % N.° N.° .
Parametro (unidades) LTI 1S Minimo Miaximo | Superiores pri to] Andli Andli s
(V.P.) fixado no . Realizadas
DL n.° 162/17 ao V.P doV.P Agendadas| Realizadas
Escherichia Goh (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes (N/100ml) [1) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CIZ/L) — ~ 0,05 0,05 — — 2 2 700% |
Aluminia (g AVL) 200 — — — — 0 1] —
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colnias 22°C (N/ml & 22°C} s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade {Sicm, a 2500 33,1 33,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — - — — 0 ] —
Cor (mg PICo/lL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5295 6,6 6,6 4] 100% 1 1 100%
Fermo (ug Feil) 200 - —_ — — [ o —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100% |
Nitrito {(mg NO2/L) 0,50 — — — — 0 0 -
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C {Fator de dilulgao) 3 <1 <1 0 100% T ] ~ 100% |
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 [] 100% 1 1 100%
Antiménio {ug SbiL) 5.0 — — — — 0 [] -
Arsénia (g As/L) 10 _ -~ — - 0 0 —
I-_éenzenn (ug/L) 1,0 —_ — .- - 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — — — 0 0 —
Boro (myg BAL) 1,0 = - == = 0 0 —
Bromato (ug BrO2/L) 10 — - - - (] o —_
Céidmio (ug Cd/L) 5,0 — — - — 0 0 -
Cilcio (mg Call) = e = — == 0 [} =
Chumbo (ug Pbit) 25 — — — - 0 [] -
Gianeta (ug CNAL) 50 — — — - 1] [) —
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — - - — [ [} —
Cromio (ug Crit) 50 — - — - ] 0 -
1,2-Dicloroetano {pg/) 3.0 —_ — - - 0 0 —
|Dureza Total (mg CaCO3/L) = e — = — 0 D —
Enterococos fecais (N/100m1) 0 — - — - 0 ] —
Flucreto (mg FIL) 15 = = =- = 0 ) =
Magnésio (mg Mg/L) — - - - — [] 0 —
Merciirio (ug Hg/L) 1,0 T - = — o 0 o=
Niquef (ug Ni/lL) 20 — - — — [} 0 -
Salénio (up Se/l) 10 — — - - [] 0 -
Cloreto (mg CUIL) _ 250 = = = s- 0 0 =
Sédio (mg Na/L) 200 — - - — 0 ] -
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 —
0 0
0
]
[]
0
0
0
[]
[
0
0
[
0
0
[
[]

Pesticidas Totais (ug/L)

0,50

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéio
N.D._N&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

=7

Data de publicagso:
oY lo 3[2019




Controlo da qualidade da d4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S8o Pedro do Sul

Edital n.© 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Pedreira 01 outubro a 31
dezembro
Valor
q N.° Andlises % N.° N.°
Paradmetro {unidades) fargnsties Minimo Miximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anilises QLI
{V.P.} fixado no ” Realizadas
DL n.° 16217 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bacténias Coifformes {N/100ml) [4) [1] ] 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) —_ 0,46 0,83 —_ —_ 2 2 100%
Aluminio (g AVL) 200 = — = — ] 0 —
Amdnio (mg NH4/L) — 0,50 <0,060 | <0,050 0 100% 1 1 100% |
[N *Coldnias 22°C (N/ml & 22°C) s/ aller. anormal| _ N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 ©) — 2500 30,1 30,1 4 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100mi) 1] 1] [1] 0 100% 1 ] 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% _ 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e<9,5 55 5,5 1 0% 1 1 100%
Ferro (g Fell} 200 s = - ] [] T
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% £l 1 100%
[Nitrato (mg NOSIL) 50 <1,0 <1,0 0 100% 7 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0.50 = = — = 0 0 s
[Oxidabilidade (mg OZ/L) 5,0 <20 <2,0 i 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 <1 <1 0 100% k) 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) ] <0,3 <0,3 0 100% ] T 700% |
Antiménio (ug Sbil) 5,0 - — — — [] 0 =
Arsénio (ug AsL) 10 = = = — [] 0 =
Benzeno (ugA) 1,0 — — - — 0 0 —
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - — - — 0 0 —
Boro (mg BIL) 1,0 — — 0 0 —
Bromato (ug BrO3/L) 10 - — — — 0 0 —
Cadmio (ug Cdli) 5,0 = = == — 0 ] =
Célcio (mg Ca/l) — = = = —_ 0 0 =
Chumbo (ug Pb/L) 10 4 4 [4] 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CNAL) ) = = = = [] ] =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,029 0,029 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug CriL) 50 = = = 0 0 =
1,2-Dicloroetano (giL) 3,0 == = = = 0 [] =
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - — - — 0 0 -
Enterococos fecais (N/100ml) 0 [ [+] 100% 1 1 100%
Fluorato {mg F/L) 1.5 — — —_ - 0 0 —
Magnésio {mg Mg/L) - — — - — 0 0 —
Merclrio (ug Hg/L) 1.0 - — - - 0 [ -
[Niquel (pg Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/L) 10 — —_ — —_ [} o —
Cloreto (mg CVL) 250 - — — — 0 0 —
Sédio (mg Na/l) 200 = — = — 1 [ -
Suffato (mg SO4/L) 250 - = = = 2 [] =
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter, anormal — — - — [] [ -
Soma de Tatracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - — - — — — -
Tetracloroeteno (ugiL) - - - — — o [] —
Tricloroeteno (ug/L) - — — — - 0 0 =
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 — — - — — - —
Benzo(b)fiucrantano (ugl) — - — = — ] 0 —_
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - — — — - 0 0 —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - — - — - 0 D —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) — — — — = 0 0 =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — — = = —
Cloroférmio (ug/l) = = - — = 0 0 =
Bromoférmio (ugl) - — - — - 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/l) — - — — — 0 0 =
Dibromociorometana {pg/L) = - — —_ = 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 5] 100% 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) o;:e?-ii('l':;‘go(;e <0,04 <0,04 0 _ 1 1 _
R-Total (Bq/L} 1‘;2r$£; :)e <0,10 <0,10 _ 1 1 _
Fad&o (Bq/L) 500 65,9 | 659 0 100% 1 1 100% |
Pesticidas Totais {(ug/L) 0.50 — — - a 0 —_
Analiges
ZAPE Data Colheita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a Implementar
(A.V.)
# Caracteristicas naturais # Néo foram tomadas medidas por ndo haver
Fontanério de Pedreira 05-12-2018 pH (hidrogeologicas) da origem de - risco para a saide (parecer da AS au por
Agua auséncia de parecer}

# Informac@o presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacéo
N.D._N&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

=

Data de publicagéo:

o4le3[2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Vilarinho - Séo Cristévao Lafl

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
q N.° Andlises % N.? N.°
Pardmetro (unidades) LG Minimo Méximo | Superiores | Cumprimento| Anidlises Anidlises it A'}‘““s
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n.° 162117 acV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 1] 0 0 100% ~ 2 Z 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 8 >100 2 0% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) —_ 0 0,05 — — 2 2 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - — — — 0 0 —
Aménio (mg NH4/L) 0,50 - — = = 0 0 =
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alter. anormal = - =< — 0 0 =
N.°Colbnias 36°C {N/ml a 36°C) Sem alter. anormal — — — — '] 0 —
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 — — - = [} 0 -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 = = = = (] D =
Cor (mg PtCo/L) 20 — = = = o [ =
Lglj (E. Sorensen) 26,5 59,5 = = = = [ [ =
Ferro (g Fell) 200 = = = = 0 0 =
Manganés (ug Mn/L) — 50 = = = = 0 0 -
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — — — 0 0 -
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = o 1} =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 - == _— — 0 0 =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluj 3 = = = = o 0 =
Sabor, a 25°C (Fator de diluigio) 3 o = = = 0 0 =
Turvagdia (UNT) 4 = == = = 0 0 =
Antiménio (ug SbiL) 5,0 — — — — 0 0 =
Arsénio (ug As/L) 10 — — e — 0 0 —
Benzeno (ugl) 1,0 =5 =5 = = 0 0 ==
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — — — 0 0 -
|§70 (mg BIL) 10 = = = = 0 o =
Bromato (g BrO3/L) 10 = = = = 0 ) =
Céadmio (ug Cd/L) 50 — = = = 0 ) =
Calcio {mg Call) — = - — [] [ =
Chumbo (g Pb/L) 25 = - = = 0 0 —
Cianeto (ug CN/L) 50 -— = oy = 0 0 I,
Cobre (mg CulL) 2,0 = = = = [ 0 ~
Cromio (ug Cril) 50 — — — — 0 0 —
1,2-Dicloroetano {pgfl) 3,0 — - — — 0 [) —
Dureza Toial (mg CaCO3/L) — s A — - 0 [} =
Enlerococos fecais (N/100ml) 0 — — — = 0 [} =
Flugreto (mg F/L) 1,5 = == = = 0 (] —
Magnésio (mg Mg/L) — == = = — 0 0 =
Mercario (g Hg/L) 1,0 — — — — 0 0 =
Niquel (ug Ni/L) 20 — - == = 0 0 =
Salénio (ug Se/l) 10 - — — -— [] 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 — — — — 0 0 —
Sédio (mg Na/l) 200 = = = — [)] [ ==
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - - 0 D ==
Carbono Organico Tatal (mg C/L) Sem alter anormal — - — — 1] 0 -
Soma de Tetracloroeleno e Tricloroeteno {(ug/L) 10 —_ — - = - =
Tetracloroeteno (pg/L) — = = —= = 0 [ ==
Tricloroeteno (ug/L) - == E = = 0 0 =
Hidrocarbanetos Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 = = = = = =
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) —_ — = —_ —_— 0 0 =
rBunzo.k)ﬂuuranlano (ng/L) - = - = = 0 0 =
3 perilenc (ug/L) = = = = = 0 o =
Indeno(1,2,3-cd)pireno {(uo/t) — = — == = 0 0 o
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 —_ = = == = = =
Cloroférmio (ug/L) — = = = = ) r =
Bromoférmio (Hg/L) - = = s = 0 0 —
Bromodiclorometano {ug/L} — - — = — [} 0 =
Dibremoclorometano (ug/L) — - — — = 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 —_— — —_ — 0 ]
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificaclio) — — - — 0 [} E
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificagio) — —_ — - 0 0 =
Radéic (Bq/L) 500 - - = = 0 0 =
Pasticidas Totais (pg/l) 0.50 - — == <E 0 0 =
Analises
ZAPE Data Colheita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
(AW}
Fontanrio de Vilarinho - Séo Cristévéo Lafges 01-10-2018 Bactarias | #D pilioaanll I TRRIPT # Carrezho de dossgem de reggents o
Fontandrio de Vilarinho - S3o Cristévéo Lafges 05-12-2018 S S e 17122018 | ¥ Comesdo dofuncionamento da sistema de
# Informagio presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado
Data de publicagio:
O vereador com competéncias delegadas;
/V ] oY lea [2019




SAO
PEDRO
DO SUL

%

Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sdo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fujaco

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Analises % N.° N.°
Parametro (unidades) Fapumstrioo Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anélises e Ar,éllsas
{V.P.) fixade no Realizadas
DL n.° 16217 aoV.P do V.P. Agendadas| Reallzadas

[Escherichia Coll (\/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
[Bactérias Coliformes (N/100m) 0 0 0 0 100% 1 7 100% |
Desinfectante residual {mg Cl2/Lj — 0,45 0,45 = — 1 1 100%
Aluminio {(ug AVL) 200 <20 < 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —_ — 1 1 100%
N.°Col6nias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — —_ 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 ©) 2500 130 1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 ] 0 0 T00% i E] T00% |
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 @ £9,5 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
(Nitrato (mg NOS/L) — 50 13 13 0 100% 1 1 100% |
INftrito (mg NOZ/L) 0,50 | <0,020 | <0,020 0 100% 1 7 100%
[Cxidabilidade (mg OZ/L) 5.0 <2,0 <20 [ 100% 7 7 700%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 T00% |
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 0.3 0.3 [1] 100% 7 7 100%
Antimonio (ug Sb/L) 5.0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug AsiL) 10 2 2 [] 100% 1 7 T00% |
[Benzeno (g/l) 1.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
'Boro (mg BIL) 1.0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 T00%
Bromato (pg Er03IL) 10 <5 <5 [¢] 100% 1 1 100%
Cadmio (pg Cd/L) 5,0 <1.0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio {mg Ca/l) — 14 14 -— — 1 1 100%
Chumbo (ug PbiL) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Clanelo (ug CN/L) 50 <10 <10 [1] —100% ] 1 T00%
Cobre (mg Cu/l) 2,0 <0,010 <0,010 0 100! 1 1 100%
Crémio (ug Cril) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1.2-Dicloroetano {(ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 [¢] 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) —_ 44 44 — — 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 [§] 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L}) — 2,3 2,3 — —_ 1 1 100%
Mercurio (ig Hg/L) 1,0 —<0,30 <0,30 0 T00% 1 ] 100% |
Niquel (pg NVL) 20 <5 <5 0 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 8,0 8,0 0 100% 1 1 100%
Sodio (mg Na/l) 200 7.2 7.2 [} 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 15 15 D 100% 1 1 100%
Carbano Organico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — — — - 0 ] —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (4 10 <3 I(_tgilior <3 ,Srg?ior 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/L) = <3 <3 — —_ 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) — <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos { <0,005 <0,005

3 0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! 1 -
Benzo{b)fluoranteno (pgiL} - <0,005 <0,005 o — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,002 <0,002 - — 1 1 100%
Benzo(ghiperileno (ug/L) — <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — <0,004 <0,004 = — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 I(Baior <3 (maior 0 100% 1 1 .

) LQ)

Cloroférmic (ugiL) — <3 <3 — -— 1 1 100%
Bromofémio (ug/L) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) o <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromocloromatans (ug/L) — <3 <3 — - 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) oce?'h(’l':;‘go‘;e <0,04 <0,04 0 _ 1 5 _
R-Total (Bq/L) 1\[,2 rft?c:;; od)e <0,10 <010 0 _ 1 1 _
Radao (Bq/L) 500 14,3 14,3 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ugfl) 0,50 - - - = [ 0 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagcao
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

P

Data de publicagéo:
culuz|2019




= SAO
;1‘“{?" B%)ga Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de L
W o mucn abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Gralheira 01 outubro a 31
dezembro
Valor
. N.° Anélises % N.° N.°
Parametro (unidades) papitioo Minimo Miximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anilises jid Arréllsos
{V.P.} fixado no Realizadas
DL n.° 182117 ao V.P do V.P, Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 1] 0 0 100% 2 2 100%
[BactErias Colformes (N/100mi) 0 [ 0 0 100% 2 2 3
Desinfectante residual {mg CI2/L) — 0,10 0,26 — — 2 2 100% |
| Aluminio (g AVL) 200 — — —_ — 0 0 ==
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% 1 T 100% |
N-°Colonias 22°C (N/ml a 22°G) s/ aller. anormal N.D. ND. — — 7 1 100% |
N.5Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — K] 1 100%
Condufividade (pS/cm, a 20 T) 2500 35,4 35,4 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mli) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
[Cor (mg PICO/L) 20 <5 <5 4 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5 ¢ 9,5 7.1 7.1 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 _ = — — o [] —
Manganés (ug Mn/L) ~ 50 <10 <10 0 100% 1 1 100% |
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 [1] 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L.) 0,50 — — — — ] 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 Q 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <t <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 [1] 100% 1 1 100%
Antiménio (4 SbiL) 5.0 = = = = [ [ =
|Arsénio (ug AsiL) 10 — — — - 0 0 —
Benzeno (pgi) 1,0 - — - — 0 0 —
Benzo(a)pireno {ug/l) 0,010 — — — — 0 1] —
Boro (mg B/L) 1,0 — — - 0 () -
Bromato (ug Broait) 10 — = - = 0 0 —
Cédmio (ug CdiL) 5,0 - — - — 0 0 -
Cékio (mg Call) = S - = = 0 0 -
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 e — - — [] 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,022 0,022 0 100% 1 1 100%
Crimio (ug Cril) 50 — - — — [} 0 -
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 = — - — 0 1] —
Dureza Tota! (mg CaCO3/L) - — — — 0 ] —
[Enterococos fecais (N/100mi) 0 0 0 100% 1 q 100% |
[Fiuoreto (mg FIL) 5 zi = — 0 (] =
Magnésio (mg Mg/L) — - — - — 0 [ —
[Mercirio (12g Hy/L) 1.0 — - — — 0 ] -
[Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Salénio (ug Se/l) 10 - — - — [} [] —
Cloreto {mg CUL) 250 - — — — 0 0 —
Sédio (mg NalL) ~ 200 = = = = 0 0 =
Sulfato (mg SO41L) 250 - — - — ] [] —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — - — — [} [} —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — - — —_ e — -
Tetraclorosteno (ug/L) — —- - — — ] 0 -
Tricloroetano {ug/L} — — — - — [] [] —
Hid A icos F [ 0,10 - - — — - - —
Benzo(b)fuoranteno (pg/L) — — - — — ) 0 —
Benzo(kjfluoranteno (pg/t) —_ - — — - 0 0 -
Benzo{ghi}perileno (sg/L) — —_ - — — 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) — — — - — 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/l) 100 - - - — — o —
Cloroférmio (pgil) — — - — — 0 0 -
[Bromof&mio (ugl) — — — — — 0 0 —
Bromediclorometano (ug/L) — - — - — 0 ] =
Dibromoclorometano (ug/L) — — — = — 0 ] -
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 [1] 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L 0,10 (Nivel de
(Bo/L) verificaéio) 0,30 0,30 [} e 1 1 —_
R-Total (Ba/l) 1‘;2 n(fl_:;l;; g)e <0.10 <010 _ 1 1 _
Radéao (Bq/L) 500 23,8 23,8 Q 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0.50 = = = = 0 0 =

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Wttt

Data de publicagao:
oUle3[2049




SAO
PEDRO

Controlo da qualidade da dgua de consumo nas zonas de

DO SUL - - :
o TS abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.© 4/2018
Valor
N.° Anilises % N N.°
Parimetro (unidades) om0 ,| Minimo | Miximo | Superiorss |Cumprimento| Ansiises | Analises | Andlises
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n° 16217 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
[Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 7 1 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 T 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 1,32 1,32 — — 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - —_ — — [} [)
Amodnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
[N.°Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100% |
IN.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — g 1 7 100%
Condufividade (uS/cm, a 20 ©) ~2500 66,8 | 66,8 0 100% 1 ] —100% |
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 — — — — 0 0 -
Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 [1] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 6,9 6,9 [¢] 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 - o - = (] [ —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
[Nitralo (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 T T00%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = ] 0 =
|Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 ~100% |
Cheiro, a 2 Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% ] 1 100% |
[Sabor, a 25°C (Fator de diluicac) 3 < <1 [ 100% 1 1 100% |
Turvagao (UNT) 4 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug S-b_lL) 5.0 — = -— - [i] ) =
Arsénio (ug As/L) 10 = — - - ] 0 =
Benzeno (ug/l} 1,0 — — — - [] 0 =
Benzo(a)pireno (ugil) 0,010 —_ — -_— p— [] 7] =
Boro (mg B/L) 1,0 —_ = — = 0 ) ==
Bromato (ug BrO3/L) 10 — - — — 0 [} T
Cadmio (ug CdiL) 50 - - = - 0 ] =
Calcio (mg Cail.) — - — = — 0 ] =
Chumbo (ug PbL) 25 — — = = 0 [] =
Cianeto (ug CNAL) 50 — - = == [ 1] =¥
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — — = - 0 0 =
Crémio (ug Cr/L) 50 - — — —_ 0 0 ==
1,2-Dicloroetano (pgiL) 3.0 — - — ms 0 ) ==
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - == — [ 0 =
Enterococos fecais (N/100ml} 0 = — - — [] 0 —
Fluoreto (mg F/L) 15 e — — — [} 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — = - = e 0 0 =5
| Mercdrio (ug Hg/L) 1,0 —_ — — - 0 0 -
Niquel (ug NifL) 20 — — - S ) ] ==
Sslénio {ug Se/l) 10 - - — — ] 0 =
Cloreto (mg CIL) 250 - — — = [] ) =%
Sodio (mg Na/L) 200 — = = = 0 ] =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - — — ] ) ==
Carbono Organico Total {mg C/L) Sem alter anormal - — — - 0 [ =
Soma de Tetraclorosteno e Tricloreeteno {pg/l) 10 — — — — — = =
Tetraclorceteno {pg/l) = =3 FeA T — ) ) =
Triclorosteno (ug/l) —_ -— — = = [) ) =T
Hid A Paliciclicos (pgiL) 0,10 == = = = = = =
Benzo(b)fluorantena (pgiL) = == = = == 0 ) =
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) — = = — = ) ) =
Benzo(ghi}perileno {ug/L) — - _ - = 0 1) =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) - = i — = [ ) [#
Trihalometanos Totais (ugfL) 100 — - = e e - e
Clorefémmio (ug/i) — e —_ == —_ 0 0 =
Bromoefémmio {pg/L) — = = == AL © ) ==
Bromodiclorometane (ug/L) — — — e p— [) 0 =
Dibromocloremetano {pg/L) — - — - - ] 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - —_ 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel variicagao) - - — — 0 ) e
R-Total (Bg/L) 1,0 (ke verificaciio) - — = — 0 [} =
Radéo (Bq/l) 500 - — — - 0 [ =
Peslicidas Totais {(ug/L) 0,50 — — = = 0 0 —

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas

[}

i

Data de publicagéo:
oMlo3 2009




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
®
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Landeira “ T%zMois:bf: 3118
dezembro
IR AT eaice) N.° Anilises % N.° Anilises N° % Andlises
Par (unidades) (V.P.) fixado no Minimo Mixima | superiores a0 | Cumprimento | Agendadas | Anilises | Realizadas
DL n.° 162117 VP do V.P. Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 ] 0 100% 1 1 100%
Baclérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,27 0,27 = — 1 1 100%
Aluminio (pg AUL) 200 85 85 ] 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N."Colbnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter, anormal 2 2 — = 1 1 100%
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter, anormal 13 13 - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, & 20 C) 2500 32,0 32,0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 3 3 1 0% 1 1 100%
Cor (mg PtColl) 20 <5 5 ] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 2650595 6,3 6.3 1 0% 1 1 100%
Ferro (g Fell) 200 11 11 0 100% 1 1 100%
Manganés (g ML) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
[Nitrato (mg NO3/L) 50 2.7 2.7 ) 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Falor de diluigao) 3 <1 < 0 100% 1 1 100%
Sabar, a 25°C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 ] 100% 1 1 100%
Turvago (UNT) 4 0,5 0,5 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug SbiL) 50 <2 <2 0 ~ 100% 1 1 100%
Arsénio (ug AsiL) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L} 1,0 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg BIL) 1.0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromata (g BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Céadmio (g Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Céicia (mg CalL) = 0,54 0,54 — = 1 1 100%
Chumbo (g PbiL) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cull) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio (g CriL) 50 <5 <5 ] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) — 16 116 — — 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100mi) ) ] [ 0 100% 1 1 100%
[ Fiuoreto (mg F/L) 15 <0,050 <0,050 [ 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) — <0,50 <0,50 — — 1 1 100%
Mercirio (pg Ha/L) 10 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 o 100% 1 1 100%
Selénio (pg Se/l) 10 <0,5 <0,5 [ 100% 1 ] 100%
Cloreto (mg CUL) 250 5.2 5.2 [ 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 4,1 41 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SOML) 250 <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgéinico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — - — — 0 [} —
Sema de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (u 10 <0,30 <0,30 ] 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/L) - <0,20 <0,20 — — 1 1 100%
Triclorosteno (ug/L) — <0,10 <0,10 — — 1 1 100%
Hidi Arométicas Palicicli <0,005 <Q,005
w o.10 (Maior LG) | (Maior LO) 0 st 1 1 -
Benzo(p)fluoranteno (ugiL) — <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fiucranteno (ug/L) —_ <0,002 <0,002 - — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/t) — <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 2,46 2,46 0 100% 1 1 —
Cloroférmio (ugiL) — 1,38 1,38 — — 1 1 100%
Bromofénmio (ug/L) — <0,20 <0,20 — — 1 1 100%
Bromediclorometano (ug/L) — 0,75 0,75 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) — 0,33 0,33 — — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 [i] 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10 (Nivel de
®a) Veﬁfi cacho) 0,05 0,05 0 - 1 1 -
f-Total (BalL) 1‘;: rf:c';;:;’ <0,10 <0,10 0 - 1 9 -
Radao (Bg/L) 500 55,7 55,7 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (Hg/L) <0,014 <0,014
e frol 0.50 (Maior L) | (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurao (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Analises
ZAPE Data Colheita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
{AV.)
Cl # M /i na rede # gaoflimp igi ¢éo na rede de
Landeira 05-11-2018 perfing de distribuig vatério 05-12-2018 disiribuigofreservatorio
# Caracteristicas naturais = . P
Landeira 05-11-2018 pH (hidrngeolégi?;)a da origem de - #:::: o' Zr:r;;:;?::: 20"’::;:;5 é":‘ze:::: ;:;,m

# Informag3o presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:

LQ. - Limite de Quantificagéio N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas; /’/’___‘_]

Data de publicagéo:
ottles (2049




SAO
PEDRO
DO SUL

CANTAL DO TERMALSMO

Controlo da qualidade da &gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.® 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Leirados 01 outubro a 31
dezembro
Valor
. N.° Anilises % N.° N.°
Parametro (unidades) Paramemes Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento| Andlises | Anslises i A':ml“s
{V.P.} fixado no Realizadas
DL n.° 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfeciante residual (mg CI2/L) = 0 0 p— = 1 T 100%
Aluminio (ug AVL) _ﬁtr_ — — — — [] 0 —
Aménio (mg NHA/L) 0,50 | <0,060 | <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.°Colonias 22°C (N/ml a 22°G) s/ alter. anormal 19 19 — — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 2 2 —_— — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 60,2 60,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 [1] 0 T00% i 1 100% |
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e £9,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Farro (g Fe/L) 200 — - — — 0 o -
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 T00% _ T 1 100% |
Nitrato (mg NO3/L) 50 4.2 4,2 ] 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — — - 0 [] -
Oxidabilidade (mg 02/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 T00% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de Ailuigao) 3 <1 <1 0 100% 1 7 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigaa) 3 <1 <1 0 100% 1 7 100%
Turvagao (UNT) 4 16 1,6 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug SbiL) 5,0 — — - - 0 [] —
Arsenio {ug Asl/l) 10 18 18 1 0% 1 1 100%
Benzeno (pg/l) 1.0 — - - — 0 D -
Benzo(a)pienc (ug/L) 0,010 — - - —_ 0 0 -
Boro (mg BL) 1,0 - — — - ] 0 —
Bromato (ug BrO3/L) 10 - — — - 0 0 —
Cadmio (ug Cd/L} 5,0 — - — — [] 0 —
Calcio (mg Ca/l) — - —_ — - 0 (4 —
Chumbo {pg PB/L) 10 <3 <3 4] 100% 1 1 100% |
Cianeto (ug CNAL) 50 — - — — [ o —
Cobre (mg Cu/l) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio (g CriL) 50 — - — - [} 0 -
1,2-Dicloroetano (ugiL) 3,0 — - - — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - — — 0 [ -
Enterococos fecais (N/100mi} 0 0 [1] 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 15 = == = — 0 0 >
Magnésic (mg Mp/L) — — — — — 0 0 —
Mercirio (g Hg/L) 1,0 — — - — 0 [ -
Niquel (ug NilL) 20 <5 <5 [1] 100% 1 k] 100%
Selénic (ug Se/l) 10 — — —~ — 0 ] —
Cloreto (my CUL) 250 — - — — 0 [ =
Sédio (mg Na/L) 200 - = - — 0 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anormat — — — — 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugit) 10 — = — — = - —
Tetracloroatenc (pg/l.) - - — - - [} [} —
Tricloroateno (pg/L)} — — — - — [ ] —
Hidi Arométicos F (ugl) 0,10 == = — — = = -
Banzo(b)fluoranteno (ug/L) — —_ — — - 0 0 —
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) — - — — — 0 0 —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - — — - — Q 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - - —_— — — [} 0 -
Trihalometanos Totais (g/L) 100 = = - — = = =
Cloroférmio (pg/L) — — = e — 0 0 —
Bromoférmic (ug/L) — - — - —_ [ 0 -
Bromodiclorometano (ug/L} - = = - — 1] ] =
Dibromoclaromatana (ug/L) = =7 — = — 0 [] —_
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100% |
Affa-total (Bg/L) Oce(:"(_lhclé\g;e <0,04 <0,04 0 _ 1 1 _
R-Total (Bq/L 1,0 (Nivel de
L) veﬁ(ﬁcagéo) 0,19 0,19 0 - 1 1 -
Radao (Bq/L) 500 [ 565 565 0% 1 1 100%
Pasticidas Totais (ug/L) 0.50 = — - — 0 0 —
Analises
ZA PE Data Cothelta Causas Incumprimente Medida tomadas cu a implementar
[AY.)
Taraclenslicas nalurais >
Leirados 19-11-2018 Arsénio (hidrogeolégi:az)a da origem de - Encontra -se e plano de controlo
Leiradas 19-11-2018 Radgo (hidrogeolbgicas) da origem de - EnconiaZys e":,wgm il F:'am e conirclo
&ha peracional
# Informagao presente ne portal da Entidade Reguladora ERSAR
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Nao Detectado
Data de publicagéo:
O vereador com competéncias delegadas; =
yha oYlo3d[2019
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PD%)ESL Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de . .
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Lourosa da Trapa 01 outubro a 31
dezembro
Valor
y N.° Andlises % N.° N.° "
Parametro {unidades) i fibalicy Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anélises jhinalizes
(V.P.) fixade no A Realizadas
DL n.° 162117 ao V.P do V.P, Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
[Bacténias Coliformes (IV/100mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,45 — — 3 3 100%
Aluminio (ug AUL) 200 <20 <20 0 100% 1 T 100% |
Aménio (mg NHAIL) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.°Colonias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 1 1 — — 1 1 100%
N.*Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ aller. anormal 1 1 — — 1 i 100% |
Condulividade (pS/cm, a 20 C) 2500 353 353 [ 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (IN/100mi) [1] 1] ] [{] 100% T 7 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 | <5 0 100% 1 1 100% |
[pH (E. Sorensen) *6,5€59,5 6.8 6.8 0 100% 1 1 100% |
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100% k] 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 1] 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <T1,0 0 100% k] 1 100% |
[Niirito (mg NOZ/L) 0,50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 7 100% |
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigho} 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 [4] 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) [} <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100% |
Antimonio (pg Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénia (ug As/L) 10 1 1 [}] 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg BIL) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
[Bromato (g BroO3/L) 10 <5 5 (] T00% T 1 100%
[Cadmio (ug CAL) 50 <10 <1,0 0 100% 1 T 100%
Caélcio (mg Call) — 15 15 — — 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Claneto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 T00% E 7 00% |
Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 [4] 100% 1 1 100%
Crémio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L} = <6,0 <6,0 — — 1 1
Enterococos fecais (N/100ml) ] [4 0 0 100% 1 1 100%
Fluareto (mg F/L) 15 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnesio {mg Mg/L) — <0,50 <0,50 — — 1 1 100%
Mercirio {(ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 [1] 100% 1 1 100%
Niquel (ug NUL) 20 <5 < 1] 100% 1 1 100%
Selénio (ug Se/l) 10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CIIL) ~ 250 4.8 4.8 0 100% 7 1 100% |
S&dio (mg Na/L) 200 45 45 [1] ~ 100% 1 7 00% |
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 [5] 100% 1 1 100%
Carbano Crganico Total (mg CAL) Sem alter. ancrmal — — — — 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (4 10 <3 I(_I\(gilor <3 I(_I\(g?ior 0 100% 4 1 100%
Tetraclaroeteno (ugiL) - <3 <3 — —_ 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L} — <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (p <0,005 <0,005
010 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% ! ! -
Benzo(b)-ﬁuummeno (uglL) — <0,005 <0,005 — - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) —_ <0,002 <0,002 — —_ 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L} 100 <3 I(.hQﬁ?mr <3 I(_h(g?lor 0 100% 1 1 -
Cloroférmio {(pg/L) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromediclorometano (ug/L} — <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) — <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0;113 'g::;l o(;e <004 <004 0 _ 4 4 _
B-Total (Bq/l.) 1&2#::;:; tt:’l)e <0,10 <010 o _ 1 1 .
Rad3o (Bqg/L) 500 32,4 32,4 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L <0,014 <0,014
(hgl) 0,50 (Mistor 1) | (Viator LG 0 100% 1 1 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/l) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurao (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100% |

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

QC vereador com competéncias delegadas; // ¢

<)

Data de publicagao:
ou4loa 2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Macieira 01 outubro a 31
dezembro
alor
Par;/mlztrico i Apsiiced 2 i M % Anélises
Pardmetro (unidades) Minimo Maximo | Superiores | Cumprimento| Andlises Anilises h
(VRS dons aoV.P do V.P Agendadas| Realizadas Redlizacas
DL n.° 162/17 i T
Escherichia Coli (N/100mf) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,57 0,57 —_ —— 1 1 100%
Aluminic (pg AVL) 200 - — - e 0 [] -
Amonio (mg NHAIL) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 7 T00% |
[N*Colbnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.°ColGnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —_ — 1 1 100%
Condufividade (pSicm, a 20 ©) 2500 64,3 64,3 0 T00% 1 1
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - — — — 0 0 —
|Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
|Ferro (ug Feil) 200 = = = = [ 0 =
Manganés (ug Mn/L) ~ 50 <10 <10 0 100% ] 1 100%
(NTirato (mg NO3/L) 50 16 16 [4] 100% 7 E] 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — - — ] 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 [4] 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 0,4 0,4 0 100% 1 1 100%
Anfiménio (g Sbi/L) 5,0 — — — - 0 0 —
Arsénio (g As/L) 10 — = = — 0 0 —
Benzeno (ugll) 1,0 = — e — 1] 0 -
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - — — - 0 0 —
Boro (mg BAL) 1.0 - — - — 0 0 —
Bromato (ug BrO3/t) 10 = - — — 0 0 —
Céadmio (pg Cd/L) 5.0 — — - — 0 [ =
Cilcio (mg Call} — - — — - 0 o -
Chumba (ug Pb/L) 25 = = = = [} [ =
Cianeto (g CN/L) ~ 50 = = = = [ ] =
Cabre (mg Cu/L) 2,0 - — — - 0 0 —
Crémio (pg Cril) 50 — — — — 0 [) -
1,2-Diclorostano (ug/L) 3.0 — — —_ — 1] [) -
Dureza Total {mg CaCO3/L) — - — — - 0 ] -
Enterococos fecais (N/100ml) ] = —_ — — 0 0 =
[Fluoreto (mg F/L) 15 2o = o = [ [ .
Magnésio (mg Mg/L) —_ —- — = - 0 ] -
Mercdrio (ug Hg/L) 1,0 — — — — 0 0 =
Nigquel (ug NVL) 20 — — - — 0 0 =
Selénio (g Se/L) 10 — — —_— — 0 0 —
Cioreto (mg CUL) 250 - — — - 0 0 -
Sédio (mg Na/L) 200 = - - — 0 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 = = = 0 0 =
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter anormal — — — — 0 0 —
Soma de Tet e Triclorosteno (pg/L) 10 - — — — - — -
Tetracloroetenc (ugil) — — — - — 0 [] —
Tricloroeteno (ug/t.} — — - — 0 (] —
Hid Arométicos F g/l 0.10 = — = = = = =
Benzo(b)flucranteno (ug/L) <5 — — — — 0 1] -
| Benzo(kjfluoranteno (ug/L) — — — — — [ 0 —
Benzo(ghi)perileno (ug/L} — — — - — a 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) — — — - — [} 0 -
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — - — — - — —
Clorofémio {ug/L) - = — - = 0 0 =
| Bromoférmio {(ug/L) - =5 — = — 0 0 ==
Bromodiclorometano (pg/L) — — — - = 0 1] -
| Dibromoclorometano (ug/L) — - — — — 0 0 ~
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 = - — = 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagso) ALk — - = 0 0 =
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel vedificagdio) — — - — 1] o —
Radéo (Ba/L) 500 — — - — [ 0 —
Pesticidas Totais (ug/L} 0,50 — - s — ] 0 ==
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Néo Detectado
Data de publicagéo:
O vereador com competéncias delegadas; =
) o lo3[2019
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Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sdo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Manhouce

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Va
Pmm':t'mo N.° Andlises % N.e Eilk |
Pardmetro (unidades) Minimo Méximo | Superiores |Cumprimentc| Anélises Anidlises
{V.P.) fixado no 0 V.P do V.P A g Realizadas Realizadas
DL n.® 162/117 : =1 [y
Escherichia Coli (N/100ml) ] 0 0 0 100% 2 2 100%
Bacterias Golformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2z b 100%
Desinfectante residual (mg CI2/1} — 0 0,02 — — 2 2 100%
Aluminio {ug AVL) 200 — — — - 2 0 ==
Amanio (mg NHAM) 0.50 = = = = ] 0 —
N.*Colénias 22°C (N/mi a 22°C) Sem alter. anormal = = = = ] 0 -
N.°Col6nias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal — — — — Q 0 -
Condutividade (1Sfcm, a 20 T) 2500 = = = = ] ) =
Clostridium perfringens (N/100ml) [ - — — - 0 0 ==
Cor (mg PtColL) 20 — - = = 0 0 =
pH (E. Sorensen) 25,5 ¢ 59,5 — - — — o [] -
Ferro (ug Fell) 200 = == == = 0 ) —-
Manganés (ug Mnft} 50 - — — = 0 0 —
Nitrato (mg NO3/L} 50 = = - A o 0 =
[Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = 0 0 =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — — - — 0 0 =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicic) 3 Srs = — == ) 0 ==
Sabor, a 25°C (Fator de diluiciio) 2 — - = = 0 0 ==
Turvagio (UNT) 4 —_ — -_ = [) 0 =3
[Antiménio (ug SbiL) 5,0 — — - — 0 0 =
Arsénio (ug As/L) 10 — = — — 0 0 =
Benzeno (ugi.} 1,0 — = = - 0 ) =
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 = — - = 0 [ s
Boro (mg BAL) 1,0 —_ - - — ] 0 TT=
Bromato (ug BrO3/L) 10 = =2 e = ) ) =
Cédmio (g CdL) 50 = = = = o 2 =
Célcio (mg Call) - — = = — 0 0 =5
Chumbo (g PBIL) 25 = = = = 7 0
Cianeto (ug CN/L) 50 = = = = ) ? =
Cobre {mg Cu/L) 2,0 - — = = 0 0 o
Cromio {yg CriL) 50 —_ = = = 0 0 =5
1,2-Dicloroetano (pgh.) 3,0 — == = = 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - — - = 0 0 —
Enterococos fecals (N/100mt) [] = — == = 0 [} =
Fluoreto (mg FIL) 15 = = =n = o o =
Magnésio (mg Mg/L) — —_ = =5 i 0 0 ==
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 - = - - [ 0 =
Niquel (ug NUL) 20 = = = = ) 0 =
Selénio (ug Se/l) 10 - o — = [ 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 - — _ = 0 0 =
Sédio (mg Nail) 200 — — — — 0 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 = = == = ) 0 =
Carbano Orgdnico Total (mg C/L) Sem alter. anormal S — - — 0 [) =
Soma de Tetraclorosteno e Tricloroetena (pg/L) 10 — — — =5 = = =
Telraclomsteno (ugrL) — — e = = 0 ) =y
Triclorosteno (ug/L) - o = = = 0 ) —
Hid Arométicos Poficickcos (ug/L) 0,10 = = = = = — =
Benzo(b)fiuoranteno (ugiL) - == _ == P, [ [ —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — = = = - [} 0 =
Benzo(ghi)perileno (ugl) — — — — = [ 0 —
indeno(1.2,3-cd)pireno (ugi) — =y == == = ] 0 =
Trihalometanos Totais {ug/L) 100 - = —_ - = = 5
Clorofmio (ug/L) = = = = = ° o =
Bromoformio (ug/l) - — — - — 0 0 —
Bromodiclorometano (ug/L) - == = == otz 0 0 .
Dibromoclorometano {ug/L) — - — - = ) 0 =
Doss Indicativa (mSviano) 0,10 — — == 0 0 ==,
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (ivel verificag) — - == - 0 0 —
R-Totat (Bq/L) 1,0 Mivel veriticaglio) — — — - 0 [ =
Radéo (Bgt) 500 — — = - 0 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — - = 0 0 =

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

sl

Data de publicagéo:
cMlozlz019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Novais / Quinta do Outeiro

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anidlises % N.° N.° -
Parametro (unidades) Paramétrico | \cimo | Maximo | Superiores |Cumprimento| Anal Anali i
(V.P.) fixado no g e S Realizadas
DL n.° 162017 ao V.P do V.P. Ag
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 [] ] 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0,58 0,08 — — 1 1 100% |
|Aluminio (ug AUL) 200 — - — - 0 a -
Amdnio (mg NH4/L) ~ 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.°Colonias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — -— 1 1 100%
[Condutividade {(pS/cm, a 20 ©) 2500 78,5 78,5 0 100% 1 i 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) o — - — — [] o -
Cor (mg PtCo/l) 20 <5 <5 [] 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e =9,5 6.1 6,1 q 0% 1 1 100%
Femo (ug Fe/l) 200 — — — — L] 0 -
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
(Nitrato (mg NO3J/L) 50 53 53 0 100% 1 1 100%
'Nitrto (mg NO2/L) 0.50 = = = = 0 [ =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <20 <2,0 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 4] 100% 1 1 100%
[Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 160% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 7 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100% |
Antiménio (ug SbiL) 5.0 = == = = [ 0 =
Arsénio (ug As/L) 10 = == = = 0 0 =
Benzeno (pg/L} 1,0 = — -— - 0 [ -
Benzo{a)pireno (ugt) 0,010 — — — - [} 1] -
Boro (mg BIL) 1,0 = =3 = = 0 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — — - ] [} —
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — = — = 0 [] -
Célcio (mg Ca/l) - — — - — 0 0 —
Chumbo (g PbiL) 25 = =5 = — 0 0 =
Cianeto (ug CNL) 50 — - — - 0 0 —
Cobre (mg Cu/L) 20 - - — — 0 0 -
Cromio (ug CriL) 50 — — - — 0 0 —
1,2-Diclorostano (ug/L) 3,0 — — — — [} 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — —_ — - [ 0 =
I'E-memwms fecals (N/100mi) 0 — - - — [ ] -
Fluoreto {mg F/L) 1.5 — — - — ] ] —
Magnésioc (mg Mg/L) — — - -— — 0 (4] =
Mercdrio (ug Ho/L) 1,0 — — - —= 0 0 —
Niquel (ug Ni/L) 20 — — - — 0 0 —
Selénio (ug Se/l) 10 — - — —_ 0 0 —
Cloreto (mg GUL) 250 — = — = 0 ) =
Sédio (mg NasL) 200 - — - — a [] —
Sulfato (mg SC4/L) 250 — — = - 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anommal —_— — — — Q [ —
Soma de Teiracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — - — — = — -
Tetracloroeteno (ug/L) — — — - — 0 L] —
Triclorosteno (ug/l} - - — - - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromiéticos Policiclicos {(pg/L} 0,10 — - — = — — -
Benzo(b)flucranteno (pg/iL) = == - = — 0 0 -
Benzo(kil wgll) = =5 = = o 0 0 ==
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — — — - — 0 0 -
{Indeno(1,2,3-cd)pireno (Hg/L} = == = =z — 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — —_ — — — - -
Clorofémmio g/t } — — — - = 0 0 —_
Bromofémmio {(ug/L) — - — = — 0 0 —
| Bramodiclerometano (ug/L) - - - == = 0 0 -
Dibromocloremetanc (pg/L} = = — - = 0 0 -
Dose Indicativa (mSv/ano) 0.10 = — - — 0 0 ~
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificacio) — — - — 0 0 =
R-Total (Bq/L) 1,0 (Nival varificacio) - - — - [] ] —
Radéo (Bq/L) 500 - - = — 0 0 —
Pasticidas Totais (ug/L) 0,50 — - —- — 0 1] -
Analises
ZAPE Data Colheita Causas incumprimsnto Verificagio Meadida tomadas ou a implementar
V)
¥ Caraclensicas naiirams - —¥ Nao Toram lomatas medias por Na0 haver |
Novais / Quinta do Quteiro 19-11-2018 pH (hidrogeoldgicas) da origem de - risco para a saude (parecer da AS ou por
4gua auséncia de parecer)

# Informagéa presente no portal da Entidade Reguladora_ ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas; //f/

)

Data de publicagéo:

oule3[z019




Controlo da qualidade da dgua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Oliveira/Aveloso

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

Alfa-total (Bo/L)

0,10 (Nivel verificagiic)

dezembro
Para\al;lztrrico R ass b B B % Anilises
Pardmetro (unidades) Minimo | Méximo | Superiores |Cumprimento| Anali Anili
WA LT ao V.P do V.P Agendadas| Realizadas LEACRG
DL n.° 162/17 b Sl

Eschenchia Coli (N/100ml) 4] 0 0 0 100% 1 1 100%
Baciénias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L} — 0,59 0,59 — — T 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 = —- - — T 2 —
Ambnio (mg NHA/L) 0,50 — = — = 0 0 =
N.*Coldnias 22°C (N/mi 8517‘6) Sem alter. anormal — _ - - 0 =
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal — — - = 0 [] =
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 = = — = 7] 0 %
Clostridium perfringens (N/100mf) [] - - = = 0 0 ==
Cor (mg PtCo/L) 20 — — — s ] 0 ==
pH (E. Sorensen) 26,5595 — — — = [] [} ==
Fero (ug Fe/l) 200 —_ — — = ) 0 =
Manganés (ug Mn/L) 50 = =% a =2 '} o LT
Nitrato (mg NO3/L) 50 — — - — [) 1] -
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = > o — 7 o =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 —_ - = — 0 0 =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigio) 3 — - —_ = 0 0 =
Sabor, a ZEFC_(Fnlor de diluicdio) 3 — - —_ 1) 0 =
Turvagdio (UNT) 4 e — — = 9 ) S
Anlimdnio (ug Sbil) 5.0 e — —- . e i) ) =
Arsénio (ug As/L) 10 — = === = ) 0 =
Benzeno (uo/L) 7.0 = = = = 0 0 =
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 ey = = = 0 0 ==
Boro (mg B/L) 1,0 —_ - — — (1] (1] ==
Bromato (ug BrO3A) 10 — — - = 0 0 —
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 —~ == = = ] 0 =
Cilcio (mg Casl) = = = = = T ) =
Chumbo (ug Pb/L) 25 = — — — [ o -
Cianeto (ug CN/L) 50 — — = = ) 0 =
Cobre (mg Cuil) 2,0 = = = = 0 0 =
Crémio (ug CriL) 50 e - = = D 0 ==
1,2-Dicloroetano (ugfL) 3,0 — - - = 0 0 =
Dureza Total {mg CaCO/L) - = == = ) 0 =
Enterococos fecais (N/100ml) [] — - — = [] 0 ==
[Fluoreto (mg FIL) 5 = = = = T ) =
Magnésio (mg Mg/L) F=3 e, = = = 0 0 ==
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 S5 - - - 0 [ =
Nigue! (ug Ni1) 20 — — = = 2 0 =
Selénio (ug Sefl) 10 — — == = 0 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 = = = = 5 7 =
Sédio (mg Nall) 200 = = = = o 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — —_ — 0 [ ==
Carbono Organico Total (mg CiL) Sem alter anonnal - - — — Q 0 —
Soma de Tetracloroateno & Tricloroetena (ug/l) 10 - = - - = — =
Tetracloroeteno (ugil) = — == = = 0 0 Y
Tricloroeteno (ug/L) = = == -~ = D ) ==
Hidrocarb Arométicos P (Hg/L) 0,10 = o = = = = ==
Benzo(b)fluarantenc (ug/l) — — - - = [1] 0 —
Benzo{k}fluorantano (ug/l) - — == — == 0 0 =
B )perileno (ug/L) = = — — — 0 0 =
Indenc(1,2,3-cd)pirenc {(ugi) — — — — = 0 0 =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - = - = == —
Clonoférmio (ugil) = — = = = r =
Bromoférmio (pg/L) — — = = = 0 T
Bromediclorometano {ug/L) —_ — = = = 0 =
Dibromoclorometano (ug/L) — — = = — 0 =
Dose Indicativa {mSviano) 0,10 — — — 0 o=

¢

(]

[

[

alolole|o|olo|s|a] |

B-Total (Bo/L) 1,0 (Nivel verificagsio) - = = = =
Radéo (Ba/L) 500 — — — — =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - = == == —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Nao Detectado

O vereador com competéncias delegadas; //

—

AY

Data de publicacéo:
cMlea (2019




Controlo da qualidade da dgua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sdo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Passos - Pinho

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
g N.° Anilises % N.° N.°
Parémetro (unidades) Paramétrico | minimo | Miximo | Superiores |Cumpri Anli Anilises | Anélises
(V.P.} fixado no eaee]| Bacre. 1. | Realizadas
DL n.® 152117 aoV.P do V.P. g
|Eschenichia Gol (N/300m) 0 0 1] 0 100% B 1 100% |
'Bactérias Coliformes (IN/100mi) 0 0 [ 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,82 0,82 — — 1 1 100% |
| Aluminio {ug AVL) 200 — — — —_ [ 0 -
Aménio (mg NH4/L) 0,50 = = = == ) 0 =
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alter. anormal — — —_ — 0 0 =
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal - — — - 0 0 -
Condutividade (uScm, a 20 T) 2500 = = = = ° 0 =
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — - - [(] 0 — -
Cor (mg PtColL) 20 — — — - [1] [] —
pH_(E. Sorensen) 26,5 € 59,5 — — — — [} 0 -
Farro (g Fe/l) 200 = - - = [ ) =
Manganés (ug Mn/L) 50 _ — = = 0 0 ==
Nitrato (mg NO3/L) 50 - = - o ) [ =
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - — == = [) 0 o3
Oxidabllidade (mg O2/L) 5,0 i = T = ) D -
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigio) 3 — = — = 0 0 =
Sabor, a 25°C (Fator de diluigio) 3 — — - - a [} e
Turvaglio (UNT) 4 — - s - o 0 =
Antiménio (ug SbiL) 5,0 —_ - oy S 0 0 =
Arsénio (ug As/L) 10 — = — == 0 0 =
Benzeno {ugh} 1.0 — — — - 0 0 =
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 = = - = 0 0 =
Boro (mg BIL) 1,0 = = = ] 0 —
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — — - 0 0 e,
Cadmio (ug ClL) _ 5.0 = = = = 0 0 =
Cilcio (mg Call) = = = = = o 0 =
Chumbo (ug PbiL) 25 — i - - 0 0 =
Cianseto (ug CN/L) 50 - — — - 0 [} -
Cobre (mg CulL) 2.0 = = = = 0 0 =
Crémio (ug CriL) 50 —_ = — e 0 0 ==
1,2-Dicloroetano (ug/l) 3,0 = T B = ] [ —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - - = - [ [ =
Enterococos fecais (N/100ml) ] — == — = ] 0 ===
Fluoreto (mg FiL) 15 — - — [ 0 =
Magnésie (mg Mg/L) — — = == == ] o =
[Merciirio {1g Hg/L) 1.0 = = = = ° 0 ==
Niquel (ug NifL) 20 - = = = [} ) =
Selénio (ug Se/l) 10 — - = 55 [} 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 = — == == ] 0 Ea
Sédio (mg Nafl) 200 = = = = o o R
Sulfato {mg SO4/L) 250 — — = - ] 0 =5
Carbeno Organico Total (mg C/L) Sem atter. anormal —_ - — — 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — — _ -~ — = =
Tefracloroeteno (pg/L) - = — —= == [} 0 5
Tricloroeteno {(ug/L} == = £ = = ) o ==
Hidrocarb icos Policiclicos (ug/L) 0,10 = = = = = = =
Banzo(b)flucranteno (ugi) — —_ —_ = = 0 0 ==
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - e =Y - = [} [} ==
B hi)perileno (ug/L) — — — = — 0 0 =
indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) — — = = 2= 0 0 =r
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 = = = — = ST ==
Clorofémmio {(ug/L) — — — — e 0 0 — -
Bromoférmio (ug/l) — — — —- —_ 0 0 =
Bromodiclorometanc (ug/L) — - = = = 0 0 =
Dibromoclorometano (ug/L) — — - = = 0 0 ==
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 == = < = 0 0 ==
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nivet verificagio) — — -— - 0 0 =
R-Total (Bg/L) 1,0 (NIvat varificacio) a— — — = [) 0 =
Rado (Bq/L) 500 = — — — 0 0 —
|Pesticidas Totais {(ug/L) 0,50 — == == = 0 [ —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Nao Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagdo:
aulea [2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Séo Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Pesos

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
lor I
= “:; e d N.° Anslises % Ne LI (T
Pardmetro (unidades) {V.P.) fixado no Minimo Méximo | Superiores | Cumprimento| Andlises | Andlises Realizadas
DL n.° 15217 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
'Escherichia Coli (N/100m) 1] 0 0 0 100% 1 1 100% |
Baciérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,96 0,96 — — 1 1 100%
Aluminio (pg AVL) 200 -— - = = 0 o =
Amonio (mg NH4/L) 0,50 = > = = [ ) =
N.*Colénias 22°C (N/mi a 22°C) Sem alter. anormal — — - — 0 0 —
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem after anonmal = = = = [ 0 =
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 = = = - 0 ) =
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — - — 0 0 =
Cor (mg PtCo/L) 20 — == = = 0 0 ==
pH (E Sorensen) 26,5 e £9,5 - — — — 0 0 =
Ferro (ug Fe/l) 200 = == T = 0 ] =
Manganés (pg Mn/L) 50 — — = = [) ) a
Nitrato (mg NO3/L) 50 - — — — 0 0 =
Nitrito {mg NO2/L) 0,50 — — _ — 0 1) -
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — - —_ j— 0 0 =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 == = = = ) 0 —
Sabor, a 25°C (Fator de diluigio) 3 — = — = 0 ) ==
Turvagdo (UNT) 4 —_ - — — [) 0 =
Antiménio (ug SbiL} 5,0 = - = = ] ° =
Arsénio (ug As/L) 10 = = T . 0 0 —
Benzeno (ug/L) 1,0 - - — - [} 0 ==
Benzo(ajpireno (ug/L) 0,010 — = = = 0 ) =
Boro {mg B/L} 1,0 == = = - 0 0 s
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — - — 0 0 ==
Cédmio (ug CalL) 50 = = = = 0 o =
Célcio (mg Ca/l) = o = = = ) 0 =
Chumbo (g PbiL) 25 — — — — 0 0 -
Cianeto {ug CN/L) 50 — = = = 0 ) =
Cobre (mg Cu/lL) 2,0 == = = et [ [} =
Crémio {ug Cr/L) 50 = = = s 0 0 =
1,2-Dicloroetano (pg/iL) 3,0 e = - 0 0 ==
Dureza Total {(mg CaCO3/L) — — = == = 0 0 =
Enterococos fecais (N/100ml) [ — - - = 0 i) -
Fluoreto (mg Fl.) 15 —_ = — = o o s,
Magnésio (mg Mg/L) =T s = = =" 0 0 =
Merciirio (g Hg/L) 1,0 _ P - = 0 [ =
Niquel (ug NifL) 20 - — — — ] [} =
| Selénio (ug Se/l) 10 - — — — 0 0 =
Cloreto (mg ClL) 250 = = = = ] 0 ==
Sédio (mg Nall) 200 = = = — ] 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — — —_ 0 ] =
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — - - — [] 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L) =AU == = == = = = FE5
Tetraclorosteno (ug/l} — - = == = [] 0 25
Tricloroeteno (ug/L) — - s = = ] 7] =
Hil tos Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 = = == = = = =
Benzo(b)fiueranteno (ug/l) - — =y —_ — ] 0
Benzo(ifluoranteno (ug/L} - — — —_ = ] ] e
Benzo(ghiperileno (ug/L) =Tl = - == = [ 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L} = = - = = 0 0 ==
Trih Totais (ug/L) 100 = = = = = = =
Cloreférmio (ug/l.) —_ = — = — 0 0 =
Bromofdrmio (ug/L) - - — — — 0 0 =
Bromodiclorometano (ug/L) — — = == = 0 0 =
Dibromoclorometane (ug/L) - == e = = 0 0 ==
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 - = == — 0 0 ==
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagao) = - — = 0 0 =
B-Total (Bq/L) 1.0 (ivel verificagio) n — — - 0 ) =
Radéa (Bq/L) 500 — — — — 0 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — = = 0 0 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificag&o
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

A=

Data de publicacéo:

ovles 2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de ]
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul Edital n.° 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pindelo 1 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N.° Andllises % N.° N.° .
Parémetro (unidades) (VP;?'T:::‘:“, Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Anélises Anélises ’/;.:::: :IZ::
DL n.° 152017 aoV.P do V.P. Agendad Realizad
Escherichia Coli (N/100ml) [1] 0 1] [+] 100% 1 1 100%
[Bactérias Colfformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual {mg Cl2/L} — 0,21 0,21 — — 1 1 100%
Aluminio (ug AIL) 200 — — == = 0 [ =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 — - -— — [} 0 =
[N.*Colbnias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alter, anormal - = - = 0 0 =3
N.°Colonias 36°C (N/m! 356-"6) Sem alter. anormal — - - - [] 0 —
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 — = -— == [ 0 =
Clostridium perfringens {(N/100ml} 0 — - - —_ [) 0 =
Cor (mg PtColL) 20 - - — - 0 0 S
pH (E. Sorensen) 26,5 8595 - — — — [4] 0 —
[Fero (ug Ferl) 200 = = = = 0 0 =
[Manganas {ug Mn/L) 50 - - — - 0 0 =
Nitrato {mg NO3/L) 50 = = = = ) 0 -
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 == = = = 0 0 =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 — — — = 0 0 ==
Cheiro, a 25°C {Fator de diluigao) 3 = = = = 0 ) =
Sabar, a 25°C (Fator de diluigiia) 3 — - —_ = 0 ) =
Turvaglio (UNT) 4 - == = == 0 [ =
Antiménio (ug ShiL} 5,0 — = === - 0 0 —_
Arsénio (ug As/L) 10 - — = e 0 [} S
Benzeno (ug/L) 1,0 =i = e i 0 [} —
Benzo(ajpireno (ug/t) 0,010 — — — — 0 0 =
Boro {mg BAL) 1.0 — — — — [ 0 -
|Bromato (g BrO3A) 10 — - = = 0 0 =
Cadnia (g CdlL) 5,0 = — = = ) 0 =
Célcio (mg Call) = = — — — 0 [] -
Chumbo (ug PbiL) 25 = = = = 2 3 =
Cianeto (g CNIL) 50 =Ty = = = 0 o ==
Cobre (mg Cu/L) 2.0 = — = = 0 0 =
Crémio (ug Cril) 50 — — — — 0 0 -
1,2-Diclorcetano (ugiL) 3,0 . = =5 = [ [ =
Dureza Total (mg CaCO3/L) — = e =T o 0 [} =
réntemcocos fecais (N/100mi) [} =9 = = == 0 0 =
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — - — 0 0 —
I-Magnésin {mg Mg/L) —_ = = = = [] ] —
[Mercirio (ug Hoil) 1,0 = = = == 0 ° =
Niquel (ug NvL) 20 — - - 33 0 0 ==
Selénio (g Sell) 10 = e = e [] ] ==
Cloreto (mg CUL) 250 = = = = 2 ) =
Sédio {mg Na/l) 200 = = == = ) ) ==
Suffato (mg SO4/L) 250 =5 == == == 0 0 o=
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anonnal = = == = 0 ) .
Soma de Tetraclorostenc e Triclorosteno (ug/L} 10 - — — — = = =
Tetracloroeteno (ug/L) — _ = = s 0 ) -
Tricloroeteno (pg/L) — — — —_ - 0 [] =
Hid Aromaticos Policiclicos (ug/L} 0,10 - = = = = = =
rBanzo(b)fhmrameno (ug/L) — == - = = 0 0 =
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — — - — - 0 0 ==
Benzo(ghi)perieno (ug/L) — = — = = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/t) - — — - — 0 0 ==
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 = = = == = = =
Clorofémmio (pg/) = = = = == o 2 e
| Bromofémmio {(ug/L) — == == e, 0 0 =
|B ick gl) = = = — — 0 0 —
Dibromociorometane (pg/L} — —_ = = = 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — - = — 0 [ ==
Alfa-total (Baj/L) 0,10 (iivel verifcago) = = = = 0 ) =
8-Total (Bq/L) 1,0 (vl verficagio) =5 = - - 0 ] —
Radéo (By/L) 500 — == — = 0 ] =
| Pesticidas Totais (ug/L} 0.50 = = — = 0 o ==
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado

Data de publicagao:

O vereador com competéncias delegadas; W .

—7 ouloa (2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pindelo 2

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
h N.° Anélises % N.° N.°
Pardmetro (unidades) (V'.,I:T)aﬂwxit:::o Minimo Méximo | Superiores | Cumprimento| Anélises Andlises :":::::‘:::
DL n.° 182117 ao V.P do V.P. Agendad Realizad
Escherichia Coli (W/100miy 0 [1] 0 0 100% 1 1 100% |
Bactérias Colfformes (N/100mi) [} 0 0 [ 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) —_ 0,24 0,24 — — 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 - — - — [} [] =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 = = —- = ) [ =
N.°Colénias 22°C (N/mi a 22°C) Sem alter, anormal — — o — (] [} —
N.*Colénias 36°C (N/mi & 36°C) Sem alter anomal — = — = 0 0 —
Condutividade (uSfcm, a 20 T) 2500 — — — — 0 0 =
Clostridium perfringens {N/100ml) [] P == a i 0 0 —
Cor (mg PtCoL) 20 — — - v 0 0 =
pH (E. Sorensen) 28,5 e <8,5 - — = — 0 o =
Ferro (g Fe/l) 200 - - = = [] [] -
Mangangs {(ug Mn/L) 50 —_ = - = 0 0 e
Nitrato (mg NO3/L) 50 —_ — — = [ =3
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 —_ == - - — [} ] .
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 = -~ = = [ [ e
Cheiro, a zﬁamr de diluicd 3 — — — — [ 0 -
Sabor, a 25°C (Fator de difuigéio) 3 — — - — 0 [ L
Turvagio (UNT) [ = = = = o ] =
Antimonio (ug Sbi/L) 5,0 —_ - — - [} 0 -
Arsénio (g As/L) 10 = = = - 0 ) =
Benzeno (ugl) 1,0 - — = = = [ [] ==
Benzo(a)pirena (ug/l) 0,010 —_ - — - 0 0 ==
Boro (mg BL) 1,0 — - — — [ [] ==
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — - = 0 [ =
Cédmio (g CdiL) 5,0 — - = i [ 0 =
Cailcio (mg Cal) = = = = = o 0 =
Chumbo (ug Pb/L} 25 =y = = = 0 0 =
Cisneto (ug CN/L) 50 -— e = = 0 0 e
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — — - = 0 0 —
Crémio (g CriL) 50 — = - = 0 D =
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 — —_ = = 0 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - = — E= [} 0 =
Entgrocacos fecais (N/100mt) 0 — - — = 0 0 =
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — — — [] 0 —.
Magnésio (mg Mg/L) —_ - — = = 0 0 =
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 —_ — - — 0 0 =
Niquel (g NiL) 20 e — — — 0 0 =
Selénio (ug Seil) 10 — — P = 0 ) =
Cloreto (mg CUL) 250 = = = 0 0 =
Sédio (mg Na/L} 200 = = = TS ] o 5,
Suffato (mg SO4L) 250 —_ == == ] [ T
Carbona Organico Total (mg C/L) Sem alter. anormal - - — — [] [ -
Soma de Tstracloroeteno e Tricloroeteno {(ug/L) 10 — — - == = = =
Tetracloroeteno (ug/L) — — — = - [} o ==,
Tricloroeteno {ug/L) - — = = = 0 ) =
Hid Aromaticos P {ugl) 0.10 = == = = o = 2k
Banzo(b)flucrantene (pail) — — - = = 0 0 —
Benzo(igfluorantsno (ug/L) — — = = = 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - — = — ] [) ==
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) — — — — —_— [} 0 =
Trihalometanos Totais (pa/L) 100 - - — — — e .
Cloroférmio (ug/L) = = 3 = = ) 0 ==
Bromafémmio {ug/.) - — =3 e - 0 0 —
B icl (gl — — — = - 0 [] B
Dibromoclorometano (ug/L} — — _ — —_ 0 [} =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - — - — 0 0 ==
Alfa-total (Bq/L) 0,10 (Mivat verificagic) — — —_ — 0 [ ~
R-Total (By/l) 1,0 (Nivel verificagao) — = o = 0 0 =
Radéo (/L) 500 = = = = 0 v =
|Pesticidas Totais (ug/L) 0.50 = = = = 0 2 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantifica¢&o
N.D._N&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

7]

Data de publicagao:
ouled (2019




BEODE& Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

o 0 i abastecimento do concelho de S3o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Posmil 01 outubro a 31
dezembro
Valor
: N.° Anélises % N.° N.° "
Pardmetro (unidades) Paramétrico | piimo | Méximo | Superiores |Cumprimento| Ana Anilises |7 Andlises
{V.P.} fixado no E Realizadas
DL n.° 16217 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coll (/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% Z 2 100%
Desinfectante residual {mg CI2/L) —_ 0 0,05 — — 2 2 100%
Aluminio (g AUL) 200 <20 <20 0 100% 1 7 100% |
Amonto (mg NH4/L) 0,50 <0050 | <0,050 0 100% T ] 100% |
N.Colonias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. - — 7 1 100%
N.°Colbnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 ©) 2500 38,8 38,8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mf) [9) 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100% ] T 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 6,1 6.1 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Feil) 200 <10 <10 © 100% 1 7 100% |
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NOJ/L) 50 34 3.4 0 100% 1 1 100%
[Nitrito (mg NOZ/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 7 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <Z,0 <2,0 1] 100% 1 7 100%
Cheiro, a 25°C (Fatar de diluigao) 3 <1 <1 C 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de iluigao) 3 <1 <1 1] T00% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100% |
Anfiménio (Ug Sb/L) 5.0 <2 <2 ] 100% 7 1 100% |
Arsénio (ug As/L) 10 5 5 0 T00% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 70 <0,20 <0,20 4 100% 1 1 100%
Benzo(a)pirenc (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 T %
Boro (mg BIL) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
romato (pug BrO3/L) 10 <5 < [4 100% 1 1 100%
Cadmio (ug Cd/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% ] 7 Y
Calcio (mg Call) — 0,80 0,80 — — 7 1 100%
Chumbo (pg PbiL) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Claneto (ug CN/L) 50 <10 <10 [1] 100% i T 100%
Cobre (g CwL) 2,0 <0,010 <0,010 0 T00% 1 1 100%
Cromio (ug CriL) 50 <5 <5 0 100% (] 1 100%
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3.0 <0,750 <0,750 5] 100% 1 7 100%
Dureza Total (mg CaCOB3IL) — 3.9 3.9 — — 1 1 100% |
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 [ [1] 100% 1 1 100%
Fluorelo (mg F/L) 15 <0,050 <0,050 [1] 100% 1 1 100%
Magnesio (mg Mg/L) — <0,50 <0,50 — — 1 1 100% |
Merclirio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100% |
Niquel (pg NUL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg Selly 10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1
Cloreto (mg CI/L) 250 a7 4,7 0 100% 1 il 100% |
Sdédio (mg Na/L) 200 56 5,6 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L} Sem alter. anomal - — - ] ] -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno ( 10 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/L) — <0,20 <0,20 — — 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) — <0,10 <0,10 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos <0,005 <0,005
(p 0.10 (Maior LQ) | (Maior LQ) o e ! 1 -
Benzo(b)uorantens (ugiL) - <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - <0,002 <0,002 - —_ 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ugil) e <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pirenc (pgiL) = <0,004 <0,004 = = 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 <0,50 <0,50 Q 100% 1 1 —_
Cloroférmio {(ugi) — <0,10 <0,10 — -— 1 1 100%
[Bromoférmio (i) — <0,20 <0,20 — — 1 1 100%
| Bromodiclorometano (ug/L) — <0,10 <0,10 — -— 1 1 100%
Dibromociorometano (ug/L) - <0,10 <0,10 — — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bqy/L) 0,10 (Nivel de
( eritoni 0,04 0,04 0 — 1 1 —
R-Total (Ball) 1\;gri(}f;’;:;’ <0,10 <0,10 0 - 1 1 —
Radao (Bq/L) 500 174 174 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L <0,014 <0,014
{no/l) 0,50 Maior L) | (Mieter L) 0 100% 1 1 100%
‘Alacloro (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100% |
Desefilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (Ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Analises
ZAFE Data Colheita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
[AN.)
¥ Caracienslicas nawiman = - e
Posmil 22-10-2018 pH (hidmgeolégiéc;z_)a da origem de . *:::::‘;’:::‘;g;‘;‘:::;“:s;:: a"‘ii’gi‘: cf:i‘;’“

# Informag&o presente no portal da Enlidade Reguladora ERSAR
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo

N.D._Néo Detectado

Data de publicagéo:

O vereador com competéncias delegadas; b
| oulea 2019

Cd



Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pévoa das Leiras 01 outubro a 31
dezembro
P"::::ﬁco N.° Anslises % N e
Pardmetro (unidades) Minimo Méximo | Superiores | Cumprimento| Anilises | Anilises | n
(e Uxaccng a0 V.P doV.P. |Agendadas|Realizadas | Ro21Zad2s
DL n.° 162/17 )

[Escherichia Coll (N/100mi} 1] 0 0 0 100% 1 1 100%
Baclérias Colfformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual {mg CI2/L) — 0,56 0,56 — — 1 1 100%
Alumninio (g AUL) 200 — — - — [ [] =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 - - — — 0 0 =
N.*Colénias 22°C (N/ml 8 22°C) Sem alter. anormal - — - — e 0 -
N.°Colénias 38°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal — — - - 0 [] -
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 — — = = 0 0 =
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - — — — 0 0 -
Cor (mg PtCorL) 20 as —a = == 0 0 =
pH (E. Sorensen) 26,5 59,5 - — — - 0 0 —
Ferro (g Fe/l) 200 =5 = = = 0 (] =
|Manganés (ug Mn/L} 50 — - = = 0 0 =
Nitrato (mg NO3/L) 50 - — - —_ 0 0 -
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 - - — —_ 0 0 ==
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 - - = — 0 [} =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluighio) 3 — — - — 0 [] -
Sabor, a 25°C (Fator de diluigho) 3 = = = = 0 o =
Turvagio (UNT) 4 — = = = 0 ) 2
Antiménio (g SbiL} 5,0 - - - — 0 0 - -
Arsénio (ug As/L) 10 = = = = 0 ) =
Benzeno (ug/L) 1,0 =] == — = 0 0 =
|Benzofa)pirenc (ugiL) 0,010 = = = = ) 0 =
|Boro (mg BIL) 1,0 = = = = 0 [ =
Bromato (g BrO3/L) 10 — — - — ] 0 =
Céadmio (ug CdiL) 5.0 — — - = 0 0 =
Calcio (mg Call) = = = = ] ° =
Chumbo (ug PbiL) 25 - - - - 0 [)

Ciansto (yg CN/L) 50 == = — =5 0 0 =
Cobre (mg CulL) 2,0 — — — 0 [ =
Crémio (pg CriL} 50 —_ - = =; 0 0 ==
1,2-Dicloroetano (pgh) 3,0 ars = = = 0 ) =
Dureza Total (mg CaCO3/L) - . = = = 0 ] =
Enterococos fecais (N/100ml) [] == - — = 0 [} =
e

Fluorsto (mg FiL) 1.5 — — - - 0 0 =
Magnésio (mg Mg/L) - ey = == =X 0 [} —
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 - — = == 0 [} =
Niquei (ug NiL) 20 — = - — 0 ° =

| Selénio (ug Se/l) 10 — = = = 0 0 p—
Cloreto (mg CIL) 250 — — — =5 0 0 =
Sédio (mg Na/l) 200 - - — — [] 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 o —
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anormal e - — — 0 1] T
Soma de Tetracloroeteno & Tricloroeteno (ug/L} 10 — - - = i = =
Tetracloroeteno (ug/l) — = = = — 0 0 Y,
Tricloroetano (ug/L) - — — - —_ 0 0 =
| Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 - — — — - — —
B ) (ugl) s — — - = (] o =
B Kff {ngll) 7 == — — — 0 [ =
Benzo(ghi)perileno (ug/L} = — — — — 0 0 =

| Indena(1,2,3-cd)pirenc {(ug/L) - — — = = 0 0 o
Trihalometanos Totais {(ug/L) 100 - — — — = — =
Clorofémio (Wg/L) = = = = = 0 o =
Bromofémmio (ugiL) — — - - - 0 0 =
Bromodicloremetano (ug/L} — — - - —_ 0 0 =
Dibromoclorometano (/L) —— =T == e = 0 0 =
Dose Indicativa {mSv/ano} 010 - - — — 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Mivel verificagic) — - —_— —= 0 0

B-Total (Ba/L) 1,0 (ival varticacto) — — — — 0 0 =
Radéo (Bg/L) 500 — — — — 0 0 =
Pesticidas Totais (pg/L} 0,50 - - — = 0 0 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D_Nao Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagao:
oulo3 2009




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Preguinho

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
d N.° Andlises % N.° N.° r
Parametro (unidades) Paramétrico | iimo | Maximo Superiores |Cumprimento| Andlises | Anslises | % LU
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n.° 152117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (\/100ml) 0 0 0 0 100% 2z 2 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 “100% F3 2 100% |
Desinfectante residual (mg CIZ/L) = 0,60 7,0 p— = 2 Z 100% |
Aluminio (ug AVL) 200 - — - T [1] o —_
Aménio (mg NH4/L) 050 | <0,050 <0,050 0 100% 1 i 100%

[N-°Colonias 22°C (W/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 q 100% |
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —_ — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 ©) 2500 47,6 478 0 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) o — — - — 1] [ —

Cor (mg PtCo/l) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5 €=9,5 58 5.8 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/L) 200 — - — — '] [] —
Manganés (ng Mn/L) 50 <10 <10 [1] 100% i i 100% |
Nitrato (mg NOS/L) 50 6.1 6.1 0 100% 1 1 100% |
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - = — 0 [) -
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluiGao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%

, @ 25°% ator de diluigdio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvag&o (UNT) [} <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
[Antiménio (ug SbIL) 5,0 = - = = 0 0 =
Arsénio (g As/L) 10 = s = — 0 [] -
Benzeno (ugil) 1,0 — — — —_ 0 o -
Benzo(a)pireno (g/l} 0,010 — - — — 0 0 —

I_ggo (mg BL) 1,0 == s - — 0 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 - = — = e 0 B
Cédmio (ug Cdil) 5.0 — - — — 0 0 =
Céicio (mg Cail) — == == = = ¢ 0 ==
Chumbo (ug PBAL) 25 o e = = [) 0 ==
Cianato (ug CNAL) 50 - — — = 0 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — - - — 0 0 —
Cromio (g Cr/L) 50 = = — - ] [ —=
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 - p o = 0 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - o — Q 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) (] — — - — 0 0 —

[Fluoreto (mg FiL) 1,5 —_ = — — [ 0 -
Magnésio (mg Mo/L) - — _ — ] (1] —
Merciro (g Hg/L) 1,0 — = - — 0 0 —
Niquel (ug Nil) 20 == e — = 0 0 mE
Salénio (ug Se/l) 10 — - - — 0 0 —
Cloreto (mg CUL) 250 = = = = 0 0 =
Sédio (mg NaiL) 200 = = — = 0 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — - ~ 0 [ N
Carborio Orglnico Total {mg C/L) Sem alter. anormal - - — — 0 [ —

Soma de Tetraclorosteno @ Tricloroeteno (ug/L) 10 — — - — — = —_

Tetracloroeteno (pg/L) - — — — — 0 [] -
Triclorosteno (ug/t) - — — — - 0 ] -
Hidrocarb Aromaticos F (ug/L) 0,10 == = = - = = =
[Benzo(b)fuoranteno (/L) — - — = — 0 0 =
B8 i {ugi) - - == - = [ 0 -
Benzo(ghi)perileno (ugl.) 5] = — == - 0 [} —-
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ug/L) == = = = — 0 0 -
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — — — - — —
Cloroférmio (ug/L) == = = = = 0 0 —

Br brrmio (ugiL) = = == — = 0 0 =
Bromodiclorometanc {ug/L) = L= = = — 0 0 -
Dibromociorometano (ug/L) -— — - —_ — 0 0 —
Dose Indicativa {(mSv/ano) 0,10 — — — — 0 0 —

Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nivel verificagao) — == - — 0 [ -
R-Total {Bq/L) 1,0 (Nivel verificagso) —_ — — - 0 [} -
Radao (Bq/L) 500 = - = — 0 [ —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 = - - —_ 0 [ =

Aralises
ZAPE Data Cothelta Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
¥ Caraciensiicas naturas - ¥ 5o foram lomadas medidas por nao haver |
Preguinho 05-12-2018 pH {hidrageclégicas) da origem de - risco para a salide (parecer da AS ou por
dpua auséncia de parecer) |

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Na&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas; // =

Data de publicacéo:
ouloa (2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de ) .
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parédmetros pesguisados na zona de abastecimento: Quintas 01 outubro a 31
dezembro
Valor .
Paramétrico N igs 2 NS . % Anélises
Parémetro (unidades) Minimo Méiximo | Superiores |Cumprimento| Anélises | Anélises p
{V.P.} fixado no 20 V.P do V.P [ - o B Realizadas
DL n.®* 162/17 - "k =
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bacterias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 []] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L} —_ 0,58 0,59 —_ — 1 1 100%
{Aluminio (ug AVL) 200 = = == = [ ] e
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 1] 100% 1 k] 100%
N-*Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. o= —_ 1 1 100%
N.°Colonias 36°C (N/ml @ 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. -— — 1 1 100%
Condulividade (pS/cm, a 20 ©) 2500 58,3 58,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) [ 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtCo/l) 20 <5 <5 [4] 100% 1 1 100%
PH (E. Sorensen) 26,5 € 59,5 6.6 6.6 0 100% 1 1 100%
Fero (ug Ferl) 200 = — - - 0 (] —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100% |
[Nitrato (mg NO3/L) 50 1.1 11 0 T700% T 1 100% |
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — - - - 0 0 —
Oxidabilidade {mg O2/L} 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de QiluiGao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 00% |
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 —100% |
Turvacao (UNT) 4 0,6 0,6 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g SB/L) 5,0 = = = — 0 0 =
Arsénio (ug As/L} 10 - — - — 0 [} =
Benzeno (ug/L) 1,0 — - — — [1] [] —
B ireno (ug/L) 0,010 - - - - 0 ] -
Boro (mg B/L) 1,0 — — — — 0 (] -
Bromato (ug BrO3/1) 10 - - - - 0 [ -
Cédmio (g Cd/L) 5.0 — - — — 0 0 =
Célcio (mg Ca/l) = = — — — 0 0 —
Chumbo (ug PbiL) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100% |
Cianeto (ug CN/L) 50 — = = 0 [ —
Cobre (mg Cull} 2,0 0,011 0,011 0 160% T 1 100%
Crémio (g CriL) 50 — = = == 0 0 -
1,2-Dicloroetano (ugiL) 3.0 = — — — 0 ] -
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - — — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 [] 0 0 100% 1 1 100%
[ Fluareto (ma FIL) 15 = = = = [ 0 =
Magnésio (mg Mgi/L) — — - - — 0 [] -
Mercirio (wg Ho/L) 1,0 — — — — 0 0 =
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
Selénio (ug Se/l) 10 - - — - [ [] —
Cloreto (mg CUL) 250 - — — P [} [] =
Sodio (mg Na/L) 200 — — = - o [] —
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 —_
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem atter. anormal — — — - 0 0 =
Soma de Tatracloroeteno e Triclorosteno (ug/t) 10 — — — — — — -
Tetracloroeteno (pg/L) — — — — — [] o -
Tricloroeteno (ug/L) — — - - —_ 0 [ —
| Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L) 0,10 — - -_ - = — —
Benzo(bjfluoranteno {ug/L) — —_ — — — 0 [1] —
[] ) (ug/l) = = = = o [ 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - — - - - 0 ] -
{Indeno{1,2,3-cd)pirenc (ug/L) — —_ - - —_ 0 0 —_
Trihalometanaos Tatais {pa/L) 100 - — — = = = =
Cloroftmio (ugiL) — — — — — 0 ] —
|Bromofommio (uaily = = = = = 0 ) -
Bromodiclorometano (ug/L) — —_ — — - 0 [} _—
Dibromoclorometano (pg/L) - - - - 0 0 —_
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bg/L} oce?«(-.tl:g;e <0,04 <0,04 _ 1 1 _
R-Total (Bg/L, 1,0 (Nivei de
(BalL) veﬁ(ﬁca;éo) 0,18 018 - 1 1 -
Radao {(Ba/L) 500 198 198 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pa/L) 0,50 — o s 0 [ —
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado
Data de publicagéo:
O vereador com competéncias delegadas; N
/M""‘“7 o Ule3 (2009




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S0 Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Rio de Mel

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anidlises % N.° N.°
Parémetro (unidades) Faramétrico || ivimo | Miximo Superiores |Cumprimento| Andlises | Analises | % Andlises
(V.P.) fixado no Realizadas
DL n* 162/17 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
[Baciérias Colfformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) — 0,63 0,63 — — 1 1 100%
Aluminio (g ALY 200 - — — - 0 0 =
Ambnio {mg NH4/L) 0,50 — —_ —_ — 0 [} =
mﬂ a 22°C) Sem alter. anommal — - - — 0 0 —
N.°Colbnias 36°C (N/ml a 36-‘6) Sem alter. anormal — — - — 0 0 —
Condutividade {pSicm, a 20 T) 2500 = = — = [ D =
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — - — — 0 0 =
Cor (mg PtColl.) 20 = — = = ] 2 =
pH (E. Sorensen) 26,5695 = = = = 0 0 —
|Ferm (g Fell} 200 = - — == 0 0 ==
[Manganés (ug Mn/L) 50 = = = P 0 0 ==
Nitrato (mg NO3/L) 50 —_ — —_ —_ 0 0 —
Nitrito (mg NO2/L.) 0,50 = = = = ] ] =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 = = == = ) 0 =¥
Cheiro, a 25°C (Fator de diiigan) 3 = = = = 0 ) =
Sabor, a 25°C (Fator de diluica 3 — — - — 0 0 ==
Turvagdio (UNT) 4 — — — - F] 0 ==
Antiménio (ug Sb/L) &0 o = = — 0 0 =
Arsénio (g As/L) 10 == == — = 0 0 =
Benzeno (ug/l) 1,0 = — —_ - 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 - — — = 0 0 =
Boro (mg BIL) 0 = = = = 0 0 =
Bromate (i1g BrO31)} 10 — == . = ) 0 =
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — — = — 0 0 =3
Célcio (mg Call) — — - - = 0 0 ==
Chumbo (ug Pb/L) 25 == — = = 0 [] =
Cianeto (ug CNIL) 50 = = == = ? 2 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 -— — — — [] 0 =
Crémio (ug CrfL) 50 = - - — [] 0 =
1,2-Dicloroetano (ugi) 3,0 — = =2 = ) 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) — - — =5 = 0 ) =
Enterococos fecais (N/100ml) o - . = == [ 0 ==
Fiuoreto (mg FIL) 15 = = = = [ 0 =
Magnésio (mg Mg/l) — == = = = 0 0 =
Merctirio (pg Hg/L) 1,0 = = = = o ) =
Niquel (g NirL] 20 = = = = T ) =
Selénio (pg Sall) 10 = - == = 0 [ =
Cloreto (mg GUL) 250 —_ -— — = 0 0 o
Sédio (mg NalL) 200 = — i = 0 ) —_
Sulfato {mg SO4/L) 250 = — - — 0 0 =
Carbano Orgdnica Total {mg C/L) Sem alter. anormal — = == = [ 0 —=
Scma de Teiracloroeteno e Tricloroetano {(ug/L) 10 — —- - = — = =
Tetracloroeteno (uglt) - = = = = 7] 0 =
Tricloroeteno (pg/L) — = == = == 0 0 TS
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ugiL) 0,10 —_ — — - = == P
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) — — - — = ) 0 <z
Benzo(k)fluorantano (ug/L) - - = = - [} 0 =
Benzo(ghi)perileno (ugit) — — — — —_ Q 0 s
|Indeno(1,2,3-cd)pirenn (ug/l) - —_ = == = 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — — — — = ==
Clorofonmio (ug/L) — — —_ _ = 0 0 ==
Bremofémmio (ug/L) - - — = = 0 7] ==
B i {ught) = - = - — [ [ -
Dibromociorometano (ugfl) — —_ - == = 0 0
Doss Indicativa {(mSv/ano) 0,10 — — - — 0 0 —
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificaghc) — — - - 0 0 S
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificagiio) — = = = ° 0 =
Radéo (Ba/L) 500 - — — = 0 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — - —_ = [} 0 e
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado

-

O vereador com competéncias delegadas; ///—7

Data de publicagéo:
aulea [2009




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: S. Martinho das Moitas

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anélises % N.° N.°
Parametro (unidades) paramétrico | winime | Maximo Superiores |Cumprimento| Anlises | Anilises |7 An&lises
(V.P.) fixado no Realizadas
DL n.° 162117 acV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100m) 0 0 0 0 100% 2 2 100% |
'Baclénias Coliformes (N/100m) 0 0 0 0 T00% 2 2 100% |
Desinfectante residual (mg Ci2/L) — 0,03 0,21 — —_ 2 2 100%
Aluminio (ug AIL) 200 — - — — 0 0 =
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 - - - — 0 [} >
'N.*Colonias 22°C {N/ml a 22°C) Sem atter. anormal — — — — 0 1] —
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal — - — — 0 ] —
Condutividade (S/cm, a 20 T) 2500 = = = — 0 ) =
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - — - = 0 0 ==
Cor (mg PtColL) 20 — - = = 0 0 =
pH (E. Sorensen) 26,5e 9,5 — - — — [] 0 =a
Farro (ug Fa/l) 200 — — - — [} 0 —
Manganés (g Mn/L) 50 - — - —_ 0 0 =
Nitrato (mg NO3/L) 50 = = = = ) e =
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — = - = [ [] =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 — — — — 0 0 =%
Cheiro, a 25)‘_C(?alor de diluigéo)} a = == - = [1] [ —
Sabor, a 25°C (Fator de diluigo) 3 = = = = o ) =
Turvagdo (UNT) 4 - == = — ) [} ==
Antiménio (ug Sb/L) 5,0 — — — = 0 [] =
Arsénio (ug As/L) 10 — = = = 0 [] =
Benzeno (ug/l) 1,0 = = — = [ 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — - — - [] 0 =
Boro (mg B/L) 1,0 — — — — [] 0 ==
Bromato (ug BrO3/L) 10 = = == = 0 0 =
Cédmio (ug CdiL) 5.0 = = = = 0 0 A
Calcio (mg Call) —_ - == = = [ 0 =
Chumbo (ug PoiL) 25 = = s = 0 ) =
Cianeto (g CN/L) 50 — = - =S (1] 0 —
Cobre (mg Cull) 2,0 — — - — 0 0 =
Crémio {ug CriL) 50 — —_ = = 0 0 =
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 — = = = 0 0 —
Dureza Total {(mg CaCO3/L) — — —_ = = ] 0 =
Enterococos fecais (N/100mil) o - == — - 0 ) e
Fluoreto (mg F/L) 15 == = = —_ [} [} 5
Magnésio (mg Mg/L} - == = == e 0 0 g
Mercdrio (ug Ho/l) 1,0 — — — 0 0 ==
Niquel (g NiL) 20 = = = = ] 0 =
Salénio {ug Se/l) 10 S == = = 0 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 - - - — 0 0 -
Sédio (mg Nall) 200 - o = = [ 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 = = = = ° o —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter. anormal - - — — ] ] -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L) 10 - —_ - — = = =5
Tatracloroeteno (ugiL) — —_ = - —_ 0 [ =
Triclorosteno (ug/L) = as o == = 0 0 ==
Hidrocarb Aromticos Poli [T 0,10 = = = = = = =
Benza(b)fluoranteno (ugil) — — = = ozt 0 ) ==
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — - - == == 0 0 T,
Benzo(ghi)perileno (ug/l) — = o — [} ) —
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - = = - = 0 0 ==
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — = = = = =
Cloroformio (ugiL) - — _E = = 0 0 =
| Bromoférmic (ug/iL) — — — == — 0 0 =
Bromodiclorometano (ug/t) - — - = = 0 0 =2
Dibromociorometanc (ug/L) — == = == = 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - = 0 0 =
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagso) - — — - [) 0 =
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel vertficagsio) - —_— - - 0 0 5
Radéo (Ball) 500 — — — — 0 [] —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 = = 0 ] 0 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

i

Data de publicacao:
oM e (2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sio Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: S. Pedro do SulVarzea

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

gua

dezembro
Valor
N.° Andlises % N.° N.°
Pardmetro (unidades) flarmathce Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Anilises | Anilises Angiss
(V.P.) fixado no B Realizadas
DL n.° 16217 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas

Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias Colfformes (N/100m) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfeciante residual (mg CI2/L) — 0,43 0,86 e = 3 3 100%
Aluminio (ug AVL) 200 — - — — L] o —
Ambnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.°Coldnias 22°C Nimi a 22°C) s/ alter. anormal N.D, N.D. — — 1 k] 100%
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. -— — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 ©y | 2500 74,2 74,2 0 100% 1 k] 100% |
Clostridium perfringens (N/100m) 0 0 0 0 100% ] 1 100% |
Cor (mg PtCo/L}) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 €<9,5 6.4 5.4 ] 0% 1 1 ~100% |
Ferro (ug Fell) 200 = = - = 0 3 =

anganés (ug Mn/L) 50 <10 <70 1] 100% 1 1 100%
Nfirato (mg NO3/L) 50 1.3 1.3 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 —_ = —_ = 0 ] =
Oxidabilidade (mp O2/L) 5.0 7.2 2.2 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (F ator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 L 100%

[Sabor, a 25°C (Fator de dilUIga0) 3 < <1 0 100% 1 1 fo0% |
Turvagao (UNT) [} <0.3 <0,3 0 100% 1 1 100% |
Antiménio (ug SbilL) 5.0 — — - — 0 0 —_
Arsénio (ug As/L) 10 — - — — [] o —
Benzeno (ug/L) 1,0 - — — — 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — — - (/] 0 —

IEoro (mg BA) 1,0 = — —_ = [ 0 =
Bromato (ug BrO3/L) 10 — - — — 0 0 —
Cédmio (ug Cd/L) 50 = = = = ] [} =
Céilcio {mg Ca/L) = = = — = [} [ —
Chumbo {ug Pb/L) 25 — - —_ — 0 [} —
Cianeto (ug CNL) 50 - - — — ] [ —-
Cobre (mg Cuw/L) 2.0 — — — - Q 0 —
Cromio (ug CriL) 50 — - — — 0 —
1,2-Dicloroetano {(ug/L) 3,0 — — — - 0 0 -~
Dureza Total (mg CaCO3/L) = - — — - 0 0 -
Enteracocos fecais (N/100ml) ] — - — — 0 0 —_
Fluoreto (mg FiL) 1,5 — e — — 0 0 —
Magnésic (mg Mg/L) — — — — - 0 0 -
Merclirio (ug Hg'L) 1.0 = = = = 0 ] s
Niquel (ug Ni/L) 20 — — — — 0 0 —
Selénio (ug Se/l) 10 —_ — - - 0 o —
Cloreto (mg GIL) 250 = = = = 0 [} =
Sédio (mg Na/L) 200 — = = - 0 [ —
Sulfato (mg SO4/L) 250 —_ — — - [ 0 =
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem after. anormal — — — - ] 0 —

Soma de Tetracloroeteno e Tridorosteno {ug/l) 10 — - — - — — -

Tetracloroeieno (ug/L) — - — —_ — [] 0 —
Tricloroeteno (pg/t} — — - — — [} 0 —

Hid rb A aticos Polick (ug/L) 0,10 - = - - — — -

Benzo(b)fiucranteno (ugi) — - — — — 0 [] -
Benzo{k)fluoranteno {ugrL) — — - — — [ 2 —
Benzo(ghi)perileno (ug/l) — — —_ — — 0 0 —
Iindeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — - — — 0 0 —
Trihalometlanos Totais (ug/L) 100 - = — — = — -
Clorofrmio (ug/L) = == = — — [ 0 -
Bromoférmio (ug/L) — = = - =F 0 L] ==
Bromodiclorometano (ug/L) — - i - — [ [ -
Dibromocioromstano (ug/L) — - e - — 0 0 —

Dose Indicativa {(mSwv/ano) 0,10 — — - — [ 0 —
Affa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagic) - - - =5 '] 0 =
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel varificacsa) — - - — [ [} —
Raddo (Bg/L) 500 = e -— —_ 0 Q -
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 —_ == — - ] [ -

Analises
ZAPE Data Colhsita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
(AN}
¥ Caracleristicas nalaras : e
S. Pedro do Sul\Vérzea 05-11-2018 pH (hidrag er:w;ir::: xla():adsa":rigrear:? de - # N&o foram tomadas medidas mas existe j& um|

plano de trabathos com vista 4 sua corecgio

# Informag&o presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéio
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

s

Data de publicagéo:
oMloa (2019
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SAO
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DO SUL

CAMIAL DO TERMALISMO

Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

L

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: S& 01 outubro a 31
dezembro
Valor
5 N.° Anilises % N.° N.°
Parémetro (unidades) RAEmEEEe Minimo Méxime | Superiores |Cumpri Anali Anili % Ar.mlises
(V.P.) fixado no o Al ek Realizadas
DL n.° 162117 ao V.P do V.P. Ag R
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 [2] 0 100% 2 2 100%
[Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 Z 100% |
Desinfectante residual {mg CI2/L) e 0,30 0,67 = o 2 2 100% |
Aluminio (ug Al/L) 200 45 45 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 [ 100% 1 1 100%
N.°Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.*Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. o — 1 1 100%
Condufividade (pSicm, a 20 ) 2500 ~ 26,7 26,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) [ 0 [1] [1] 100% 1 1 100%
Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 1009 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 5.4 54 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug Fa/L} 200 e - — —_ [] 1] —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 7 00% |
[Nitrato (mg NOZ/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 7 100% |
NRtrito (mg NO2/L) 0,50 - = — = 0 ] =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 [1] 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 T00%
Sabor, a 25°C. (Fator de diluigao) 3 <1 <A 0 100% 1 7 1009
Turvagio (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 i 100%
| Antiménio (2g SbiL) 5,0 - — — - 0 0 —
Arsénio (ug As/L) 10 -_ = — — 0 0 -
Benzeno (ug/L} 1.0 — — — — 0 0 -
Benzo{a)pireno (ug/l) 0,010 — — — — 0 0 -
Boro (mg B/L) 1,0 — - - — 0 '] -
Bromato (ug BrO3/L) 10 — — - - 1] 0 —
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — — — [] 0 —
Calcio (mg Cail) — —_ — — - 0 ] -
Chumbo (ug Pb/L) 70 [3 3 0 100% 1 E] 100% |
Cianeto (ug CN/L) 50 — - e — 0 o s
Cobre {mg Cu/L) 2,0 0,14 0,14 0 100% 1 1 100%
Crimio (ug Cr/L) 50 — — - - [ 0 -
1,2-Diclorostano (ug/L) 3.0 — — — — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - — — o o —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — - — — [ [} —
Magnésio (mg Mg/L) — - — — — 0 (] —
Mercirio (ug Ho/L) 1,0 = = — - 0 0 -
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 100% 1 1 100%
Selénio (g Se/L) 10 — - - — 0 0 —
Cloreto (mg CliL) 250 - — - 0 0 -
Sédio (mg Na/L) 200 — — — — 0 [] -
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - — — 0 0 —
Carbono Orglnico Tolal {mg C/L) Sem alter anormal — - — — 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - - — — — — —
Tetraclorostsno (ug/L) - — — - — 0 ] -
Tricloroeteno (ug/L) — - - - — [} ] —
Hidrocarbonetos Aromiéticos Policiclicos (ug/L) 0,10 - - — = —_ — —
Benzo(b)fuoranteno (ug/L) —_ - — — —_ 0 0 —
Benze(k)fiucranteno (ug/lL) — — — - — 0 0 S
Benzo(ghi)periteno (ug/L) — — — —_ — [} [] —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugrL} — — - = — [} 0 =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - — = ~— - — —
Cloroférmio (ug/l) - — — — - '] 0 —
B o (ug/l) = i = s = 0 0 =
Bromediclorometano (ug/L) — — = — = 0 0 =
Dibromaclorometana {ua/L) - - s — 0 ] -
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) O;I1e('). H(_Il;l;\got;e <0,04 <0,04 0 _ 1 1 _
8-Total (Bq/L) 1v,2 n(;:lg;:é :)e <0.10 <0,10 0 _ 1 1 .
Radao (Bq/L) “500 19,3 19,3 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totals (ug/L) 0,50 — — - - 0 0 —
Anallses
ZA PE Data Colhsita Causas Incumprimento Madida tomadas ou a Implemsntar
¥ Ciracerseas s — ¥ WEG Toram TorMBaas Mediaas por Rao Taver |
Sé 05-12-2018 pH (hidrogeoldgicas) da origem de - risco para a salde (parecer da AS ou por
_dgua ausénoia de parecer)
#Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacéo
N.D._Nao Detectado
Data de publicagéo:
O vereador com competéncias delegadas; .
/'/ — o lea (2049
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Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: SA 1 - Pisdo 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N.° Anilises % N.° Ne :
Parametro (unidades) Parsmiuice Minimo | Méximo | Supericres | Cumprimento| Analises | Anélises Zijinfisse
(V.P.) fixado no = Realizadas
DL n.° 16217 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas

Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
[Baclérias Colfformes (N/100ml) ] 0 0 0 100% Fl 2 100%
Desinfeciante residual (mg CI2JL) = 0,62 0,84 — — 2 2 00% |
Aluminio (ug AUL) 200 54 54 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% 7 1 100%
[N.*Colonias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter, anormai | N.D. N.D. — — 7 1 100%

SColonias (Nimi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100% |
Condutividade (4S/cm, a 20 T) 2500 27,2 27,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N7100mi) [ 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5e <0,5 5,2 6,2 1 0% 1 1 100% |
Ferro (g Fe/L) 200 - — — —_ [] [ —
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 1] 100% 1 1 100% |
[Nitrato (mg NOB/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% _ 1 7 100% |
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 —_ = = - [1] 0 =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluicaa) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de dilUiGac) 3 <1 <1 0 ~100% 1 E] 100% |
‘Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sh/L) 5,0 - - = = 0 0 =
Arsénio (g As/L) 10 — — = — 0 1] ==
Benzeno (pg/l) 1,0 = - - — 0 [] =
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - — - — [} 0 —
Boro (mg BAL) 1,0 — = = = a ) =
Bromato (g BrO3/L) 10 — - — - Q 0 -
Cédmio {ug Cd/L) 5,0 — — - —_ 2 0 —
Calcio (mg Call) - — - - - 0 [] -
Chumbo (ug Pb/L} 10 <3 <3 0 100% 1 1 100% |
Cianeto (ug CN/L} 50 - — - - a [ —
Cobre (mg Cu/l) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug CriL) 50 — - — - [] 0 -
1,2-Dicloroetano (pg/l) 3.0 — - — - 1] [ -
Dureza Total (mg CaCO3/L) = = = — = 0 0 =
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Fluoreto (mg F/L) 1.5 — — - 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — e — = —_ 0 0 ==
Merctirio (g Hg/L) 10 = — = =3 0 0 Pt
Niquel (g NVL) 20 <5 <5 0 2 1 1 100% |
Selénio (ug Se/L) 10 = == = = 0 [] -~
Cloreto (mg GIL) 250 = = = = 0 ) =
Sédio (mg Na/L) 200 — — - — 0 [ —
Sulfato (mg SO4/L) 250 = — = - 0 [ =
Carbano Orgénico Total {mg C/L) Sem alter. anormal — — ~ — 0 0 —
Soma de Tetracloroetsno e Tricloroeteno (ngiL) 10 - = -— — — — —
Tetracloroeteno (ug/L) —_— — - — — 0 0 -
Tricloroeteno (ug/L} —_ — —_ - — 0 [] -
Hid icos Policiclicos (ug/L) 0,10 — — — - — — -
Benzo{b)flueranteno (ug/L) — - — — — 0 1] -
Benzo{k)fluoranteno (ugil) — — e - = Q 0 ==
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — — - — — o 0 e
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) —_ — —_ - — o 1] —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - i — — — - —
Clorofémio (pg/L) - - - - - 0 0 Fo=
Bromoférmia (pg/l) - — o — — 0 0 -
Bromodicloromstano (ug/l.) — — - —- —_ 0 [ —
Dibromocleromstano (ug/L) — e — — - 0 0 —-
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Ba/L) OQL?it(il::l;\go‘;e <0,04 <0,04 o _ 1 1 _
B-Total (Bq/L) 1"2 n(r';::la‘al:; :)e <0,10 <0,10 0 . 1 1 .
Radao (Bq/L) 500 30,4 30,4 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 — — - — 0 (] —

Analises
ZAPE Data Colhsita Causas Incumprimento Meadida tomadas ou a implsmentar
¥ Caraciensucas nalrais A ¥ Tiao foram lomadas Medias por nao Naver |
SA 1 - Pisdo 01-10-2018 pH (hidrogeolégicas) da origem de - fisco para a salde (parecer da AS ou por
éoua auséncia de parecer)

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

P

Data de publicagéo:
o4 le3 2089
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Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: SA 2 - Carvalhais

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
N.° Anilises % N.° N.° .
Pardmetro (unidades) Farametioe Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Andlises e
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n° 1627 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
scherichia Colf (N/100ml) 0 0 1 1 “67% 3 3 100%
Bactérias Coliformes (N/T00ml) 1] 0 >100 2 33% 3 3 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,22 — o 3 3 100% |
| Aluminio (g AFL) 200 —_— - — — 0 0 —_—
Aménio (mg NH4/L) 050 | <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Coldnias 22°C (N/ml & 22°C) s/ alter. anormal 211 211 — - 1 1 100%
N.°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C}) s/ alter. anormal 97 97 — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 25,4 254 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mf) [] — - — — 0 0 —
[Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 T00% 1 1 100%
pH {E. Sorensen) 26,5 59,5 6,5 6,5 [1] 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 — — —_ — ] [ -
Manganés (ng Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
[Niirate (mg NOSIL) 50 <1,0 <1,0 0 T00% 1 ) 100% |
Nitrito (mg NO2/L) 0.50 - — - = [] [] —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,6 2,6 0 100% 1 1 100%
[Cheiro, a 25°C (F ator de diluigac) 3 <1 <1 0 100% 1 il 100%
Sabor, a 25°C (F ator de GilUIGa0) 3 <1 <1 0 100% 1 1 ~100% |
Turvagao (UNT) 4 0.7 0,7 0 100% 1 1 100% |
|Antimonio (ug Sbil) 5,0 — - - — 0 [ —
Arsénio (g As/L) 10 — — - — 0 [ —
Benzeno (ugi.} 1,0 - - - — [] 0 =
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — — — 0 0 -
Boro {mg B/L) 1.0 — — — — [} 0 —
Bromato (g BrO3/L) 10 — — - — 0 ] —
Cadmio (ug CdiL) 5,0 — = = ] 0 =
Cilcio (mg Ca/l) —_— — — — — 0 [] —
Chumbo {ug PbiL) 25 - - — - 0 0 -
Ciansto (ug CN/L) 50 = = = = 0 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 —_— — - — 0 0 —
Crémio (g CriL) 50 7 = = = [ 0 =
1,2-Dicioroetano (ug/L) 3,0 — — — — a 0 —
Dureza Total (mg CaCQ3/L) - — - — — 0 0 —
]Enterooocos fecais (N/100ml) 0 — — — - 0 0 —
Fluoreto (mg FIL) 15 = = == T [} [] =
Magnésio (mg Mg/L) = — =¥ — £ 0 [ —
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 = - — — 0 0 —
Niquel {ug N, 20 — — - — 0 0 —
| Selénio (g Se/l) 10 — — - — 0 0 -
Cloreto (mg CUL) 250 —_ — — - 0 0 -
Sédio {mg Na/l} 200 — - — — [] 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — - — ] 0 -
Carbeno Orgéinico Total (mg C/L) Sem alter anormal — - — — ] (] -
Soma de Tetraclorceteno e Tricloroeteno (ug/L} 10 - — — — —_ — -
Tetracloroeteno (ug) — — - — - 0 0 —
Tricloroeteno {ug/L) == —_ - - —_ [] 0 =
Tia Aromaticos Policicioos (iglh) 530 — = = = - = —
Benzo(b)fk (ugl) 36 = = == = [] 0 =
Benzo(k)fluoranteno (ugit) - — - — —_ 0 0 —
Benzo(ghperieno (ugt) = = == = 3nd 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - - — - — ] ] -
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - — — — — — —
Clorafémio (ug/) - — —_ — ~ 0 0 —
Bromoférmio (ug/L) = - - — — 0 0 —
e i (ng/L) — —_ — - — 0 0 —
Dib {pgiL) — — — - — 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 = - = — 0 0 =
Alfa-total (Bq/L) 0,10 (Nivel velfoagso) = e = = 0 0 E
R-Total {(Bq/L) 1,0 (Hivel verificacsio) - — - — 0 0 o
Radéo (Bg/L) 500 — —- - — 0 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — —_ — —_ ] [] —
Analises
ZAPE Data Colhelta Pardmetro Causas incumprinento Varitivaghs Medida tomadas ou a implementar
AV}
SA 2 - Carvalhais 05-11-2018 E. coli 14-11-2018
SA 2 - Carvalhais 01-10-2018 c?)?i:ge;gaei # Fathano sis:zma de 14-11-2018 # Comegdio do fu;:‘l(:r:mw do sistema de
SA 2 - Carvalnais 05-11-2018 Sactérias 14-11-2018

# Informacéo presente no portal da Enlidade Reguladora ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéio
N.D._N3&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

s

Data de publicagéo:
oMlo3 (2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sdo Pedro do Sul

Edital n.® 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: SA 3 - Santa

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Yalor, N.° Andlises % Ne Ne .
Parametro (unidades) Paramstrico Minimo | Méximo | Superiores [Cumprimento| Anlises | Anslises |* Aniliges
WA R G ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas R A
DL n.° 162/17
Escherichia Colf (N/100ml) 0 0 ] 0 100% i 1 100% |
[Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/[) —_ 0 0 — —_ 1 1 1G60%
Aluminio (g AVL) 200 - — — — 0 [} =7
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 — — — — 0 [} -
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) Sem alter. anormal — - —_ e 0 ) —
N-*Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal = = = = 0 0 =
Condutividade (S/cm, a 20 T) 2500 = et == == ] 0 =
Clostridium perfringens (N/100mil) 0 — - — - 0 0 ==,
Cor (mg PtCo/l.) 20 —_ = - — 0 ] =
pH (E. Sorensen} 26,58 59,5 = = = =2 0 0 ==
Ferro (ug Fe/l) 200 — = = — 3 0 —
Mangan8s (g Mn/L} 50 — - -— == ) 0 =
Nitrato (mg NO3/L) 50 = == = = ] ] =
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = ) o =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — == = e ) ) =
Cheiro, & 25°C (Fatar ds diluigac) 3 == == = E o ) —
Sabor, a 25°C (-Fa(or de diluigho) 3 - — — B Q 0 =
Turvagdo (UNT) 4 — =a = = [} ) ==
Antiménio (ug SbiL) 50 = T - — 0 ) =
Arsénio (g As/L) 10 = e = — 0 0 ==
Benzeno (igl) 10 = = = = 0 0 =
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 = — e - 0 0 —
Boro (mg BA) 1,0 = — o = 0 [) =T
Bromato (ug BrO3/L} 10 - — — — 0 [} =5
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 = = == = 0 0 =
Cakcio (mg Cail) = = = = = o o =
Chumbeo (pg Pbil) 25 - — = = 0 0 —
Ciansto (ug CNAL) 50 = s = = 0 0 =
Cobre (mg Cull) 2,0 = - = = 0 0 =
Crémio (ug CilL) 50 = = = = 0 0 =
1,2-Dicloroetanc (ug/L) 3,0 - = = = [ ) —
Dureza Total (mg CaCO3/L) - = = =5 = 0 0 ==
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — —_— = = 0 [} =
Fluoreto (mg ﬁL) 1.5 —_ — = = 0 [ ==
Magnésio (mg Mg/L) = - — = -— 0 0 =
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 — — — = 0 0 =
Niguel (ug NvL) 20 s = = = 0 0 =y
Selénio (ug Se/L) 10 — e o= — ) 0 =
Cloreto (mg CI/L) 250 — — = — 0 0 =
Sadio (mg Na/L) 200 - - = = 0 [ —
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — — — 0 0 =
Carbono Orgénico Total (mg Cil.) Sem alter. anormal — — — - [1] 0 =
Soma de Tetracloroeteno & Triclorosteno (pg/t) 10 - - — - — s =
Tetraclorosteno (jug/L) - = = == — 0 0 =
Tricloroateno (pg/L) — = e = = 0 0 ==
Hidrocarb Arométicos F () 0,10 = = = = = =x =
Benzo(bjfluoranteno (ugiL) = = = = =5 ] ] =
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - — = P 0 0 T
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - — == — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) — - — - = [} 0 =
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 — —_ — — - = =
Cloroformio (ug/L) = = = - = 0 ) ==
Bromoférmio (ug/l) — - == == = 0 0 =
Bromodiclorometano (ug/L) — —_ = — — 0 ) Y
Dibromoclorometano (ug/L} - - —_ - = 0 0
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - —_ = = 0 0 =
Alfa-total (Ba/L) 0,10 ciivel veriicagdc) — = == - 0 ] ==
B-Total (Bg/L) 1,0 (ivel varificagsia) - — = ) 0 re
Radéo (Bg/L) 500 - = = = 0 0 ==
Pesticidas Tolais (ug/L) 0,50 — — — — 0 0 =5
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas; //‘_'_J

Data de publicagéo:
oMlen (2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

# Informagdio presente no portal da Entidade Reguladora_ ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._N3&o Detectado

abastecimento do concelho de S30 Pedro do Sul Edital n.° 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: SA 4 - S4 (Além do Rio) 01 outubro a 31
dezembro
Valor
N.° Andlises % N.° N.°
Pardmetro (unidades) favaimoios Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anélises ErAnalses
{V.P.) fixado no Realizadas
DL n.° 162/17 aoV.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100mi) 0 [+] 0 [1] 100% 2 2 1
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 [ 16 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/1) o 0,05 0,14 — — 2 2 100%
Aluminio (g AllL) 200 — - — — 0 ] —_
Amdnio (mg NH4/LY 6,50 <0,050 <0,050 0 7 i 100% |
.°Colonias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
IN-°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alier. anormal N.D. N.D. — - i 1 100% |
Condutividade (4S/cm, a 20 ©) 2500 438 43,8 0 100% 1 1 700% |
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — - 0 [] —
Cor (mg PtCoil) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
[pH (E. Sorensen) 26,5 € <0,5 5.6 5.6 1 0% i 1 100%
Ferro (ug Fe/l) 200 — - — — (] ] -
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 [] 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 15 15 0 100% 1 1 100%
Nitrto (mg NO2/L) 0,50 = = — T 0 =
[Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 7 100% |
Sabor, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 Q 100% 1 1 100%
Turvagio (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 T 100% |
Anfimanio (g SbiL) 5.0 — = = = 0 0 e
Argénio (ug AsiL) 10 — — — - 0 0 —
Benzeno (ugit) 1,0 — - — — 0 [} _—
Banzo(a)pireno (ug/L) 0,010 = - - — [} [} -
Boro (mg BAL) 1.0 — — — - 0 [] —
Bromato (g BrO3/L) 10 — = = = 0 [] =
Cadmio {ug Cdl) 5,0 = = = = 0 0 =
Célcio (mg Call) — — — — e 0 0 —
Churabo (ug Pb/L} 25 —_ — - = 0 0 —
Cianato (g CNIL) 50 - = = = 0 0 =
Cobre (mg CuiL) 2,0 — — — — 0 0 -
Cromio (g Cril) 50 = = - = 0 0 =
1,2-Dicloroetano (ug) 3.0 — — — — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — - — — 0 0 -
Enterocacos fecals (N/100mi) [] — — - — 0 ] —
Fluoreto (mg ﬁI.T 1,5 —_ — - — 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — — —_ — — 0 0 -
Mercurio (ug Hg/t) 1,0 — =7 — - 0 0 —
Niquel {ug NiL) 20 _— — - — [ [} —
Salénio (ug Se/l) 10 — - — - 0 [) =
Cloreto (mg CUL) 250 — — — - 0 0 —
Sédio (mg Na/l) 200 — = == = ] 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — - — 0 ] —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter anormat — —_ — — [} [} -
Soma de Tetraclorosteno 2 Tricloroeteno (pg/l) 10 - — - — — - —
Tetracloroeteno (ug/l) - - — -_ — [] [] —
Tricloroeteno (ug/L) - - — - — 0 [ -
Hidi b Aromdticos Poli (ugL) 0,10 — - — — = — -
Benzo(b)fluoranteno (ugll) — -~ — - — ] 0 —
Benzo(k)luorantsno (ug/L) — - — - — 1] 0 —
Benzo{ghi}perileno (ug/L) — — — —_ — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) = = = = = 0 0 =
Trih Totais {ug/t) 100 - - — — — — —
Cloroférmio {pg/L) = - = - — 0 ] —
[Bromofémmio (ug/L) — — — ~ - 0 0 —
[Bromediclorometane (ugiL) _ — = — = 0 0 -
Dibromoclorometano (ug/L) —_ — — — — 0 [ —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - X — —_ 0 ] e
Alfa-fotal (Bg/l.) 0,10 (Nivel verificagso) — = — — 0 1] =
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificag o) — - — — 0 0 ==
Radiio (Bq/l) 500 — — =3 - 0 0 =
Pesticidas Totais (pg/l) 0,50 — - £E - 0 [ —
Analises
ZA PE Data Colheita Causas imento Verificacd Medida tomadas ou a implementar
(Av.)
SA 4 - S& (Além do Rio) 05-12-2018 csozgm # Fall:fa?:rvls;sr::)ma de 17122018 # Corregdo do mtr::;r::‘;mo do sistema de
¥ Caraciensiicas nalrais W ac Toram lomadas Meawas por nio Naver |
SA 4 - 84 (Além do Rio) 01-10-2018 pH {hidrogeologicas) da origem de - fisco para a salide (parecer da AS ou por
dgua auséncia de paracer)

Data de publicagéo:
oulo3 (2019

O vereador com competéncias delegadas;
/I/_.——-—7




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de S3o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: SA 5 - Torre 01 outubro a 31
dezembro
Valor
3 N.° Andlises % N.° N.° 3
Pardmetro (unidades) LT T Minimo Méaximo | Superiores | Cumprimento| Andlises | Andlises ML
(V.P.) fixado no - Realizadas
DL n° 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Bacterias Coliformes (N/100ml) 0 [] 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,24 0,24 — — 1 1 100%
Aluminio (ug AVL) 200 — | - - — 0 0 —
Aménio {mg NH4/L) 0,50 <0,060 | <0,050 0 100% 1 il 100%
N.*Coldnias 22°C {N/mi a 22°C) ¢/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.*Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 T) 30,5 30,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m1) 1] — — — —_ ] 0
Cor (mg PICo/L) 20 <5 — <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 8,5 5.9 59 1 0% 1 1 100%
Ferro (g Fe/L) 200 — — — — ] ] -
WManganés (jig ML) 50 <10 <10 5] 100% 1 1 100%
Nitrata (mg NOS/L) 50 1,6 1,6 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = s — = 0 0 s
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicac) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g SbiL) 5.0 - — = - 0 0 =
Arsénio (ug As/L) 10 —_ - — —_ 0 0 —_
Benzeno (pait) 1,0 — — — — 0 ] —
l-Benzo(a)pireno (Ho/L) 0,010 — — - — 0 0 —
Boro (mg BiL) 1.0 — — — - 0 0 -
Bromato {pg BrO3/L) 10 — - — — 0 [] —
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 — — - — 0 0 —
Calcio {mg Call) — - — — —_ 0 1] —
Chumbo {ug Pbit) 25 - — — — [} o —
Cianeto (ug CN/L) 50 — - - — 0 a —
Caobre (mg Cu/l.) 2,0 — — - — 0 0 -
Cromio (ug Cril) 50 — — — — [ [] —
1,2-Dicloreetano {pg/l) 3,0 = = — = 0 0 5
Dureza Total (mg CaCO3/L} - — — - — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 - — — - 0 0 =
Fluoreto (mg F/L) 1.5 - - — — [] 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — - — — - [] 0 -
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 — — — — 0 0 —
Nique! (ug Ni/L) 20 = = == = 0 0 —
Selénio (g Se/l) 10 - = == = 0 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 — — — - [] 0 -
Sédio (mg Na/L) 200 = - = = 0 [ =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 -
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anommal == - - = 0 ¢ —
Soma de Tetrack o Tricl (LolL) 10 — = == = F= — =
Tetracloroeteno (ug/l) = = = — — 0 (] -
Tricloroeteno (pg/l) — — — — — 0 0 —
Hids rb aticos Policiclicos {(ug/L} 0,10 — — = — — - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - = — — — 0 (] -
IE;zu(k)ﬂuoranteno {Hg/L) - — — - — 0 ] -
| Benzo(ghi)perilena (pg/L) — — = - — [} 0 —
| Indeno(1,2,3-cd)pireno {(pg/L) — - — — — 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 = = - — = — =
Clorofémio (ug/L) — - — = = 0 0 -
Bromoformic (ug/L) = e = =% — 0 0 =
Bromodiclorometano (ugit) - - = - = 0 0 —
Dil (/L) =. = = == = 0 0 s
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — == — 0 0 -
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (tvel verificagi) — — = — [ [] =
B-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel verificagtic) — - - —_ 1] 0 —
Radéo (Bg/l) 500 — — = = ] 0 —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - — - — [} 0 -
Analises
ZAPE Data Colhelta Causas fncumprimento Medida tomadas ou a implementar
(AV:
¥ Caraciensiicas nalurais - # Iao Joram Tomanas medwas por nao naver |
SA 5-Torre 19-11-2018 pH {hidrogeologicas) da origem de - risco para a salide (parecer da AS ou por
éoua auséncia de parecer)

# Informagao presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacdo
N.D._Nao Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

//7

Data de publicagéo:
Moz [2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

= SAO
PEDR
Al B35

Edital n.° 4/2018

4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: SA 6 - Ribas 01 outubro a 31
dezembro
Val
Pmm';‘;_ico N.° Anilises % Ne N N diee
Pardmetro (unidades) Minimo Méxime | Superiores pr Anéli Analises .
B3y fxado na 20 V.P doVP. |Agendadas|Realizadas|Re2IZadas
DL n.° 162117
Escherichia Coll (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100% |
Bactérias Colformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,05 -— —_ 2 2 100%
Alumninio (ug AI) 200 = — — — 0 [ —
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 | <0,050 | <0,050 0 ~ 100% 1 1 100% |
N.*Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal 211 211 — — 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/mi a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —— — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 ©) 2500 52,1 52,1 0 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens {N/100ml) 1] —_ —_— — - 0 o —
(Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5 e <9,5 6,6 6,6 0 100% 1 1 “100% |
Ferro (ug Fell) 200 — — - — 0 0 —
anganés (ug ML) 50 11 11 0 T00% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 [1] 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — — - 0 [ —
[Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 7 i 100%
Sabor, a 25_"_C(Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 3 <0,3 <0,3 0 100% k| 1 100% |
Antiménio (g Sk/t) 5,0 — - — - ] [] —
Arsénio (ug AsiL) 10 — - = —- [ [] -
Benzeno (ugl) 1,0 - —_ — — ¢ 0 -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — - — — 0 0 —
Boro (mg BL) 1,0 — - — - 2 0 —
Bromato (ug BrO3f) 10 — — — — 0 0 —
Cédmio (g Cdil.) 5.0 — — — — 0 0 —_
Calcio (mg Ca/l) = = - = - 0 [] —
Chumbo {lig PbiL) 25 = - — - 0 [ =
Cianeto (ug CN/L) 50 — — - — 0 Q e
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — - — — 0 Q —
Crémio (g CriL) 50 - — — — [ 0 —
1,2-Dicloroetano (ugiL) 3,0 — — = — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — — —_ — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) [] — - — — 0 0 —
Fiuoreto (mg FIL) 15 =7, == == = 0 0 =
Magnésio {mg Mg/L) — - — - — [} 0 -
Merciirio (4g Hg/t) 1,0 — - = — 0 0 —
Niquel (g Ni/L] 20 — — — — 0 [) —
Selénio (ug Se/l) 10 — — — — 0 0 -
Cloreto (mg CUL) 250 - — — — 0 [ —
Sédio {mg Na/L} 200 — — — — 0 [] -
Sulfato (mg SO4/L) 250 —_ — — — 0 [ —
Carbono Orgénico Total (mg C/1) Sem aiter. anormal - - — — il 0 —
Soma de Tatraclorcateno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — - — - — - —
Tetraclorosteno (ug/l) -— — —_ — —_ 0 0 —
Tricloroeteno (ug/L) — - — — — 0 [ —
Hidrocart A icos F (ug/L) 0,10 — - - = - = =
Benzo(b)flucrantena (ugiL. —_ — - —_ - 0 [ —
Benzo(kjfluoranteno (ugiL) — — — — - [] 0 —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) = — - - - [] 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — — - — 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 — — —_ — — - —
Clorotémmio (giL) — — - — — 0 [ —
Bromefémmio {ug/l) —_ — — — - 0 0 —
Bremodiclorometano {(ug/l) — — - — — 0 Q —
Dibramoclorometano (ug/L) — - = —_ = 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 = — — — ] 0 -
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nivel verificagao) — - — - 0 0 -
R-Total (Bq/L) 1,0 (Nivet vrificagso) — — - _— 0 0 —
Radéo (Bg/L) 500 - — ~ - 0 ] —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — — — — 0 0 —
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Nao Detectado
Data de publicaggo:
O vereador com competéncias delegadas; N
| co4lod /2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4.° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sacados 01 outubro a 31
dezembro
Valor
§ N.° Andlises % N.° N.°
Parametro (unidades) Paramétrico | yiimo | Maximo Superiores |Cumprimento| Anslises | Andlises | Anélises
fYa2.) Sxado no a0 V.P doV.P. |Agendadas| Realizadas | Re*liz2das
DL n.° 1562117
Escherichia Coli (N/100ml} 0 0 0 0 100% i 1 100%
[Baciénas Coliformes (N/100m1) 0 0 0 0 ~100% 1 7 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0.80 0,60 — = 1 1 ~100% |
Aluminio (g AVL) 200 = == - 0 ] =
Aménio (mg NH4/L) 0,50 [ <0,060 | <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) o/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
[N.°Colonias 36°C (M/mla 36°C) s/ aller. anortnal N.D. ND. . — 1 1
Condutividade (uS/cm, & 20 C) 2500 | 96,7 96,7 0 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) o = —. — = 7] o =
Cor (mg PtCoIL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 T00% |
pH (E. Sorensen) 26,5€<9,5 5.8 6.8 0 100% 7 1 00% |
Fermo (ug FelL) 200 = = = = 0 0 =
Manganés (pg Mr/L) 50 <0 <10 0 1 1 700%
Nilrato (mg NO3/L) 50 13 13 0 100% 1 1
[Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = = ) ) -
[Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <20 0 “100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 < 0 100% 1 T 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
Turvag&o (UNT) 3 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
Antimonio (pg Sb/L) 5,0 — — —_ — 0 0 -
| Arsénio (ug As/L} 10 - = = = [) 0 =
Benzeno (ug/L) 1,0 — - —_ - 0 [ —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 = = = — 0 ) =
Boro (mg BAL) 1.0 — - — - [ 0 e
Sromato (ug Broan) 10 == = — . = 0 [ =
Cadmio (ug CdiL) 5.0 = — = — 0 0 -
Célcio (mg Call) — - — = = 0 ) ¥
Chumbo (ug Ph/L) % = = = = 0 o =
Cianeto {ug CNL) 50 — — s = 0 [} =
Cobre (mg CulL) 2,0 P 75 = L 0 0 —
Cromio (ug CriL) 50 — — = = 0 ) .
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 - — = = 0 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) - . - — — 0 [i] =7
Enterococas fecais (N/100ml) [] —_ = = = 0 0 =
Fluorsto (mg F/L) 15 === - — - [ D) =
| Magnésio (mg MglL) —_ S5 = = = ) 0 =
{Mercurio (ug Hg/L) 1,0 = = . [} ) =%
Niguet (ug NUL) 20 - - — = 0 [] e
Salénio (ug Se/L} 10 e = S = 0 0 <>
Cloreto (mg CUL) 250 — — — — 0 0 =
Sédio (mg Na/l) 200 - — — — 0 [ =
Sulfato (mg SO4/L) 250 S = = — 0 ) ==
Carbono Orgénico Total {(mg C/L) Sem alter. anormal - — _ = 1] 0 ==
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - —_ —_ = = = ==
Tetracloroeteno {(ug/lL) = T == o == ) 0 —
Tricloroeteno (ug/L} — = =23 == = 0 0 ==
Hid Aromdticos Policiclicos (ug/L) 0,10 = = = = = F= =
Benzo(b)flueranteno (pg/l) —_ = — e = [} 0 —
Benzo(k)fluoranteno (pg/l} - — = s L 0 0 s
Benzo{ghiperileno (ug/L} — == - =5 = [ 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — = — = AL 0 ) =
Trihalometancs Totais (ug/l) 100 —_ — — — —- - =
Cloroférmio {(ug/L) — — — — o 0 0 ==
Bromoférmio {ug/l) — — — = = 0 0 =
Bromodicloromstano (ug/L) —_ =5 - — — 0 0 =
Dibromoclorometano {ug/L) — — = - — 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — - 0 0 5
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nival verificagic) S - oy i 0 ) e
B-Total (Bq/L) 1,0 (Nivet verificagho) — - — — 0 o —
Radéo (Bq/L) 500 = == = = 0 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - = = A% [} 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

Data de publicagao:

-

O vereador com competéncias delegadas;
S oulesl2019




Controlo da qualidade da dgua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.® 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Serrazes

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

Alfa-total (Ba/L)

0,10 (Nivel verificagiic)

dezembro
& "Z:":t'ﬁco N.° Anélises % N.e LI [FPR T
Parametro (unidades) Minimo Méxime | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anilises
{V.P.) fixado no . Realizadas
DL n° 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
Eschenchia Coli (N/T00mi) 0 0 0 0 T00% 2 2 100% |
Bacterias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 1] 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg GI2/L) = 0,05 1.0 p— — 2 2 100% |
Aluminio (g ALY 200 = = = = o 5 =
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 - = e pret [) [ =
|N*Colénias 22°C (Nimi a 22°C) Sem alter. anormal = = = = 0 0 =
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal —_ — — - 1] 0 -
Condutividade (4S/cm, a 20 T) 2500 —_ — — e [) [] ——
Clostridium perfringens (N/100mt) 0 —_ — = i 0 0 =
[Cor (mg PIColL) 20 — == = = ) 0 =
pH (E. Soreénsen) 26,5 e 59,5 — — — - ) 0 =
Ferro (ug Fe/l) 200 = = = — 0 o —
Mangands (ug Mn/L} 50 = = = = o ) =
Nitrato {mg NO3/L) 50 — - = - 0 0 —
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 — — —_ = ? ] =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — — - = [] 0 —
Cheiro, a 25°C (Falor de diluigao) 3 — —_ = == 0 [} -
Sabor, a 25°C (Fator de diluighio) 3 — - = = 0 [ 2
Turvagdo (UNT) % = = = = 0 t =
Antimdnio (g Sbil) 5,0 e = =5 = ) 0 —
Arsénio (ug As/L) 10 - = = — 0 0 =
Benzeno (ug/L} 1,0 = = — = 0 0 =
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - — — = 0 0 =
Boro (mg BA.) 1,0 =50 — — — 0 0 -
Bromatoe (ug BrO3/L) 10 - — — - Q 0 =T
Céadmio (ug Cd/L) 50 - == = = ) ) —
Caélcio (mg Call) — - =% - - ] 0 =%
Chumbo (ug PbiL) 25 — - — - ] [ ais
Cianeto (ug CN/L) 50 — == == = 0 0 ==
Cobre (mg CuiL) 2.0 - — - = 0 0 =
Cromio (g Cr/l} 50 = = - = 0 0 =
1,2-Dicloroetano (pgil) 3,0 35 = N T 0 0 ==
Dureza Total (mg CaCO3/L) - - FE = = [ [] =
|Enterococos fecais (N/100ml) o — — - = 0 0 =
Fluoreo (mg FiL) 1,5 — =, = 0 0 =
Magnésio (mg Mg/L) = -— = = =" ) 0 ==
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 - — — — 0 [] ==
Nique! (ug NifL) 20 == — = e 0 ) =
Salénio (ug Seil) 10 — — - = 0 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 — = == = 0 0 ==
Sédio (mg Nall) 200 = = = = % 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 — - = —_ 0 [] —
Carbono Orgénico Total {mg C/L) Sem alter anormal = = = = 0 0 =
Soma de Tetracloroeteno a Tricioroeteno (ug/il} 10 — — - ™= = = =
Tetracloroeteno (ugil) — = = = — o 0 F=
Tricloroeteno {ug/t) — — = == ) 0 =
Hidrocarb [ icos Poli (/L) 0,10 = = = = = =
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) = = = = 0 0 —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - — - e — 0 0 =
Benzo{(ghi)perileno (ug/L) - e o = == 0 0 ==
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) —_ == e == = 0 0 iz
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - —_ = = = = ==
Cloroférmio (ug/l) - — — - i 0 ) =
Bromoformio (pg/L) = == X D — 0 0 =
Bromodiclorometano (ug/L) —_ - = = = ? 0 -
Dibromoclorometano (ug/L) — - — - = 0 0 =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - — _ — 0 0 =
0 []
[ [
] 0
0 0

B-Total (Bo/L) 1,0 (Nivel varificagia) — = = — =
Radéo (Ba/L) 500 — == - T =
| Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 - = = = =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas; ¢
P

Data de publicagio:
oule3]2019




CAMIALDO TERMALSMO

Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sio Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Sobral

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
z N.° Andlises % N.° N.°
Parédmetro (unidades) Temp s Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Analises | Anilises [ pngiess
(V.P.) fixado no ara oo """ | Realizadas
DL n.e° 162117 ao V.P do V.P. 9 F
Escherichia Coli (N/100m1) 0 0 (] (1] T00% 7 1 100% |
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 T00% T 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,72 0,72 — — 1 1 100%
Aluminio (g AVL) 200 — = = 0 ] =
Amdnio (mg NH4L) 0,50 <0,050 <0,050 0 ~100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/mi a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.5Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 E] 100%
Condutividade (ps/cm, a 20 C) 2500 4535 45,9 [4] 100% T 7 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 — — — 0 o —_
Cor {mg PiColL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 265 e 59,5 6.2 6,2 1 0% 1 1 100%
Femo (ug Fe/L) 200 — - — — 0 ] —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 [} T00% 1 1 100% |
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 [¢] 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L} 0,50 — - — — [} [] —
Oxidabilidade (mg O2/1) 5.0 2,7 2,7 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de JIlUiga0) 3 <1 <1 0 100% 7 1 100% |
Sabor, a 25°C (F ator de diluigao) 3 <1 <A 1] 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 0,6 0,6 [1] 100% 1 1 100%
Antiménio (ug SbiL) 5.0 — - — — 0 0 -
Arsénio (g As/L) 10 o % == - 0 ] =
Benzeno (ugll) 1,0 - = = = 0 ] =
Benza(a)pireno (ug/l) 0,010 = = — = 0 0 =
Boro (mg BA) 1,0 — — = — 0 [ =
Bromato (ug Bro3f) 10 = == = = [ [ CE
Céadmio (g Cd/L) 5,0 — —— - — 1) 0 —
Calcio (mg Cal/l) — —_ — = - ) 0 =
Chumbo (ug Pb/L) 25 — = =T = [} ) ==
Ciansto (ug CNIL) 50 — = = = 0 0 =
Cobre (mg Cu/L) 20 — - — — 0 0 —
Crémio (ug CriL) 50 =T = = = ] [] =
1.2-Dicloroetana (pg/L) 3,0 =5 I s = 0 0 =
Dureza Total {(mg CaCO3/L) — — — — — 0 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) ] —— — = = 0 [ ==
Fluoreto (mg FiL) 1.5 B — — 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — == = = = 0 ) ==
Mercirio (g Hg/L) 1,0 = = = = ) 0 =
Niquel (ug Ni/L) 20 = == = - 0 0 =
Selénio (ug Se/l) 10 = — = = [) ] =
Cloreto (mg CI/L) 250 — - — = 0 0 =
Sédio (mg Na/L) 200 - — — - 0 [] -
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg CIL) Sem alter anormal — — - — [} 0 -
Somi de Tetraclorosteno e Tricloretenc (pg/L) 10 - - - - - = =
Tetracloroeteno (ug/l) = —_ == == = 0 ) =
Tricloroeteno (ug/L) — - = == - [i] 0 =z
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 - — — - = - o
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) = = — = = 0 ) =
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) = = = ETe — 0 0 =1
| Benzo{ghi)perileno (ug/L) —_ - — _— — 0 [)) i
indene(1,2,3-cd)pirenc (ug/L) = = = = 0 ) =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 = - = — = = =
Cloroférmio {(ug/L) - — — — - 0 0 -
Bromoférmio (ug/L) — - = — — 0 0 —
Bromodiclorometano (ugit) — - — - — 0 [ =
Dibromocloremetano (pg/L) =i — - — - 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — - s — [ [] —
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel varificaciio) — — - - 0 0 -
R-Total (Bg/L) 1,0 (Nival varificago) - — - —_ 0 0 —
Radéo (Bg/l) 500 - - - — 0 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 = — — = 0 [ —
Analises
ZA PE Data Cothsita Causas Incumprimento Medida tomadas ou a implementar
V.
Ensiicas nalirais — ¥ Tiao foram fomadas medidas por nao naver |
Sobral 20-11-2018 pH (hidrogeoldgicas) da origem de - risco para a satde (parecer da AS ou per
Agua auséncia de parecer)

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

e

Data de publicagéo:

oule3 [2019




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S3o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sobrosa

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
g N.* Andlises % N# N.° v
Pardmetro (unidades) Faralgtine Minime Superiores | Cumprimento| Andlises | Anélises R Sgiess
Wry) Seado h ao V.P do V.P Agendadas| Realizadas ReSlizachs
DL n.° 162117 a5
[Escherichia Coll (N/100ml) 0 0 0 100% 7 1 100% |
Bacténias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0,76 s = ] ] 100%
Aluminio (ug AVL) 200 — . - 0 ] —
Aménio (mg NH4/L) 0,50 — — — 0 0 =
N.°Colénias 22°C (N/m! a 22°C) Sem alter. anormal - — — 0 0 —
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) Sem alter. anormal - — — 0 0 —
Condutividade (uS/cm, a 20 C) 2500 — — - 0 0 -
Clostridium perfringens (NA100mI) 0 - =73 — o 0 =
Cor (mg PtColL) 20 — - - ) 0 =
pH (E. Sorensen) 26,5€59,5 — — - [] 0 =
Fermo (ug Fe/l) 200 = — e ) ) =
Manganés (ug Mn/L) 50 — = = 0 ] =
Nitrato (mg NO3/L) 50 — —_ - 0 [} e
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 = = = 0 0 =
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 — — == [} 0 =
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigio) 3 — - = [ 0 =
Sabor, & 25°C (Fator de diluigio) 3 - — - [) 0 =
Turvagéic (UNT) 4 = - o [} 0 =
Antiménio (ug SbiL) 5.0 — — - [] 0 =
Arsénio (Mg As/L) 10 — — = 0 0 =
Benzeno (ugl) 1,0 —_ — = [] 0 =
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 — = = ] [} =
Boro (mg BAL) 1,0 — = — 0 0 =
Bromato {ug BrO3/L) 10 — - . 0 ) =
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 = = = ) o =
Célcio (mg Cail) — — = = [) 0 ==
Chumbo (ug PbiL) 25 3= = = ) ) =
Ciansto (ug CNIL) T 50 =, = 0 0 =
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — = = 1] ) ==
Crémio (ug Cr/L) 50 = = - — ) 0 =
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 - - E 0 0 =
Dureza Total (mg CaCO3/L) = = - = 0 2 =
Enterococos fecais (N/100ml) [} — == = 0 ) =
Fluoreto (mg F7L)_ 1,5 - —_ — 0 ) =
Magnésio (mg Mg/L) — — == — 0 0 T
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 — — - 0 0 -
Niquel (g Ni) 20 = = = T 0 =
Selénio (ug Se/l) 10 - - - 1] 0 =
Cloreto {mg CUL) 250 — — = [ 0 =
Sédio (mg Na/l) 200 — — — [ [] e
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — — 0 [] ==
Carbono Orgénico Total (mg CiL) Sem alter. anormal — — —_ ] a —
Soma de Tetracloroeteno & Tricloroeteno (ug/L} 10 — — = — = =
Tetracloroeteno (ug/L) —_ = - == 0 0 ==
Triclorosteno (ug/L) - - . — 0 ) =
Hidrocarb Arométicas Polficiclicos (ug/L) 0,10 - = =< = o =
Benzo(bjil (Hgh) = = - — 0 ] —
Benzo(k)fluoraniena (pgil) - - =73 0 0 ==
Benzo(ghijperileno (ug/L) -— —_ — == 0 0 =
| Indeno(1,2,3cd)pireno (pg/L) —_ = = s 0 ) =
Trihalometanos Totais (uo/l) 100 — — - — = o
Cloroférmio (ug/L) = == = — 0 0 =
Bromoférmio (ug/L) - — — = 0 0 =
Bromodiclorometano (ug/L) — — . == [ 0 =
Dibromoclorometano (ug/L) — — - = 0 ) =
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — — = ) 0 -
Alfa-total (Bg/L) 0,10 (Nivel verificagho) — — — 0 [} =
B-Total (Bg/L) 1,0 (Nivel varificao) — = == 0 ) ——
Radéo (Bo/L) 500 — = = ) 0 =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — —_ - ) 0 =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

P

Data de publicagao:
oM lo3 [2019




SAO
PEDRO
r DO SUL

CAPIALDO

Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sul/Além do Rio

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

Carbono Organico Total (mg C/L)

Sem alter. anommal

Soma de Tetraclorostano & Tricloroetano (pg/L)

10

Tetraclomostenc (ug/L)

Triclorosteno (ug/L)

7 Aromaticos F (kall)

Benzo(byfucranteno (ugiL)

Benzo(kjfluoranteno (ug/L)

Benzo(ghi)peritenc (ug/L)

Indena(1,2,3-cd)pireno (ug/L)

Ti Totais (ug/L)

Clorofémmio (ugi)

Bromoférmio {(ug/L)

Bromodiclorometans (ug/L)

Dibromaclorometano (pg/L)

Dose Indicativa (mSv/ano)

0,10

Alfa-total (Bq/L)

0,10 (Nivel verificagio)

dezembro
Par::::t:-ico 1> Qidizes & LK ot % Andlises
Pardmetro (unidades) Minimo Méximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Anilises .
{V.P.) fixade no 20 V.P do V.P o en |, e Realizadas
DL n.° 162/17 - . 4 I
Escherichia Coli (N/100ml) 0 1] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 [1] 0 0 100% 1 1 100% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 1,01 1,01 — — 1 1 100%
[Atuminio (g AVL) 200 — - — — [ 0 =
Aménio (mg NHA/L) 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
iﬂ.fColdnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (p3/cm, a 20 ©) ~2500 50,2 50,2 0 T00% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m1) ] — — — — [] 1] —
[Cor {mg PI1ColL) 20 == <5 0 100% i 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5¢ 59,5 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Fermo (ug Fe/l) 200 - - — - [] [] —
Manganés (ug ML) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
(Nitrato (mg NOS/L) 50 <10 <1,0 0 700% 7 1 100%
Nitrito (mg NC2/L) 0.50 — — — - 0 [] —
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de dilui¢ao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 ] 100% 1 1 100%
Anfiménio (ug Sbil) 5,0 — — — — 0 0 —
Arsénio (g AS/L) 10 — - - — 0 [} -
Benzeno (ugfl) 1,0 — - — — 0 0 _
ITBenzo(a)pirano {ug/t) 0,010 — - — - 0 0 =
Boro (mg BL) 1,0 — —_ — — 0 ] —
Bromato (g BrO3/L) 10 — = - — 0 [] -
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 — == — = 0 0 —
Calcio (mg Call) = i - — — 0 0 —
Chumbo {pg PbiL) 25 — — = — 0 [ -
Cianeto (pg CNA) 50 — — — — 0 [ =
Cobre (mg Cu/l) 2,0 — - — -_ 0 ] —
Crémio (ug Cr/L) 50 — - = — 0 0 —
1,2-Diclorostano (ug/L) 3.0 — — — - 0 [} —
Dureza Total (mg CaCO3/L) — — —_ — - 0 0 —
Enterococos fecais (N/100m#) 0 — — - — 0 [} -
Fluoreto (mg F/L) 15 = = = = [} 0 =
Magnésio (mg Mg/L) — — — — — 0 [} —
Marziirio (ug Hg/l) 1,0 — - = - [ 0 =
Niquel (ug NiL) 20 — = = = o 0 =
Selénio (ug Sell) 10 — - =3 - [ 0 ==
Clorelo {mg CUL) 250 — — = - 0 0 =
Sédio (mg Nall.) 200 = - - — 0 0 -
Sulfato (mg SO4/L) 250 —_ = — = 0 0 -
0 ]
0 ]
[] []
[] []
0 []
[] ]
0 0
0 [}
0 [
0 []
[ []
[ [
0 [
0 0
0 [
0 []

R-Total (Bg/L) 1,0 (Nivet verificago) = — = = =
Rad#o (Ba/l) 500 — — - — =
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 — == ==, = —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagdo:
Mlo3 (2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Sul/Quintela

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
. N.° Andlises % N.° N.°
Parémetro (unidades) Parmmétrico Minimo Méiximo | Superiores | Cumprimento| Andlises | Anélises * Ar.nilisos
{V.P.) fixado no P T Nt Realizadas
DL ne 152117 ao V.P do V.P. Ag F

Escherichia Coli (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
[Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 00% |
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,05 0,05 — — 1 1 100%
Aluminio (g AbL) 200 — — —_ - 0 [] —
Amaonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
IN-°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alier. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100% |
IN-°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 1 1 — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 T) 2500 35.5 355 0 100% 1 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100mi) ] — — -_ — [] 0 —

Cor (mg PtCo/l) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e<9,5 6,5 6,5 0 ~100% 1 1 100%
Femo (ug Fe/l) 200 — - == — 0 0 —
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 7.0 1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrita (mg NO2/L) 0,50 — — - — 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 1] 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de dilUicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g SbL) 5,0 = = = = 0 0 =
Arsénio (jig Asil) 10 —_ — — — 0 0 -
Benzeno (ug/L} 1,0 - — -— - o [) —_
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — - — - [} [] —

Boro (mg B/L) 1,0 — - - — a 0 -
Bromato (g BrO3/t) 10 — - — — 0 0 -
Céadmio (ug CdiL) 5,0 — = — - 0 0 —
Cilcia (mg Cail) — — = — — 0 0 -
Chumbo {ug PbiL) 25 — — -— — 0 0 —
Cianato (ug CNAL) 50 — - — — ] 0 —
Cabre (mg Cu/l) 2,0 — — —- - [] [} -
Crémio (ug CriL) 50 — — — — 0 0 -
1,2-Dicloroetano (ugi) 3,0 - — - — (] 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) = - — — - 0 0 —
Enterococos fecals (N/100mt) 0 — - — — [] 0 -
Fluoreto (mg F/L) 1,5 — — = — (] () —
Magnasio (mg Mg/L) — — — — 0 [} —
Mercirio (g Ho/L) 1,0 <= = == = 0 ) =
Niquel (g NiL) 20 — = - — 0 0 =
Selénio (ug Sell) 10 - — - — [} 0 —
Cloreto (mg CUL) 250 - — — - 0 o —
Sédio (mg Na/L) 200 — — - — 0 0 —
Sulfato (mg SO4/L) 250 — — - — 0 [ —
Carbono Crgénico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — - — — 0 [ —
Soma ds Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 - - — — — - —_
Tetracloroeteno (ug/L) - — - — — ] [] -
Tricloroeieno (pg/L) -— = — - — ] [) -

Hid Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,10 — - — — - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — — — — — 0 ] -
I:Bﬂ' 3l (wg/l) = = — = = 0 0 -

B ghi)perileno (ug/L) = = = = = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) — - — — — 0 0 —
Trihalometanos Tolais (ug/L) 100 — - — - — —_ -
Cloroférmio (ug/L) — — — — — 0 0 ~
Bromofémmio (ug/L) - = = - — 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/L) — - = -_ — 0 0 =
Dibromociorometano (ug/L) — — - — - 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - = L = 0 0 =
Alfa-total (Bq/L) 0,10 (Nivel varificagao) - p— == — 0 0

R-Total (Bg/L) 1,0 (ivel verificactio) == = = — 0 0 —
Raddo (Ba/L) 500 = — — — 0 [] —
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 —— = ~ — ] 0 —
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

N

Data de publicagdo:
ou |03 /2019
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Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de
abastecimento do concelho de Sao Pedro do Sul

Edital n.® 4/2018

Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Termas

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
. N.° Andlises % N.° N.°
Parimetro {(unidades) Rammewios Minimo Maximo | Superiores |Cumprimento| Anilises | Anélises G ECE
() aadoine ao V.P do V.P Agendadas| Realizadas Anleain
DL n,° 152117 i
'Escherichia Coll {N/100ml} 0 [1] [i] 0 100% 3 3 100%
Bacterias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 b
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0 0,70 — — 3 3 100% |
(Aluminio (g AVL) 200 = == = = ] ] =
Aménio (mg NR4/L) 0,50 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100% |
[N-*Colénias 22°C (W/ml a 22°C) s/ after. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100% |
N.°Colonias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 C) 83,8 83,8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 (4] 100% 1 1 100% |
Cor (mg PICo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% |
pH (E. Sorensen) 26,5e€<9,5 6,5 6.5 0 100% 1 7 100%
Femo (ug Fe/l) 200 E= = = = r B —
Mangangs (g Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 7 1 100% |
Nitrato (mg NOG/L) 50 4,7 4,7 0 100% 7 1 100% |
Nitrito (mg NO2IL) 0,50 p - —_ - 0 [] —_
ma{%m‘m (mg O2IL) 5,0 2,3 2,3 0 100% 1 1 ~100% |
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigho) 3 < <1 0 100% 1 1 100% |
Sabor, a 25°C (Fator de dilui¢ao) 3 <1 <1 [] 100% 1 1 100%
Turvacao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Antimdnio (1g SbiL) 5,0 — - — - 0 0 -
Arsénio (ug Av/L) 10 — - — — 0 0 —
Benzeno (ugiL) 1,0 — — - - 0 ] -
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 - — — — 0 [] —
Boro (mg B/L) 1,0 - —_— — - [] 0 =
Bromato {ug BrO3A) 10 - — - — (1] [} —
Céadmio (ug Cu/L) 5,0 — — - - 0 0 —
Cdlcio (mg Call) — - —_ — — 0 0 -
Chumbo (g Pbil) 25 — — — - 0 ] -
Cianeto {ug CNTL) 50 — — - — 0 0 —
Cobre (mg Cull) 2,0 — - — — [] 0 —
Cromio {ug CriL) 50 — - — — [ 0 —
1,2-Dicloroeiano (ug/L) 30 - — - — 1] 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) - — — — — '] 0 —
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — - — - ] 0 -
Fluoreto (mg FiL) 1.5 - —_ = — 0 (] —
Magnésio (mg Mg/L} —_ - — - - 0 [ —
Mercirio (ug Hg/l) 1,0 = = - - 0 0 =
Niquel (ug NilL) 20 - - = - 0 0 -
Salénio (ug Sell) 10 — — - — 0 0 —
Cloreto (mg CIL) 250 = = = = 0 0 =
Sédio (mg Na/L) 200 — - —_ — 0 [ —
Sulfato (mg SO4/L) 250 - — — — 0 0 -
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alter. anonmal - - - — 0 ] —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 — - — — —_ — -
Tetracloroeteno (ugit} — — - — — ] 0 —
Tricloroeteno (ug/L! — — — - — o 0 -
Hidi A icos Policiclicos (pg/L) 0,10 —- — - — — - —
Benzo(bjfluoranteno (ug/l) — — — - — 0 0 -
Benzo(k)fluorantena (ug/L) — —_ - - — [] 0 -
Benzo{ghi)perileno {ugll) — - — — — 0 0 -
Indena(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - — — - — 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 S - — — — - —
Cloroférmio (g/iL) — — - £ — 0 0 —
Bromoformio (ug/L) — - = —- — 0 [ -
Bromodiclorometano (ug/L) — - = - - 0 "] -
Dibromaclrometano (ug/L) - — — — —_ 0 0 -—
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 — - = — ] 0 —
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Hlive! veriicagsio) - - — — (] [ -
R-Total (Bq/L) 1,0 (Nivel verificagsio) - = — - 0 [ -
Radio (Bo/L) 500 - — == - 0 0 —
Pesticidas Tetais {pg/l) 0,50 — - — = 0 0 ==
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado
Data de publicagéo:
O vereador com competéncias delegadas;
— ovlo3 (2014




-“‘Yir PD%Dng)L Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de ) .
<o enis abastecimento do concelho de S&o Pedro do Sul Edital n.® 4/2018
4° TRIMESTRE 2018
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Valadares (Boavista) o1 ::;‘;'r’r";r: i
PP G N.° Andlises % N° Anslises|  N°  |%Anifises
Pardmetro (unidades) {V.P.} fixado no Minimo Maximo | Superiores ac | Cumprimento do | Agendadas | Andlises | Realizadas
DL n.° 162117 V.P V.P. Realizadas
Escherichia Coli (N/160ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0,08 0,91 — — 2 2 100%
Aluminio (ug AVL) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C {(N/ml a 22°C) s/ alter. anormal N.D. N.D. —_ - 1 1 100%
N.°Calénias 36°C (N/ml a 36°C) &/ alter. anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 T) 2500 75,0 75,0 0 100% 1 7 100% |
Clofridium perfringens (N/100m) o 0 0 ¢ ~ 100% 1 1 100%
Cor (mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
[BH (E. Sorensen) 26,5 0595 63 6,3 1 0% 1 7 100%
Ferro {ug Fe/L) 200 260 260 1 0% 1 1 100%
Manganés (ng MniL) 50 18 18 [ ~100% 1 1 100%
Nitrato (mg NOB/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
[Nitrito (mg NOZ/L) 0,50 <0,020 <0,020 | 0 100% 1 1 100% |
Oxidabilidads (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a meor de dilui¢ho) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de dilLigaoc) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagéo (UNT) 4 26 26 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug Sb/L) 5.0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 ~100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 [ 100% 1 1 100%
Cadmia (pg Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg Ca/l) — 5.1 51 — = 1 1 100%
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 [1] 100% 1 1 100%
Cianeto {ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobra (mg Cu/L) 2.0 0,022 0,022 0 100% 1 [ 100%
Crémio (g Cr/L) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Diclorcetano (pgiL) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) — 25 25 = — 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Ma/L) —_ 2,9 29 —_— —_ 1 1 100%
Merciinio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niguel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Sell) 10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CUL) 250 6.4 6,4 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/l) 200 55 55 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgéinico Total (mg CAL) Sem alter. anomal — —_ - - 0 0 -
Soma de Ti no e Tr 10 (M 10 <3 Sg)alor <3 I(_Ig)alor 0 100% 1 1 100%
Tetracloroatenc (ug/l) — <3 <3 —_ -— 1 1 100%
Tricloroateno (ug/L) — <0,5__ <0,5 - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicas <0,005 <0,005
i 010 (Maior LQ) | (Maior LQ) 0 100% 1 1 -
Benzo(b)fiuoranteno (ugrl) — <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
[Benzo{kjfluorantenc (ug/t) — <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — <0,004 <0,004 —_ — 1 1 100%
Indeno(T,2,3-cd)pireno (ug/L) — <0,004 <0,004 — -— 1 1 100%
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 I(_l\(:s,ier <3 (Maior ° 100% 4 1 _
) LQ)
[Clorofémio (ug/l) — <3 <3 = — 1 1 100%
Bromoférmio (lg/L} — <3 <3 — —_ 1 1 100%
Bromeditlorometano (ugit) — <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) — <3 <3 —_ — 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) O,‘;I ec:'i ;r:::;;e <004 004 o _ ] 1 _
B-Total (Bo/L) 1\;:#:2;:5:; <0,10 <0,10 0 - 4 1 -
Radéo (Bg/L) 500 233 23,3 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais L <0,014 <0,014
el 0,50 Maior L) | (Maior LG 0 1003 ! 1 100%
Aladloro {pg/t) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (jig/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Analises
ZA PE Data Colheita Parametro Causas Incumprimentos Verificagio {A.V.) Medida tomadas ou a implementar
¥ Tio foram omadas Medidas porque as |
Valadares (Boavista) 01-10-2018 Femo # Nao foram identificadas 14-11-2018 anélises posteriores néo confirmaram o
incumgrimento
* L W TR0 TOTEIm
Valadares (Boavista) 01-10-2018 pH (hidrogeolbgicas) da origem de - risco para a saude (parecer da AS ou por
dgua ausénciade parecer) |

# Informagio presente no poral da Entidade Reguladora_ ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéio
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

N7

7

Data de publicagéo:

auvlo3 (2019




Controlo da qualidade da 4gua de consumo nas zonas de
abastecimento do ‘concelho de S&o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Maior

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
Valor
: N.° Andlises % N.° N.2 .
Pardmetro (unidades) FErAnsice Minimo Méaximo | Superiores |Cumprimento| Andlises | Andlises Elanalizes
{V.P.} fixado no 4 Realizadas
DL n.° 162117 ao V.P do V.P. Agendadas| Realizadas
'Escherichia Coli (N/100m1) 0 0 0 0 100% 3 3 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) [4] [] 1 1 67% 3 3 100%
Desinfeciante residual (mg CI2/L) — 0,03 0,20 == — 3 3 100%
‘Aluminio (ug AVL) ~ 200 = = = = [ 0 =
Aménio (mg NH4/L) 050 | <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100% |
N.3Coldnias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. — — 1 1 100%
N-°Coldnias 36°C (N/ml a 36°C) s/ glter. anormal N.D. N.D. —_ — 1 1 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 C) 68,5 68,5 [1] T00% 7 1 100% |
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — — — - a o -
[Cor (mg PICo/L) 20 5 5 0 100% 1 1 700%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 9,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
[Ferro (ug Felly 200 = = = = 0 [ =
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) — 50 7,7 7.7 0 100% 1 1 100%
Nitrito (g NO2/L) 0.50 — B - — 0 0 —
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 3.1 3.1 0 100% 1 1 100% |
Cheiro, a 25°C (F ator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Sabor, a 25°C (Fator de GIUIGa0) 3 <1 <1 [1] 100% 1 1 100%
Turvacao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug SbiL) 5,0 — — — - 0 (] —
Arsénio (ug As/L) 10 —_— —- — — 1] (4] —
| Benzeno (ug/l) 1,0 — - — — ] 0 —
Benzo(a)pirenc (ug/l) 0,010 — — - = 0 0 =
Boro (mg BAL) 1,0 - — - — 0 0 -
Bromato (g BrO3il) 10 — - — — [ 0 —
Cédmio (pg CdfL) 50 —_ - - — 0 0 —
Cilcio (mg Call) — - - — — [ 0 —
Chumbo (ug PbiL) 25 = = = = ] 0 =
Cianeto (ug CN/L) 50 == = — =5 [ 0 —
Cobre (mg Cuit) 2,0 = — - = [ 0 =
Crémio (g CriL) 50 — - — — 0 0 —
1,2-Dicloroetana (ugl) 3,0 = - - — 0 0 —
Dureza Total (mg CaCO3/L) —_ — — —_ — Q 0 —
Enterococos facais (N/100ml) o _ — — - 0 0 -
Fluoreto (mg F/L) 1,5 - e - == 0 0 —
Magnésio (mg Mg/L) — - — — — Q ¢ —
Merciirio (ug Hg/L) 1,0 - — — —_— [] 1) -
Niquel (ug NirL] 20 - - — — 0 0 -
Selénio {ug Sell) 10 — — = — [ 0 =
Cloreto (mg CUL) 250 = — — = 0 0 -
Sédio {mg Na/L) 200 — — — — 0 1] —_
Sulfato (mg SO4/L) 250 = - — = 0 "] —
Carbone Orgéinico Total (mg C/L) Sem alter. anormal — — — — ] 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 — o - — — —_ —
Tetracloraetena (ug/l) = — - — — 0 0 -
Triclorasteno {(ug/L} = — = = — 0 0 —
Hidrocarb Aromdticos F (ugL) 0,10 = — — = = = =
|Benzo(b)fuoranteno (igiL) = = = = [] 0 =
Benzo(k)fiuoranteno (ugiL) — - — — — 0 0 -
Benzo(ghi)perilena (ugi) — = - — - 0 [} -
Indeno(1,2,3-cd}pireno {ug/l) —- — — - — 0 [) —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 == = — — — - —
Clorofdmio (ug/l) — —_— — —_ — 0 [ —_
Bromofdrmio (ugi) ST = = = — 0 0 -
Bromodiclorometane {(ug/l) - — - = — 0 [] —
Dibremoclorometano (ugit) - - — —_— — L] 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - — - - 0 0 -
Alfa-total (Ba/L) 0,10 (Nivel verificagso) — — — — 0 0 —
R-Total (Bq/L) 1,0 (Nivel verificagdio) — — - — 0 0 —
Radéo (Bg/L) 500 o2 — - — [ 0 e
Pesticidas Totais (pg/1) 0,50 = == L 2= 0 0 =
Analises
ZA PE Data Colheltz Causas incumprimento Medida tormadas ou a implementar
(AV.)
Vila Maior 22-10-2018 fo:::fr::: # D““f;lg‘:;g“”a"a de 14-11-2018 # Correg "ammﬁ’en’ge feRgents no

# informago presente no portal da Entidade Reguiadora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Né&o Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

s

Data de publicagéo:
oule3 [2099




Controlo da qualidade da agua de consumo nas zonas de

abastecimento do concelho de S3o Pedro do Sul

Edital n.° 4/2018

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vilarinho - Valadares

4.° TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31

dezembro
YRy N.° Andlises % Ne N° )
Pardmetro (unidades) parsmétric® | Mimimo | Maximo | Supsriores |Cumprimento| Anafises | Anatises [% Andlises
{V.P.) fixado no a0 V.P doV.P. |Agendadas| Realizadas | R®3!Izadas
DL n.° 162/17
Escherichia Coll (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2z 2 100% |
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,68 0,80 — . 2 ] 100%
Aluminia (ug AVL) 200 - — — = 1) 0 =
Amébnio (mg NH4/1) 0,50 = =y = = 0 0 =
N.°Colénias 22°C (N/mi a 22°C) Sem alter. anormal — — - — 0 [] =
N.°Colénias 36°C (N/mi a 36°C) Sem alter. anormal - — — — 0 (4 —
Condulividade (pSicm, a 20 T) 2500 - ey — == ] 0 =
Clostridium perfringens (N/100ml) ] — — - - 0 0 =
Cor (mg PtCo/L) 20 — - — - [] 0 ==
pH(E Sorensen) 26,5 € 89,5 — - — - 0 ] 2
hFerm (ug Fe/l) 200 - = — = [] 0 =
Manganés (ug Mn/L) 50 = = = = 0 0 ==
Nitrato (mg NO3iL) 50 — - = — 0 0 =
Nifrito (mg NO2/L) 0,50 = = — o 0 0 5,
Oxidabilidade {(mg O2/L) 5,0 — — —_ - 0 0 =3
Cheiro, a 25°C (Fator de dilui 3 = = = — o ) —
Sabor, a 25°C (Fator de diluicio) 3 — - — —_ [} 0 =
Turvagic (UNT) 4 - — 2 - 0 0 =
Antiménio (ug Sb/L) 50 i e = = [} 0 =
Arsénio (g As/L) 10 — - = = 0 [ =
Benzeno (ug/L) 1,0 = — = == [ 0 =
Benzo(ajpirenc (ug/L) 0,010 - = = = 0 ) ==
Boro (mg B/L) 1,0 = = = = ] (] ==
Eromalo (g BrO3/L) 10 — - - — 1] 0 =
Cadmio (ug Cdil) 50 — = = = ) 0 ==
Céleio (mg Ca/l) - = - —_ == 0 /) =
Chumbo (ug PbiL) 25 — e =T e 0 ) -
Cianeto (ug CNTL) 50 == = == T 0 0 e
Cobre (mg Cu/L) 2,0 — == = = 0 0 =
Cromio {ug CriL) 50 = T S o 0 0 e
1,2-Dicloroetano {ug/L) 3,0 e = == =" 0 [ =
Dureza Total (mg CaCO3/L) - - = = = ] 0 =
Enterococos fecais (N/100ml) 0 — — - - [] 0 e
Fluoreto (mg F/L} 1.5 — — — = [ 0 o
Magnésio (mg Mg/L) — = = > == 0 0 =
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 —_ — —_ - (1] 0 -
Niquel (ug NilL 20 — — E = 0 [] =
Selénio (ug Se/l) 10 —_ —_ e = 0 1) =
Cloreto (mg CUL) 250 =3 == = = 0 0 —
Sédia (mg Na/L) 200 =T - — = ] 0 =
Sulfato (mg SO4/L) 250 - - e — 0 [} —
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alter anonnal - — — - 0 [) =z
Soma de T @ Trick (ug/L} 10 - == - = = = =
Tetraclorosteno (ugil) — = = = - 7] 0 —
Tricloroateno {ug/L) — - = = = [] 0 =
Hid b {ug/L} 0,10 — — = = — = =
Banzo(b)fluoranteno (ugit) — - - - = 0 0 ~
Benzo(kjfh (ug/) - - ~ - — 0 0 =
Benzo{ghi)perileno (ug/L) — == = — == [} 0 =
Indena(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — = — s 0 0 =
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - - ~ix — — — =
Clorofdrmio (ug/) —_ = b =" — 0 ) =
Bromoférmio (pg/L) =3 = = = — ) 0 =
Bromodiclorometano {ug/L) — = = == = 0 ) s
Dibromaclorometano (ua/L) — — = == - ) 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 - — — - 0 [ EZ
Alfa-total (By/L) 0,10 (Nivel verificagsio) — == - — 0 [] -
B-Total (Bq/L) 1,0 (Mived verificacsio) - — - — 0 0 —
Radéo (Bg/L) 500 — - — = 0 0 -
Pasticidas Totais (pg/L) 0,50 — = = = 0 0 =

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao

N.D._Néo Detectado

O vereador com competéncias delegadas;

Data de publicagso:

ov lo3 [2019




