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Ensaios 3660 - 436 S. Pedro do Sul

|Re|at6rio de Ensaios Nr: 3492 Versgo: 1.0 Pag 1 de 1
Identificagdo da Amostra: Boletim Definitivo
Tipo de amostra: Aguas Residuais Data da Colheita: 20/02/2014
Local de Colheita: ETAR de S&o Pedro do Sul - ENTRADA Hora da Colheita: 16:10

Data de Recepgéo: 20/02/2014
Zona de Abastecimento:
Data Inic. Analise: 20/02/2014
Colhida por: Oscar Manuel Costa Soares (CESAB) . .
B . 5 Data Fim Analise: 28/02/2014
Acondicionamento: De acordo com as especificagdes Data de Emissio: 13/03/2014

Notas

A amostragem efectuada encontra-se no ambito da acreditagdo. Amostras colhidas de acordo com o PT-MET-80 (2012-04-11).

Resultados indicados como "<val.", o val. apresentado é, por norma, o limite de quantificagdo. Quando val. se refere ao limite de
deteccao, tal é indicado como "<val. (LD)". Salvo indicagéo em contrario, LD=1/3 do Limite de quantificacéo.

O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratério acreditado para a realizagdo desse ensaio. O ensaio assinalado com
(# ) foi subcontratado a laboratorio que ndo se encontra acreditado para a realizagao desse ensaio.

Os ensaios assinalados com (*) ndo estéo incluidos no ambito da acreditacéo.

O ensaio subcontratado assinalado com (m) encontra-se incluido no ambito da acreditacdo do CESAB.

O ensaio subcontratado assinalado com (m) ndo se encontra incluido no ambito da acreditagdo do CESAB.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra com autorizagdo do cliente. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens
ensaiados. A representatividade das amostras sé é garantida pelo CESAB quando a recolha é efectuada pelos seus técnicos.

EPA - Indica "Environmental Protection Agency".

PT-MET-nn - Indica Método Interno do Laboratério.

SMEWW - Indica "Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water", 212 Ed.

U(%) - Incerteza expandida, para um intervalo de confianga de 95%, com um factor de expansdo K=2 e apresentada em percentagem.

VMR - Valor maximo recomendado (pela legislagdo/regulamentagao sectorial aplicavel)

Amostragem Composta. Periodo de Colheita: 24h +/- 2h. A Data de Colheita indicada coincide com fim da composicdo da amostra.

Ensaio Resultado Unidade U(%) VMR Valor Limite
pH(20°C) 71 Escala de - —

SMEWW 4500-H+ B Sorensen

Caréncia Bioquimica de Oxigénio 2,5E+2 mg O2/L -

PT-MET-27 (2011-05-31)

Caréncia Quimica de Oxigénio 4,1E+2 mg O2/L - -

SMEWW 5220 D

Solidos Suspensos Totais 64 mg/L — —

SMEWW 2540 D
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